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 1 - PRÉSENTATION 

1.1  INTERLOCUTEURS 

 
 DÉPANNAGES   

Heures ouvrables  0 811 20 20 52  

Nuit, Week end et jours fériés  0 811 20 20 52 
 
 

 

 GUÉRET ÉNERGIE SERVICES 
 

  

 PRÉSIDENT Éric DASSEUX 
05 57 26 54 48 

 

 
 

eric.dasseux@engie.com 
 

 

 RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES  
 

  

 RESPONSABLE D’ÉQUIPE  Pascal RONDIER  

Téléphone / Fax 05 55 35 00 25 – fax : 05 55 38 52 58   

 pascal.rondier@engie.com  

 TECHNICIENS AFFECTÉS 
 
 

 
 MANAGER D’ACTIFS 
 

 RESPONSABLE DE GESTION 

Jean-François PASQUIGNON 

Jérôme GIRY 

 

Philippe FRERY 

philippe.frery@engie.com 

Catherine SAUX 

catherine.saux@engie.com 

 

 

 RESPONSABLE DÉPARTEMENT 
EXPLOITATION 

Stéphane ROMAN 

Tél : 05 55 38 52 61 

 

 stephane.roman@engie.com 
 

  
 

 INTERLOCUTEUR COMMERCIAL Thomas BOURLON 

thomas.bourlon@engie.com 
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1.2    LISTE DES ABONNÉS DU RÉSEAU 

 
Dans le cadre du contrat de délégation de service public, GUERET ENERGIE SERVICES exploite 
la chaufferie et le réseau de chauffage urbain de Guéret depuis le 4 avril 2016. 
 
  
 

  
Sous-station Bâtiments Puissance souscrite  

 
Commentaires 

  

CREUSALIS 

7  Pierrebourg 14 et 16 680 kW  

8  Pierrebourg 12 410 kW  

9  Pierrebourg 8 et 10 440 kW  

10  Pierrebourg 4 et 6 680 kW  

11 Pierrebourg 1 270 kW  

12 Brésard 6,8 et 10 780 kW  

13 Brésard 12 580 kW  

19 Charles De Gaulles 15,17 et 19 185 kW  

24 Charles De Gaulles 8,10,12,14 et 16 1 350 kW  

31 HLM 8, 10 TANNERIES + Place Arfeuillère 550 kW 
 

32 HLM TANNERIES 1 3 5 230 kW  

Hôpital 

40 Hôpital 3 600 kW 
 

42 Blanchisserie 410 kW 
 

43 UHPAD/ École d’infirmière 950 kW 
 

Ville de Guéret 

4 Salle polyvalente 280 kW  

6 École Prévert 235 kW  

18 Piscine/gymnase, Espace Fayolle 1 050 kW  

23 École Guéry/Assolant 310 kW  

26 École Cerclier 200 kW  

28 Hôtel de Ville 150 kW  

37 Salle des fêtes de la Providence 100 kW  

38 Musée de la Sénatorerie 120 kW  

39 Maison de la Providence 90 kW  

2b Salle Omnisports 180kW  

  

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



 
 
 
 

 

GUÉRET - Rapport sur l’exécution de Délégation de Service Public 2019 
 

5 

 Sous-station Bâtiments Puissance souscrite 

 
 

Commentaires 

Armée 2 Caserne Bongeot 2 400 kW 
 

CG 23 

3 Collège Martin Nadaud 550 kW  

36 Château Comtes de la Marche 200 kW  

41 Collège Jules Marouzeau 550 kW  

23b 2b avenue de la République 190 kW  

36b 1 Rue Ingres 30 kW  

Région (Lycée 
Pierre Bourdan) 

14 Restaurant 289 kW  

15 Lycée Pierre Bourdan Bât C 129 KW  

16 Lycée Pierre Bourdan Bât B 289 KW  

17 Internat de filles 225 KW  

21 Lycée Pierre Bourdan Bât A 418 KW  

ÉTAT 

33 Cité Administrative 420 kW  

35 Préfecture 270 kW  

34 Direction Générale des Impôts 270 kW  

29 Inspection académique 170 kW  

5 Sécurité Sociale 310 kW  

COM AGLO 
20 

 
44  

Médiathèque 
 

Quincaillerie Numérique  

200 kW 
 

40 kW  

 

 
Il y a 2 nouveaux points de livraison en 2019, Salle Omnisports et Quincaillerie Numérique, 
portant le total à 42, répartis sur 12 abonnés. 
 
Dorénavant, nous faisons figurer la puissance souscrite par les abonnés plutôt que la 
puissance installée en sous-station. 
 

1.3  SYNTHÈSE DE L’ANNÉE 2019  

 
Les faits marquants sur la période  
 
JANVIER 2019 
 

- Arrêt chaudières n° 1 et n° 2 pour ramonage par société CLEAN RAMONAGE. 

- Contrôle extincteur. 

- Contrôle des rejets atmosphériques par société VERITAS sur les chaudières. 

- Visite SOVEN. 

- Arrêt chaufferie et vidange réseau pour réparation fuite réseau (chambre de purge) 

par les sociétés NOIZAT et A2C. 

- Intervention de la société SPAC pour reprise étanchéité du réseau. 
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MARS 2019 
 

- Mise en eau de la Salle Omnisports. 

- Dépose rail convoyeur combustible pour remise en état. 

- Contrôles de rejets atmosphériques sur moteur cogénération Sethelec. 

- Contrôle compteur d'énergie thermique par la société KAMSTRUP. 

- Remise en état du plan de grille mobile chaudière n° 1. 

- Ramonage des 2 chaudières biomasse. 

- Analyses d’eau réseau par la société KURITA. 

- Intervention de la société TOP LOADER sur chariot n° 1. 

- Intervention de la société KSB sur pompe réseau. 

 
 
AVRIL 2019 
 

- Préparation pour travaux sur réseau (Bonnyaud et antenne SSR) (SPAC). 

- Remplacement batteries SOFREL dans différentes sous stations. 

- Injection hélium dans le réseau pour recherche de fuites par la société HELIOTRACE. 

- Mesures d'empoussièrement des lieux de travail par la société APAVE. 

- Contrôle par MESURE ET SERVICES du compteur gaz cogénération. 

 
 

MAI 2019 
  

- Mesures d'empoussièrement des lieux de travail par la société APAVE. 

- Mise à l'arrêt partielle du chauffage. 

 
 
JUIN 2019 

 

- Arrêt total du chauffage. 

- Analyse d’eau réseau par société KURITA. 

- Intervention société FLAMCO pour mise en service maintien de pression production. 

- Maintenance des groupes hydrauliques par la société LIMOUSIN HYDRAULIQUE. 

- Arrêt chaudière biomasse n° 1. 
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JUILLET 2019 
 

- Arrêt chaudière biomasse n° 2. 

- Analyses d’eau réseau par société KURITA. 

- Mise en service des chaufferies gaz clients (Creusalis, Piscine, Collège) suite mise à 
l'arrêt du réseau pour réparation des fuites identifiées. 

- Ramonage des chaudières biomasse par la société CLEAN RAMONAGE. 

- Intervention de la société NOIZAT pour ouverture travaux réseau. 

- Intervention de la société AXFLOW sur échangeur en chaufferie. 

- Intervention de la société CTIO pour le contrôle du réfractaire biomasse. 

- Intervention de la société SPAC pour les réparations fuites réseau. 

- Intervention de la société ENDEL sur transporteur combustible. 

 
AOUT 2019 
 

- Entretien annuel des chaudières et de la chaufferie. 

- Suite intervention de reprise d'étanchéité en divers points du réseau. 

  
SEPTEMBRE 2019 
 

- Intervention société LIMOUSIN HYDRAULIQUE sur centrale chaudière n° 2. 

- Contrôle centrale gaz par société OTI. 

- Remise en eau du réseau, interrompue suite détection d'une fuite importante 
empêchant son remplissage. 

- Intervention de la société ENDEL pour le transporteur combustible et vis 
d’alimentation. 

- Recherche de fuite à l’hélium (mélange Air/He) par société HELIOTRACE. 

- Intervention sociétés NOIZAT et SPAC pour réparations fuites. 

 
OCTOBRE 2019 
 

- Fin des interventions des sociétés NOIZAT et SPAC pour réparations fuites. 

- Mise en place de chaufferies de secours (en location TIBBLOC) chez certains abonnés 
(Cité Administrative, Finances Publiques, Lycée Bourdan, Sécurité Sociale, Château 
Comte de la Marche). 

- Remise en état des chaufferies gaz clients pour utilisation en secours du réseau. 

- Mise en service chaudière gaz en chaufferie. 

- Mise en service des sous stations. 

- Mise en service des chaudières biomasse. 
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NOVEMBRE 2019 
 

- 05/11 : mise en service quincaillerie numérique. 

- 14/11 : mise en service Salle Omnisports. 

 
Les opérations d’expertise judiciaire (soudures / pollution) survenues sur le réseau se sont 
poursuivies sur l’année 2019. 
   
 
 

1.4  PRÉVISIONS DES TRAVAUX POUR 2020 

 
Nous ne prévoyons pas de travaux d'importance : le programme des travaux de l'éventuelle 
réfection du réseau est à l'étude et pourrait être mis en œuvre après la fin des opérations 
d'expertise. 
 
Bien entendu, les réparations du réseau qui seraient devenues urgentes seront réalisées au 
fur et à mesure. 
 
 
 

1.5  PERFORMANCE SUR L’EXERCICE 2019 

 
Cette partie présente les données et indicateurs relatifs à la performance des équipes 
opérationnelles ainsi que les indicateurs témoignant la qualité de service. 
 
 

Performance opérationnelle Valeur Unité 

Caractéristiques 
techniques 
du service 

Vente de chaleur 25 667 MWh 

Vente de chaleur issue de la chaufferie 23 914 MWh 

Evolution de la puissance souscrite sur l’année 220 kW 

Production de chaleur en chaufferie 26 291 MWh 

Production des chaufferies de secours 1 774 MWh 
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1.6  CONSOMMATIONS D’EAU ET D’ÉNERGIES 
PRIMAIRES SUR LA PÉRIODE 

 
 

Chaufferie centrale  
 
 Récapitulatif des consommations d’eau : 

- Consommation générale année 2019 : 1 822 m³. 
- Dont Appoint réseau : 1 285 m3. 

 
 Consommation d’électricité en 2019 : 617 MWh. 
 
 Consommation de gaz (chaufferie) en 2019 : 7 060 MWh PCS. 

 Emission de CO2 = 1 306 T 

 Consommation de biomasse : 25 875 MWh PCI - . 
 
 
 

Production d’énergie  
 
 Production MWh chaufferie centrale : 

- Chaudière Bois : 20 580 MWh 

- Chaudière Gaz :   5 690 MWh 

- Cogénération :        21  MWh 

 Taux de couverture biomasse : 78,3 % 
 
 Rendement de production :  81,5 % 
 
 Rendement de distribution :  91,0 % (23 914 MWh livrés en sous-station) 
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Les schémas de comptage permettant de suivre la performance des installations sont les 
suivants : 
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Consommation et production des chaufferies auxiliaires / secours 
 

- Consommation de gaz naturel   : 2 309 MWh PCS. 

- Consommation de fioul domestique : 32,2 HL ou MWhpci 

- Production d'énergie thermique  : 1 774 MWh. 

o Dont Chaufferies Auxiliaires (Caserne et Hôpital) = 64,8% 

o Dont Chaufferies de secours     = 35,2% 
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 2 - ÉXECUTION DU SERVICE 

2.1  DESCRIPTION DES INSTALLATIONS 

 

La production de chaleur alimentant le réseau de chauffage urbain de Guéret est assurée par 
une centrale de production composée des sous-ensembles suivants. 
 
 Convoyage 

 
- 1 système de convoyage, 

- 3 silos de 200 m3 avec Top Loader. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Biomasse 
 

- 1 chaudière biomasse Uniconfort GLOBAL / G 400 de 4 MW – n° de série 2701, 

- 1 chaudière biomasse Uniconfort GLOBAL / G 180 de 2 MW – n° de série 2702, 

- 1 électrofiltre Scheuch de type sef 2,2/6,3 – c n° EF – 0022/15. 
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 Gaz 
 

- 2 chaudières Gaz GUILLOT LRR 56 SV de 5 MW, 

- 2 brûleurs Elco Nextron – N8 7100G. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Auxiliaires  
 

- 3 pompes réseau KSB MCPK 125 – 080 – 250 EG XM1, 

- 3 échangeurs à plaque, 

- 1 filtre magnétique AZWATT, 

- 1 poste de traitement d’eau (bac de dosage de 100 litres   

+ pompe doseuse), 

- 1 adoucisseur Kurita avec bac à sel, 

- 1 PC de supervision pour les chaudières, 

- 1 PC de supervision pour la chaufferie et le réseau. 
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La puissance thermique totale installée est ainsi de 16 MW. 

 

 

 

 Supervision 
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 Chaufferies de délestage 
 

 Caserne Bongeot 

- 2 chaudières en acier monobloc basse température, d’une puissance unitaire  

de 1 650 kW, de marque ATLANTIC GUILLOT, de type LR29, 

- 1 chaudière en acier monobloc basse température, d’une puissance de 800 kW, 

de marque ATLANTIC GUILLOT, de type LR25, 

- 1 récupérateur à condensation de marque GUILLOT type TOTALECO turbo gaz  

n° 7, 

- 2 brûleurs gaz naturel à air soufflé, modulants, bas NOx : 

 pour chaudière 1 500 kW, de marque CUENOD Type C210 GX507, 
 pour chaudière 800 kW, de marque CUENOD Type C100 GX507. 

 

 Hôpital 

- 2 chaudières en acier monobloc basse température, d’une puissance unitaire de 

700 kW, de marque HOVAL type STPLUS, 

- 1 chaudière en acier monobloc basse température, d’une puissance de 1 300 kW, 

de marque HOVAL type STPLUS, 

- 1 brûleur gaz naturel WEISHAUPT, 

- 2 brûleurs gaz naturel CUENOD. 

Ce matériel est la propriété de l'Hôpital de Guéret qui l'a mis à disposition de GUERET 
ENERGIE SERVICES dans le cadre d'une convention de mise à disposition du 17/12/2015. 
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 Sous-stations 
 

- 42 skids de marque AZWAT avec compteurs d’énergie KAMPSTRUP. 

 

Le réseau comporte 42 points de livraison : 

 
PIERREBOURG 14 ET 16 14 et 16 RUE OLIVIER DE PIERREBOURG - 23000 GUÉRET 

PIERREBOURG 12 12 RUE OLIVIER DE PIERREBOURG - 23000 GUÉRET 

PIERREBOURG 08 ET 10 8 et 10 RUE OLIVIER DE PIERREBOURG - 23000 GUÉRET 

PIERREBOURG 04 ET 06 4 et 6 RUE OLIVIER DE PIERREBOURG - 23000 GUÉRET 

PIERREBOURG 01 1 RUE OLIVIER DE PIERREBOURG - 23000 GUÉRET 

BRÉSARD 06, 08 ET 10 6, 8 et 10 RUE DU DR BRÉSARD - 23000 GUÉRET 

BRÉSARD 12 12 RUE DU DR BREZARD - 23000 GU֤ÉRET 

CHARLES DE GAULLE 15-17 ET 19 15, 17 et 19 AVENUE CHARLES DE GAULLE - 23000 GUÉRET 

CHARLES DE GAULLE 08-10-12-14 ET 16 8, 10, 12, 14 et 16 AVENUE CHARLES DE GAULLE - 23000 GUÉRET 

ILM 8-10 TANNERIES + PLACE AREFEUILLERE 8, 10 RUE DES TANNERIES & PLACE AREFEUILLERE - 23000 GUÉRET 

HLM TANNERIES 1-3-5 1, 3 et 5 RUE DES TANNERIES - 23000 GUÉRET 

HÔPITAL AVENUE DE LA SÉNATORERIE - 23000 GUÉRET 

BLANCHISSERIE AVENUE DE LA SÉNATORERIE - 23000 GUÉRET 

ECOLE INFIRMIERE AVENUE DE LA SÉNATORERIE - 23000 GUÉRET 

SALLE POLYVALENTE AVENUE RENÉ CASSIN - 23000 GUÉRET 

ÉCOLE J. PRÉVERT AVENUE LOUIS LAROCHE - 23000 GUÉRET 

PISCINE/GYMNASE ESPACE FAYOLLE 5 AVENUE FAYOLLE - 23000 GUÉRET 

ÉCOLES A. GUERY / A. ASSOLANT RUE ALFRED ASSOLANT - 23000 GUÉRET 

ÉCOLE R. CERCLIER PLACE VARILLAS - 23000 GUÉRET 

HÔTEL DE VILLE ESPLANADE FRANÇOIS MITTERRAND - 23000 GUÉRET 

SALLE DES FÊTES PROVIDENCE AVENUE DE LA SÉNATORERIE - 23000 GUÉRET 

MUSÉE DE LA SÉNATORERIE AVENUE DE LA SÉNATORERIE - 23000 GUÉRET 

MAISON DE LA PROVIDENCE AVENUE DE LA SÉNATORERIE - 23000 GUÉRET 

CASERNE BONGEOT 2 ROUTE DE CORBIGNY - 23000 GUÉRET 

COLLEGE MARTIN NADAUD 1 AVENUE RENÉ CASSIN - 23000 GUÉRET 

CHÂTEAU DES COMTES DE LA MARCHE 4 PLACE LOUIS LACROCQ - 23000 GUÉRET 

COLLEGE JULES MAROUZEAU 25 AVENUE DE LA SÉNATORERIE - 23000 GUÉRET 

ANCIENNE INSPECTION ACADÉMIQUE 2B AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE - 23000 GUÉRET 

1 RUE INGRES 1 RUE INGRES - 23000 GUÉRET 

RESTAURANT RÉGION PLACE MOLIERE - 23000 GUÉRET 

LYCEE PIERRE BOURDAN BÂT C PLACE MOLIERE - 23000 GUÉRET 

LYCEE PIERRE BOURDAN BÂT B PLACE MOLIERE - 23000 GUÉRET 

INTERNAT DE FILLES PLACE MOLIERE - 23000 GUÉRET 

LYCÉE BOURDAN BÂT A PLACE MOLIERE - 23000 GUÉRET 
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CITÉ ADMINISTRATIVE 17 PLACE BONNYAUD - 23000 GUÉRET 

PRÉFECTURE PLACE LOUIS LACROCQ - 23000 GUÉRET 

DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS 2 BOULEVARD ST PARDOUX - 23000 GUÉRET 

INSPECTION ACADÉMIQUE 1 PLACE VARILLAS - 23000 GUÉRET 

SÉCURITÉ SOCIALE PLACE MARCEL BRUNET - 23000 GUÉRET 

MÉDIATHEQUE 8 AVENUE FAYOLLE-  23000 GUÉRET 

QUINCAILLERIE NUMERIQUE AVENUE CHARLES DE GAULLE – 23000 GUERET 

SALLE OMNISPORTS RUE JEAN BUSSIERE – 23000 GUERET 

 
 
 
 
 Le réseau de distribution 

 
Le fluide caloporteur produit par la chaufferie est transporté dans les lignes de tuyauteries du 
réseau primaire et possède les caractéristiques suivantes :  

 

  

Fluide Caloporteur Eau Chaude 100° C 

Pression en chaufferie 23,6 bars 

 

La tuyauterie constituant le réseau de chaleur circule principalement en souterrain sous les 
voiries publiques et est enterrée. 

 
Le réseau de chauffage urbain de Guéret présente une importante différence d’altitude qui 
nécessite une pression service maximum de 23,6 bars en chaufferie. 
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 Tracé du réseau :
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2.2   DONNÉES D’EXPLOITATION 

 
 Climatologie 
 
Nous avons constaté 2 688 DJU (du 1er janvier au 31 décembre).  
Les DJU caractérisent la rigueur de la saison hivernale. 
 

Répartition des DJU : 

  2019  

 Janvier  506  

 Février 324  

 Mars 313  

 Avril 252  

 Mai 200  

 Juin 108  

 Juillet 41  

 Août 53  

 Septembre 113  

 Octobre 129  

 Novembre 279  

 Décembre 370  

  2 688  
 
 Production d’énergie en 2019 
 
 Production totale des chaufferies : 

o Chaufferie centrale    : 26 291 MWh 

o Chaufferies de délestage / secours  :   1 774 MWh 

 Production chaudières biomasse   : 20 580 MWh, soit 78,3 % 

 Production chaudière gaz en chaufferie centrale :   5 690 MWh 

 Importation de chaleur    :        21 MWh 

 
 
 Distribution de l’énergie 

 Vente thermique depuis la chaufferie    : 23 914 MWh. 

Contenu en CO2 de la chaleur chaufferie  = 55 g/kWh. 

 Vente thermique en chaufferie de délestage/secours :   1 774 MWh. 

Contenu en CO2 de la chaleur délestage/secours = 246 g/kWh 
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2.3  ARRÊTS TECHNIQUES 

 
L’arrêt technique des chaudières biomasse a eu lieu pendant l'arrêt du réseau de chaleur. 
 
 
 

2.4  CONTRÔLES RÉGLEMENTAIRES 

 
L’ensemble des installations (tant en chaufferie que sur le réseau ou les sous-stations) 
appartenant au périmètre de la Concession est exploité par Guéret Énergie Services dans le 
plus strict respect de la réglementation applicable.  
 

 
 

2.5  INCIDENTS TECHNIQUES 

 Unité de Production 

 
Il n’y a pas eu de problèmes majeurs sur les moyens de production durant l’année 2019. 
La mise au point de l’ensemble de l’installation est en cours de finalisation.  
Les mesures des émissions atmosphériques ont eu lieu, conformément à la réglementation, 
en 2019 (1 contrôle tous les 2 ans). 
 

 Réseaux  

 

Arrêt du réseau sans interruption du service (chaleur fournie par Guéret Energie Services 
localement avec reprise des abonnements gaz et mise en place de chaufferies mobiles). 
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 3 - ÉVOLUTION DU CONTRAT 

3.1  CONTRAT DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

 Cadre Juridique 

 
Les installations sont exploitées par GUÉRET ÉNERGIE SERVICES. 
 
 

 Échéance du contrat de Délégation de Service Public 

 
La date de fin du contrat de concession de production et de distribution de chaleur du réseau 
de Guéret est fixée au 31 mars 2046. 
 
 

 Évolution du contrat de Délégation de Service Public 

 
La Ville de Guéret a concédé, à GUERET ENERGIE SERVICES, le service public de chauffage 
urbain depuis le 4 avril 2016. 
 
L’avenant n° 1 a été signé le 17 octobre 2014, il : 

- substitue la société GDF SUEZ ÉNERGIE SERVICES – COFELY par la société GUÉRET 
ÉNERGIE SERVICES, 

- met à jour, suite au bornage, la surface du terrain mis à disposition du Concessionnaire 
par le Concédant pour la construction de la chaufferie figurant en annexe 12 du 
contrat, 

- met à jour le planning de réalisation des travaux de premier établissement figurant en 
annexe 3 du contrat, 

- proroge les délais de mise en jeu des conditions résolutoires prévues à l’article 85 du 
contrat, 

- proroge les délais de remise de l’attestation d’assurance « TRC » et de la garantie 
maison mère de la société GUÉRET ÉNERGIE SERVICES prévus respectivement aux 
articles 4 et 70 du contrat. 
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L’avenant n° 2 a été signé le 29 octobre 2015, il acte: 
- l’autorisation accordée par le Concédant en faveur du Concessionnaire pour importer 

de la chaleur issue d’une centrale de cogénération gaz à construire par la société 
SETHELEC, filiale de ENGIE ENERGIE SERVICES selon les dispositions de  
l’article 9 « importation » du contrat », 

- les modalités de rétrocession du gain économique résultant de la centrale de 
cogénération vis-à-vis des abonnés du réseau de chauffage urbain dans le cadre du 
contrat, 

- la mise à jour du programme général des travaux figurant en annexe 3 du contrat, 
- la modification du terme financier R24 suite au montant de subventions obtenues, 
- l’ajout d’un article au contrat intégrant un droit à verser par le Concessionnaire au 

Concédant en contrepartie de l’utilisation par le Concessionnaire de son réseau de 
gaines et de chambres de tirage pour y déployer un réseau de fibre optique dédié à 
l’exploitation de l’Ouvrage, 

- une précision de renvoi à l’annexe 9 du contrat. 
 

 
 

3.2  DÉVELOPPEMENT 

 Raccordements 

 

Deux points de livraison ont été mis en service en 2019. 
 
 

 Déraccordements 

 

Le réseau de chaleur n’a connu aucun déraccordement. 
 
 

 Prospects identifiés 

Le schéma directeur du réseau a été lancé par l'autorité délégante en 2019. Les éléments 
financiers et techniques ont été fournis par GUERET ENERGIE SERVICES à compter du mois de 
Septembre. Les conclusions de ce schéma directeur sont attendues pour 2020. 
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3.3  TARIFICATION 

 Tarifs pratiqués 

 
Le tarif du MWh vendu est calculé en fonction des factures émises sur la période comptable :  

 2019 

Montant R1    910 032 €HT 

Montant R2 1 104 236 €HT  

Total R1 + R2 2 014 268 €HT 

Montant R5 62 694 € HT 

 

Soit un coût moyen de 78,65 € Hors Taxes, soit 82,98 € TTC. 
En moyenne annuelle, le prix de la chaleur a varié de + 1,80 %. 
 
 
 

3.4  ÉVOLUTION DES TARIFS 

 Évolution des termes R1 et R2 

 

EVOLUTION  
des tarifs 

Marché 
 

31/12/19 
 

31/12/18 

 
EVOLUTION 
TARIFAIRE 

(€ HT) (€ HT) (€ HT) 2018 > 2019 

R1 Gaz  62,78 51,63 63,03 -18,1 % 

R1 Bois 28,72 31,45 31,51 -0,2 % 

R1 33,53 34,29 35,96 -4,6 % 

R22   27,817 30,91 30,08 +2,76 % 

R23     6,110   6,50   6,41 +1,40 % 

R24   15,639 15,64 15,64 -- 

R25    -1,545 - 1,72 - 1,68 +2,38 % 
  

 
Précisions :  
 
  R1 Gaz Coût du combustible Gaz 

R1 Bois Coût du combustible Bois 

R22 Entretien – Réparation 

R23 Renouvellement et modernisation 

R24 Financement travaux 

R25 Rétrocession gain résultant de la cogénération 
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 4 - COMPTE DE RÉSULTAT DE L’ANNÉE 2019 

4.1  COMPTE DE RÉSULTATS DE L’ANNÉE 2019  

 
Le compte de résultats et les documents spécifiques associés de l’exercice 2019 sont annexés 
au rapport.  
 
Il est à noter qu’en 2019, nous avons mis en place des solutions pour assurer la continuité du 
service auprès des abonnés. Des travaux ont été effectués afin de fiabiliser le réseau. 
 
Toutefois, compte tenu des difficultés rencontrées, GUERET ENERGIE SERVICES a constitué 
des provisions pour dépréciation d'actifs immobilisés. L'impact de cette provision sur 
l'exercice 2019 est une charge de 6 103 100 €. 
 
 

4.2  COMMENTAIRES 

 Méthodes et éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la 
détermination des produits et des charges directes et indirectes imputés au compte de 
résultat  

 
L’ensemble des produits et des charges, directes et indirectes, imputés au compte de résultat 
sont principalement constitués par un ensemble de factures émises ou reçues par GUÉRET 
ÉNERGIE SERVICES pendant la période. 
 
Les rubriques faisant l’objet de calcul sont principalement : 
 

 les amortissements des investissements : pour les biens de retour, en fin de 
concession, ces amortissements sont calculés sur la durée de vie technique 
conventionnelle des équipements quand celle-ci ne dépasse pas la date d’échéance 
contractuelle ; 

 le plan de dépenses de gros entretien renouvellement : ce plan inclut la réparation 
des installations et/ou des équipements de la concession conduisant au calcul d’une 
dépense moyenne pluriannuelle servant de base à la dotation d’une provision sur 
laquelle s’imputent les dépenses de cette nature lorsqu’elles se présentent.  
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 Situation des biens et immobilisations à l’exploitation de la délégation 

 
L’inventaire mis à jour au 31 décembre 2016 des biens du domaine affermé peut être consulté 
au siège administratif de GUÉRET ÉNERGIE SERVICES. 
 
Cet inventaire précise : 

 la valeur d’acquisition des amortissements constitués, ainsi que la valeur nette 
comptable de chaque bien, 

 la qualification de chaque bien : bien propre / bien de reprise / bien de retour. 
 

Produits 

 
Le chiffre d’affaire annuel sur la période comptable est composé : 

 vente d’énergie thermique au travers du réseau (part variable selon le besoin) 
 abonnement au réseau (partie fixe). 

 

Valeur du R1/R2 =  2 014 268 € HT pour une livraison de 25 688 MWh en 2019. 

 2019 2018 

DJU 2 688 2 593 

Energie Vendue en MWh 25 688 25 043 

 

 Charges 

 
 Gros entretien et Renouvellement : 

Pour l’année 2019, les dépenses s’élèvent à 77 518 €HT. 

GES a par ailleurs provisionné 128 299 € sur l'exercice au titre du GER, et a repris 

53 787 € pour couvrir une partie des dépenses de l'exercice. 

Enfin, les provisions disponibles du GER sont égales en cumul à 372 527 € au 

31/12/2019. 
 
 

 Redevances versées à la Collectivité en 2019  

- Redevance Ville part fixe : 24 170 € HT. 

- Redevance Ville part variable : 40 136 € HT (2 % du chiffre d’affaires R1 + R2). 

 

 Autre redevance versée en 2019 

- Redevance hôpital : 23 000 € HT. 
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 Autres charges  

 
 Contrat ENGIE Cofely : 221 087 € HT. 

 Assistance technique : 77 000 € HT. 

 Frais généraux (commission bancaire, honoraires) : 50 940 € HT. 

 

La liasse fiscale est jointe en annexe. 

 
 
 
 

4.3  RÉSULTATS D’EXPLOITATION 

 
 
Le résultat d’exploitation pour l’année 2019 s’élève à  - 132 599,69 €  
 
Faits marquants 
 
Les 2 points de livraison supplémentaires permettent une augmentation de la recette R2, 
tandis que la recette R1 varie peu. 
 
En revanche, les actions engagées par GES pour sécuriser la fourniture de chaleur aux abonnés 
ont une influence négative sur le résultat : 

 Location de chaufferies mobiles 

 Contrat d'approvisionnement en gaz sur chaufferies de secours. 
 
GUERET ENERGIE SERVICES a par ailleurs constitué des provisions exceptionnelles pour 
dépréciation d'actifs immobilisés.  
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 5 - QUALITÉ DE SERVICE 
 

5.1  ÉGALITÉ DE TRAITEMENT 

 
La tarification applicable aux abonnés du réseau de chaleur est identique pour l’ensemble de 
ceux-ci. 
 
 

5.2  PRINCIPE DE TRANSPARENCE 

 
GUÉRET ÉNERGIE SERVICES est engagé dans un principe de transparence vis-à-vis de 
l’ensemble de ces clients.  
 
En ce sens, peuvent être transmises périodiquement à la Ville et aux autorités compétentes, 
l’ensemble des informations nécessaires à l’appréciation de la bonne exécution du service.  
 
 

5.3  RELATION CLIENT ET PARTIES PRENANTES 

 Relations Client 

 
GUÉRET ÉNERGIE SERVICES se tient à l’écoute de ses clients à travers notamment des 
rencontres clients réalisées à différents niveaux par les équipes commerciales et les équipes 
d’exploitation. 
 
Des enquêtes de besoin et/ou de satisfaction client ponctuelles ou plus globales sont réalisées. 
 
La gestion des réclamations clients fait l’objet d’une méthodologie structurée qui prévoit 
notamment l’identification et l’analyse des causes, ainsi que la mesure des impacts sur la 
qualité de la relation avec le Client. 
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5.4  COMMUNICATION EXTERNE  

 
GUÉRET ÉNERGIE SERVICES entretient une relation avec l’ensemble de ses parties prenantes. 
Des actions de communication et d’information régulières (sites internet, événements…) 
permettent de tenir informé l’ensemble des usagers et partenaires locaux sur le réseau de 
chauffage urbain de Guéret. 
 
 

5.5  DÉMARCHE QUALITÉ 

 
Dans ce contexte à enjeux multiples et face à un secteur d’activités en constante mutation, 
GUÉRET ÉNERGIE SERVICES a la volonté de se donner tous les moyens nécessaires pour : 
 

- répondre pleinement aux exigences de ses clients et construire avec eux une relation 
à valeur ajoutée, 

- exécuter ses contrats avec professionnalisme et innovation dans l’objectif de respecter 
ses engagements et de satisfaire au mieux ses parties prenantes, 

- respecter en permanence et, si possible, anticiper les évolutions légales, 
réglementaires et autres, ainsi que les standards applicables à ses métiers, 

- s’améliorer en continu en analysant notamment la performance de ses processus et 
de ses activités, ainsi qu’en évaluant périodiquement la satisfaction de ses parties 
prenantes (Clients, Actionnaires, Collaborateurs, Collectivité). 

 
 

5.6  PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

 
En tant qu’acteur des services à l’efficacité énergétique et environnementale, GUÉRET 
ÉNERGIE SERVICES est engagé dans une démarche de performance énergétique par : 
 

- le suivi et l’analyse de l’indice d’efficacité énergétique du réseau de chaleur, 

- le suivi de la performance énergétique des outils de production, 

- la recherche permanente des sources de gain en efficacité énergétique (audits 
techniques, benchmark, renouvellement par équipements plus performants), 

- l’intégration du critère d’efficacité énergétique dans les achats de matériels et 
d’équipements.  
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5.7  PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE  

 Politique Environnementale 

 
GUÉRET ÉNERGIE SERVICES est engagé dans une démarche de performance 
environnementale qui se traduit par les engagements suivants :  
 

 engager une dynamique de conformité aux exigences légales et autres, 

 améliorer en permanence la maîtrise des aspects environnementaux en vue de 
réduire les impacts des activités concernées, 

 allouer les moyens nécessaires à la mise en œuvre et à l’amélioration continue du 
système de management environnemental. 

 

 Rejets atmosphériques gazeux 

 
Une campagne de mesure des émissions gazeuses a été réalisée en 2019 (fréquence 
réglementaire : 1 mesure tous les 2 ans). 
 

 Gestion des déchets  

 
L’ensemble des déchets générés par les activités de GUÉRET ÉNERGIE SERVICES est trié puis 
collecté par un prestataire extérieur spécialisé dans le traitement des déchets. 
 
 
 
 

5.8  CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE 

 Installations classées pour l’environnement 

 
Dans le cadre de sa politique environnementale, GUÉRET ÉNERGIE SERVICES s’engage à une 
dynamique de conformité aux exigences légales et autres.  
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5.9  SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES  

 Politique Santé & Sécurité 

 
La sûreté des installations et la santé et sécurité des personnes sont des priorités pour GUÉRET 
ÉNERGIE SERVICES. 
 
En ce sens, GUÉRET ÉNERGIE SERVICES s’emploie à :  
 

 identifier et évaluer les risques inhérents aux installations et à mettre en œuvre 
les plans d’actions adaptés pour maîtriser ces risques, 

 animer la politiques Santé & Sécurité auprès de ses Collaborateurs par des actions 
des sensibilisations (causeries, affichages…), 

 travailler sur le comportement des personnes notamment via les Visites 
Préventives de Sécurité, 

 maîtriser les risques liés à la co-activité lors d’interventions d’entreprises 
extérieures, notamment par l’établissement de plan de prévention ou de plan 
particulier de santé et protocole de sécurité, 

 améliorer en permanence la sûreté des installations et la sécurité des personnes 
via la remontée de situation dangereuses, d’audits et ou d’exercices de mise en 
situation d’urgence. 
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 6 – ANNEXES 
 

 Compte de résultat 2019. 

 Rapport de contrôle des émissions atmosphériques des chaudières biomasse. 

 Rapport de contrôle des émissions atmosphériques des chaudières gaz. 
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BILAN ACTIF

BILAN-ACTIF
Exercice N Exercice N-1

Brut Amortissements Net Net

Capital souscrit non appelé (I)

Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions,brevets et droits similaires

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 108 900 82 849 26 051 98 262

Avances sur immobilisations incorporelles

TOTAL immobilisations incorporelles 108 900 82 849 26 051 98 262

Terrains

Constructions 3 999 866 3 042 690 957 176 3 610 439

Installations techniques, matériel 5 566 065 4 222 228 1 343 837 4 722 037

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours 52 459 52 459 265 988

Avances et acomptes

TOTAL immobilisations corporelles 9 618 391 7 264 918 2 353 472 8 598 464

Participations selon la méthode de meq

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL immobilisations financières

Total Actif Immobilisé (II) 9 727 291 7 347 768 2 379 523 8 696 726

Matières premières, approvisionnements 1 692 1 692

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

TOTAL Stock 1 692 1 692

Avances et acomptes versés sur
commandes

17 387 17 387 279

17 387 17 387 279Clients et comptes rattachés 500 973 806 500 168 493 350

Autres créances 922 841 922 841 2 602 612

Capital souscrit et appelé, non versé

TOTAL Créances 1 423 815 806 1 423 009 3 095 962

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres: )

Disponibilités 46 822 46 822 43 399

TOTAL Disponibilités 46 822 46 822 43 399

Charges constatées d'avance 345 305 345 305 19 306

TOTAL Actif circulant (III) 1 835 020 806 1 834 214 3 158 946

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)

Primes de remboursement des obligations (V)

Écarts de conversion actif (V)

Total Général
(I à

VI)
11 562 311 7 348 574 4 213 737 11 855 673

Accusé de réception en préfecture
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BILAN PASSIF

BILAN-PASSIF Exercice N Exercice N-1

Capital social ou individuel (dont versé : 37 000 ) 37 000 37 000

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....

Ecarts de réévaluation (dont écart d’équivalence : )

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves
réglementées

(dont réserve des prov. fluctuation des cours : )

Autres réserves (dont réserve achat d’œuvres originales d’artistes : )

TOTAL Réserves

Report à nouveau -191 506 -77 332

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) -6 270 427 -114 174

Subventions d'investissement 2 590 341 2 669 586

Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES (I) -3 834 592 2 515 080

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES (II)

Provisions pour risques 40 000 40 000

Provisions pour charges 372 527 298 015

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III) 412 527 338 015
5 783 365

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières divers (dont emprunts participatifs : )

TOTAL Dettes financières

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7 172 869

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 883 230 604 783

Dettes fiscales et sociales 23 306 55 922

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes 6 592 366 8 296 417

TOTAL Dettes d’exploitation 7 506 074 8 957 992

Produits constatés d'avance 129 728 44 586

TOTAL DETTES (IV) 7 635 802 9 002 577

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GENERAL - PASSIF (I à V) 4 213 737 11 855 673

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



GUERET ENERGIE SERVICES EXERCICE 2019

5

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat
Exercice N

Exercice N-1

France Exportation Total

Ventes de marchandises

Production vendue biens 972 726 972 726 919 973

Production vendue services 1 107 218 1 107 218 1 031 738

Chiffres d'affaires nets 2 079 944 2 079 944 1 951 711

Production stockée

Production immobilisée

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges 131 787 228 607

Autres produits 1 524 433

Total des produits d'exploitation (I) 2 213 255 2 180 751

Achats de marchandises (y compris droits de douane)

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de
douane)

1 219 876 542 983

Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -1 692 2 799

Autres achats et charges externes 528 565 1 147 337

Impôts, taxes et versements assimilés 35 698 38 914

Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations
d’exploitation

sur
immobilisations

- Dotations aux amortissements 347 918 334 439

- Dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions

Pour risques et charges : dotations aux provisions 128 300 127 601

Autres charges 87 190 85 251

Total des charges d'exploitation (II) 2 345 855 2 279 324

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -132 600 -98 573

Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

Produits financiers de participations

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé

Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des produits financiers (V)

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées 35 973 35 388

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total des charges financières (VI) 35 973 35 388

RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -35 973 -35 388

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI) -168 573 -133 962

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020
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COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

Compte de résultat (suite) Exercice N Exercice N-1

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital 79 246 19 787

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (VII) 79 246 19 787

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Charges exceptionnelles sur opérations en capital

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6 181 100

Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 181 100

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII -VIII) -6 101 854 19 787

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)

Impôts sur les bénéfices (X)

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 2 292 501 2 200 538

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 562 928 2 314 712

BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges) -6 270 427 -114 174

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020
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ANNEXE

Au bilan de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 4 213 736,76 € et au compte de résultat de
l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant une perte de -6 270 427,00 €.

La société a pour activité la production et la distribution d'énergie, elle a commencé son activité le 21 juillet
2014.

C'est une société soumise à l'impôt sur les sociétés.

La société est filiale à 100% de la société ENGIE ENERGIE SERVICES - 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE.

Elle est consolidée en intégration globale dans les comptes de ENGIE – 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN
92930 PARIS LA DEFENSE.

Le montant des honoraires des Commissaires aux comptes est de 6 500€.

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

En 2019, nous avons mis en place des solutions  pour assurer la continuité du service auprès des abonnés. Des

travaux ont été effectués afin de fiabiliser le réseau.

Compte tenu des difficultés rencontrées, un calcul d'impairment a été réalisé au 30/09/2019 et a conduit à la

constitution d'une provision pour dépréciation d'immobilisation. L'impact de cette provision sur l'exercice 2019

est une charge de 6 103 100€.

EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE
L'EXERCICE :

L’arrêté des comptes annuels est réalisé en partie dans un contexte de crise sanitaire, l’Organisation Mondiale
de la Santé ayant qualifié le 11 mars 2020 la situation mondiale COVID-19 de pandémie. Les annonces des
pouvoirs publics français, notamment par arrêtés ministériels des 12, 14 et 16 mars 2020 ont conduit à mettre
en place des mesures de protection et de confinement qui ont pour conséquence, outre les aspects humains,
l’interruption d’une part de nos activités pour une durée incertaine, sans que la continuité de service soit remise
en cause. La société a mis en place des mesures de protection de ses sous-traitants et clients. Sans pouvoir
encore en donner une estimation précise, la société estime que l’activité et la performance de l’année  2020
seront impactées par la crise COVID-19 et travaille sur des mesures de réduction des coûts.
 

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020
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REGLES ET METHODES COMPTABLES

PRINCIPES COMPTABLES

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019 ont été établis conformément aux dispositions
législatives et règlementaires en vigueur et aux principes comptables généralement admis et en l'application des
conventions générales et des adaptations professionnelles (avis postérieurs du Conseil national de la
comptabilité repris dans le règlement ANC n°2018-01 relatif au Plan Comptable Général):

· Continuité de l'exploitation

· Permanence des méthodes comptables

· Prudence

· Indépendance des exercices

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts
historiques.

Les notes et tableaux ci après font partie intégrante des comptes annuels

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020
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BILAN ACTIF

ACTIF IMMOBILISE :
Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)

Cadre A IMMOBILISATIONS
Valeur brute au

début de
l’exercice

Augmentations

Réévaluation Acqu. et
apports

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 108 900

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui 3 999 866

Installations générales, agencements et
aménagements des constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 218 722 347 343

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales, agencements,
aménagements divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier informatique

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours 265 988 52 459

Avances et acomptes

TOTAL (III) 9 484 576 399 802

Participations évaluées par mise en équivalence

Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 9 593 476 399 802

Cadre B IMMOBILISATIONS
Diminutions Valeur brute à

la fin de
l’exercice

Réévaluation

Virement Cession Valeur d’origine

Frais d'établissement et de développement (I)

Autres postes d'immobilisations incorporelles (II) 108 900

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d'autrui 3 999 866

Installations générales,
agencements et aménagements
des constructions

Installations techniques, matériel et outillage
industriels

5 566 065

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales,
agencements, aménagements
divers

Matériel de transport

Matériel de bureau et mobilier
informatique

Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles en cours 265 988 52 459

Avances et acomptes

TOTAL (III) 265 988 9 618 391

Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières

TOTAL (IV)

TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 265 988 9 727 291

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
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AMORTISSEMENTS

Cadre A SITUATION ET MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS DE L’EXERCICE

Immobilisations amortissables
Début

d’exercice
Augment. Diminutions

Fin de
l’exercice

Frais d’établissement et de développement (I)

Autres postes d’immobilisations incorporelles (II) 10 638 3 890 14 527

Terrains

Constructions

Sur sol propre

Sur sol d’autrui 389 427 142 914 532 341

Installations générales, agencements

Installations techniques, matériels et outillages 496 685 201 114 697 799

Autres
immobilisations
corporelles

Installations générales, agencements
divers

Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et
mobilier

Emballages récupérables et divers

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES (III) 886 112 344 028 1 230 141

TOTAL GENERAL (I + II + III) 896 750 347 918 1 244 668

Cadre B
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS

DEROGATOIRES

Immos
DOTATIONS REPRISES

Fin de
l’exerciceDifférentie

l de durée
Mode

dégressif
Amort fiscal
exceptionnel

Différentiel
de durée

Mode
dégressif

Amort fiscal
exceptionnel

Frais étab

Autres

Terrains

Constructions :

sol propre

sol autrui

install.

Autres immobilisations :

Inst. techn.

Inst gén.

M.Transport

Mat bureau.

Emball.

CORPO.

Acquis. de
titres

TOTAL

Cadre C
Charges réparties sur plusieurs

exercices
Début de
l’exercice

Augment. Diminutions
Fin de

l’exercice

Frais d’émission d'emprunt à étaler

Primes de remboursement des obligations

Accusé de réception en préfecture
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Les immobilisations font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon leur durée et leurs conditions
d'utilisation.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant la durée de vie prévue. Les taux les plus
couramment utilisés sont les suivants :

Installations techniques, mat. Outillage 5 à 10 ans Linéaire

Matériel de bureau et informatique 3 ans Linéaire

Mobilier 10 ans Linéaire

L’amortissement fiscal retenu est celui de la durée de vie du bien ce qui engendre des dotations fiscales
dérogatoires et des amortissements non déductibles.

STOCKS :

NEANT

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
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CREANCES :

Cadre A Etat des créances Montant brut A un an au plus
A plus d’un

an

Créances rattachées à des participations

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL DES CREANCES LIEES A L’ACTIF IMMOBILISE

Clients douteux ou litigieux 967 967

Autres créances clients 500 006 500 006

Créances représentatives de titres prêtés Prov pour dép ant
constitués.

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Impôts sur les bénéfices

Etat et autres Taxe sur la valeur ajoutée 163 780 163 780

collectivités publiques Autres impôts

Etat - divers 704 384 704 384

Groupes et associés

Débiteurs divers 71 318 71 318

TOTAL CREANCES LIEES A L’ACTIF CIRCULANT 1 440 455 1 439 488 967

Charges constatées d'avance 345 305 345 305

TOTAL DES CREANCES 1 785 760 1 784 792 967

Prêts accordés en cours d'exercice

Remboursements obtenus en cours d'exercice

Prêts et avances consentis aux associés

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est comptabilisée lorsque
la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

PRODUITS A RECEVOIR :

Produits à recevoir Montant

CLIENTS FACTURES A ETABLIR 272 788

PLAFONNEMENT CET / VA 2018 15 734

PLAFONNEMENT CET / VA 2019 19 520

REMBOURSEMENT ASSURANCE A RECEVOIR 54 678

TOTAL 362 720

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020
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CHARGES CONSTATEES D'AVANCE :

Charges constatées d'avance Exploitation Financier Exceptionnel

SOUS TRAITANCE P3 345 305

TOTAL 345 305

Accusé de réception en préfecture
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BILAN PASSIF

COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL :

Nombre au
début de
l'exercice

Créés au
cours de
l’exercice

Remboursés
au cours de
l’exercice

Nombre au
31/12/2019

Valeur
nominale

Actions ordinaires 3700 3700 10 

Actions amorties  

Actions à dividendes
prioritaires (sans droit de vote)

Actions préférentielles

Parts sociales

Certificats d’investissement

Total 3 700 3 700

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES :

CAPITAUX
PROPRES

Ouverture Augment. Diminut.
Distribut.
dividendes

Affectation
du résultat

N-1

Apports et
fusions

Clôture

Capital social ou
individuel

37 000 37 000

Primes
d'émission, de
fusion, d'apport,
....

Ecarts de
réévaluation

Réserve légale

Réserves
statutaires ou
contractuelles

Réserves
réglementées

Autres réserves

Report à nouveau -77 332 -114174 -191 506

Résultat de
l'exercice

-114 174 -6 270 427 114 174 -6 270 427

Subventions
d'investissement

2 669 586 79 246 2 590 341

Provisions
réglementées

TOTAL
CAPITAUX
PROPRES

2 515 080 -6 270 427 79 246 0 -3 834 592

Accusé de réception en préfecture
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PROVISIONS :

Nature des provisions
Début de
l’exercice

Dotations Reprises
Fin de

l’exercice

Provisions gisements miniers et pétroliers

Provisions investissements

Provisions pour hausse des prix

Amortissements dérogatoires

- Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions implantation étranger avant 1.1.1992

Provisions implantation étranger après 1.1.1992

Provisions pour prêts d'installation

Autres provisions réglementées

TOTAL (I)

Provisions pour litige 40 000 40 000

Provisions pour garantie

Provisions pour pertes sur marchés à terme

Provisions pour amendes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour pensions

Provisions pour impôts

Provisions pour renouvellement des immobilisations

Provisions pour gros entretien

Provisions pour charges soc et fisc sur congés à payer

Autres provisions pour risques et charges 298 015 128 300 53 787 372 527

TOTAL (II) 338 015 128 300 53 787 412 527

- Provisions sur immobilisations incorporelles 69 195 873 68 322

- Provisions sur immobilisations corporelles 6 111 905 77 127 6 034 778

- Provisions sur titres mis en équivalence

- Provisions sur titres de participation

- Provisions sur autres immos financières

Provisions sur stocks

Provisions sur comptes clients 806 806

Autres provisions pour dépréciations

TOTAL (III) 806 6 181 100 78 000 6 103 906

TOTAL GENERAL (I + II + III) 338 821 6 309 400 131 787 6 516 433

Dont dotations et reprises d’exploitation 128 300 131 787

Dont dotations et reprises financières

Dont dotations et reprises exceptionnelles 6 181 100

dépréciations des titres mis en équivalence

Les entreprises concessionnaires de services publics pour les biens remis gratuitement à l'autorité concédante,
au terme de la concession, sont autorisées à constituer une provision GER destinée à couvrir la remise en état
des installations comme convenu au cahier des charges. Celle ci est calculée sur la base d'un plan de
dépenses, retraitée des dépenses réelles et de la reprise dite Champel. Son montant est de 372 527.14 € au
31/12/2019.

Accusé de réception en préfecture
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DETTES :

Cadre B Etat des dettes Montant brut A un an au plus
A plus d’un an
et - de cinq

ans

A plus de cinq
ans

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès des établissements de crédits moins de 1 an
à l'origine

Emprunts auprès des établissements de crédits plus de 1 an à
l'origine

Emprunts et dettes financières divers

Fournisseurs et comptes rattachés 883 230 883 230

Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux

Etat et autres collectivités
publiques

Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée 23 306 23 306

Obligations cautionnées

Autres impôts

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Groupes et associés 6 570 211 6 570 211

Autres dettes 22 155 22 155

Dette représentative de titres empruntés

Produits constatés d'avance 129 728 129 728

TOTAL DES DETTES 7 628 631 7 628 631

Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts auprès des associés
personnes physiques

Emprunts remboursés en cours d'exercice

CHARGES A PAYER INCLUSES DANS LES POSTES DU BILAN :

Charges à payer Montant

FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES 606 055

CLIENTS AVOIRS A ETABLIR 22 155

Accusé de réception en préfecture
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TOTAL 628 211

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE :

Produits constatées d'avance Exploitation Financier Exceptionnel

DROITS DE RACCORDEMENT 126 767

VENTE CHAUFFAGE ECS 2 961

TOTAL 129 728

Sur décision de gestion les droits de raccordements facturés ont été portés en produits constatés d’avance et
étalés sur la durée du contrat.

Ils sont imposés l’année de facturation.

Accusé de réception en préfecture
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COMPTE DE RESULTAT

VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES :

Ventilation du chiffre d’affaires Exercice N Exercice N-1 Variation

Répartition par secteur d’activité

Ventes de marchandises %

Production vendue biens 972 726 919 973 6%

Production vendue services 1 107 218 1 031 738 7%

Répartition par marché géographique

Chiffres d'affaires nets-France 2 079 944 1 951 711 7%

Chiffres d'affaires nets-Export %

Chiffres d'affaires nets 2 079 944 1 951 711 7%

CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS :

Libellé
Charges

exceptionnelles

Produits

exceptionnels

DOTATION PROVISION DEPRECIATION IMMO 6 181 100
QP SUBVENTION VIREE A RESULTAT 79 246

TOTAL 6 181 100 79 246

Accusé de réception en préfecture
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VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES :

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices Résultat avant impôt Impôt

Résultat courant -168 573

Résultat exceptionnel (y compris participation) -6 101 854

Résultat comptable (avant IS) -6 270 427

Détail de l'impôt sur le résultat courant Base Impôt

Résultat courant -168 573

Total des réintégrations (dont :)

Total des déductions (dont: :)

TOTAL courant -168 573

Détail de l'impôt exceptionnel Base Impôt

Résultat exceptionnel (y compris participation) -6 101 854

Totatl des réintégrations (dont :)

Total des déductions (dont: :)

TOTAL exceptionnel -6 101 854

Imputation des déficits antérieurs

TOTAL -6 270 427

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



GUERET ENERGIE SERVICES EXERCICE 2019

21

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

EFFECTIF MOYEN :

NEANT

ENGAGEMENTS HORS BILAN :

NEANT

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



Bureau Veritas Exploitation SAS
CANEJAN
Parc d'Activités Actipolis
Avenue Ferdinand de Lesseps
Canejan
33612 CESTAS Cedex France
Téléphone : 05 57 96 24 00
Mail : cyril.raimondeau@fr.bureauveritas.com

A l'attention de MR FRERY PHILIPPE
ENGIE ENERGIE SERVICES
AVENUE RENE CASSIJN
23000 GUERET

Mesures des émissions atmosphériques
Contrôles des chaudières biomasses - Janvier 2019

 Intervention du 14/01/2019 au 18/02/2019 

Latitude : 
Longitude : 

Lieu d'intervention : CHAUFFERIE GUERET
ENERGIE SERVICES
AVENUE RENE CASSIN
23000 GUERET

Numéro d'affaire : 8174574/1/1
Référence du rapport : 341071918.2.rev1.R
Annule et remplace : 341071918.2.R en date du 13/02/2019, il vous
appartient de détruire l'ancienne version en votre possession.
Rédigé le : 18/02/2019
Par : Cyril RAIMONDEAU

Ce document a été validé par son auteur.
Ce rapport contient 122 pages.
La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
intégrale.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes
par l’accréditation.

  ACCREDITATION 
       N° 1-6253
       PORTEE
DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR

Bureau Veritas Exploitation SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 36 315 000 euros Siège social - 8 cours du Triangle de l'Arche - 92800 PUTEAUX - RCS Nanterre B 790 184
675

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



                                             SOMMAIRE

1 . CONCLUSION DES ESSAIS:..........................................................................................................................4

2 . SYNTHESE DES  RESULTATS:......................................................................................................................5

3 . OBJET DE LA MISSION:...............................................................................................................................10
3.1 . LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES:......................................................................................10

4 . DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:........................................................................10
4.1 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW:.........................................................................................................10

4.1.1 . ACCOMPAGNEMENTS :.........................................................................................................................10
4.1.2 . DESCRIPTION :........................................................................................................................................10
4.1.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :.........................................................................10
4.1.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :..................................................................11

4.2 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW:.......................................................................................................11
4.2.1 . ACCOMPAGNEMENTS :.........................................................................................................................11
4.2.2 . DESCRIPTION :........................................................................................................................................11
4.2.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :.........................................................................11
4.2.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :..................................................................12

5 . ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE:..........................................................................................13
5.1 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW - CHEMINÉE:..................................................................................13
5.2 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW - CHEMINÉE:................................................................................13

6 . ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS D'ESSAI
(annexe IV de l’arrêté du 11 mars 2010) :........................................................................................................15

6.1 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW - CHEMINÉE:..................................................................................15
6.2 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW - CHEMINÉE:..................................................................................17
6.3 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW - CHEMINÉE:................................................................................20
6.4 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW - CHEMINÉE:................................................................................22

7 . ANNEXE : METHODOLOGIE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE..............................................................25

8 . ANNEXE : CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW...............................................................................................30
8.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION  DE MESURE :...............................................30
8.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:..............................................................................................31
8.3 . DEBIT :...................................................................................................................................................33

Rapport complet - V1 RAPPORT N° : 341071918.2.rev1.R

COPYRIGHT BUREAU VERITAS PAGE  2/122 EN DATE DU 18/02/2019

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



8.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:...............................................................................................................37
8.5 . PRELEVEMENTS MANUELS:...............................................................................................................38
8.6 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:.........................................................................................................50
8.7 . REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :....................................58

9 . ANNEXE : CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW.............................................................................................60
9.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION  DE MESURE :...............................................60
9.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:..............................................................................................61
9.3 . DEBIT :...................................................................................................................................................63
9.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:...............................................................................................................67
9.5 . PRELEVEMENTS MANUELS:...............................................................................................................68
9.6 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:.........................................................................................................80
9.7 . REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :....................................88

10 . ANNEXE  : RAPPORT D’ANALYSES LABORATOIRE :...........................................................................90

Rapport complet - V1 RAPPORT N° : 341071918.2.rev1.R

COPYRIGHT BUREAU VERITAS PAGE  3/122 EN DATE DU 18/02/2019

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



1 . CONCLUSION DES ESSAIS:

Synthèse des mesures réalisées dans les conditions de fonctionnement décrites au paragraphe DESCRIPTION
ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Liste des conduits
Respect de la VLE*

pour l’ensemble des
paramètres

mesurés

Détail des paramètres ne respectant pas
la VLE*

 CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3
MW / Cheminée OUI AUCUN

 CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65
MW / Cheminée OUI AUCUN

* : Bureau Veritas compare la moyenne de ses résultats de mesure avec les Valeurs Limites d’Emissions (VLE)
les plus contraignantes. En cas de dépassement de celles-ci, Bureau Veritas peut éventuellement effectuer la
comparaison avec les autres VLE fournies. Ces VLE se rapportent aux textes de référence en annexe
Méthodologie et contexte réglementaire. Pour conclure au respect ou non de la VLE, l’incertitude associée au
résultat n’est pas prise en compte.

Commentaires :

Moyenne des puissances de la chaudière biomasse 4,65 MW
 
- relevé des puissances toutes les 15 minutes pendant 3h :
2.71 / 2.82 / 2.99 / 2.71 / 2.64 / 3.04 / 2.77 / 2.83 / 2.87 / 2.89
minimum 2.64 / maximum 3.04 / moyenne 2.82
 
- relevé des puissances à chaque changement pendant 15 minutes; en présence d'un huissier :
2.95 / 2.86 / 2.85 / 2.92 / 2.84 / 2.78 / 2.88 / 2.98 / 2.94 / 2.92 / 2.84 / 2.87 / 2.93 / 2.84 / 2.95 / 2.82 / 2.9 / 2.89 /
2.83 / 2.81 / 2.97 / 2.89 / 2.93 / 2.94 / 2.9 / 2.85 / 2.87 / 2.81 / 3.04 / 3.01 / 2.95 / 2.93 / 2.76 / 3 / 2.95 / 2.91 /
2.84 / 3 / 2.93 / 3.1 / 2.95 / 2.96 / 2.98 / 3.17 / 3.06 / 3.05 / 2.99 / 3.12 / 2.89 / 2.91 / 2.96 / 2.95 / 2.88 / 2.98 / 3 /
3.05 / 3.01 / 2.99 / 2.95 / 3 / 2.91 / 2.83 / 2.93 / 3.05 / 3 / 2.96 / 2.87
minimum 2.76 / maximum 3.17 / moyenne 2.93
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2 . SYNTHESE DES  RESULTATS:

Si des valeurs limites vous sont applicables et ont été portées à notre connaissance, celles-ci sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau de synthèse de résultats des essais :

Les résultats présentés ci-dessous correspondent à la moyenne des essais lorsque plusieurs essais ont été réalisés. Le détail de chaque essai est présenté
en annexe,

Remarque : Si applicable, le tableau récapitulatif des résultats d’essais conformément à l’Annexe IV de l’Arrêté du 11 Mars 2010 est présenté en Annexe.
Mesure Flux

Paramètres Essai
Valeur Incertitude

absolue VLE Unité Valeur Incertitude
absolue VLE Unité

COFRAC

INSTALLATION : CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW- Conduit : Cheminée  
Date(s) de mesure : Entre le 15/01/2019 09:17 et le 15/01/2019 12:20

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse   DIOX  7,60  0,150  -  m/s  -  -  -  -  OUI 
Vitesse à

l'éjection   DIOX  7,60  -  -  m/s  -  -  -  -  - 

Température   DIOX  124  2,29  -  °C  -  -  -  -  - 

Débit humide   DIOX  5150  334  -  Nm3/h  -  -  -  -  OUI 

Débit sec   DIOX  4320  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  - 
Teneur en vapeur

d'eau   DIOX  16,2  0,531  -  %  -  -  -  -  OUI 

O2   DIOX  10,0  0,596  -  % sur gaz sec  620  54,5  -  kg/h  OUI 

CO2   DIOX  10,7  0,822  -  % sur gaz sec  910  91,4  -  kg/h  OUI 

PCDD et PCDF   DIOX  0,00165  0,000205  0,1 
ng/Nm3 exprimé

en I-TEQ
NATO sur gaz
sec à 6 % O2 

0,00521  0,000611  -  µg/h  OUI 
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

INSTALLATION : CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW- Conduit : Cheminée  
Date(s) de mesure : Entre le 15/01/2019 12:25 et le 15/01/2019 15:39

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse   Moyenne

des essais  7,30  -  -  m/s  -  -  -  -  OUI 
Vitesse à

l'éjection   
Moyenne

des essais  7,30  -  > 6  m/s  -  -  -  -  - 

Température   Moyenne
des essais  124  -  -  °C  -  -  -  -  - 

Débit humide   Moyenne
des essais  4940  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  OUI 

Débit sec   Moyenne
des essais  4280  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  - 

Teneur en vapeur
d'eau   

Moyenne
des essais  13,5  -  -  %  -  -  -  -  OUI 

O2   Moyenne
des essais  10,7  -  -  % sur gaz sec  653  -  -  kg/h  OUI 

CO2   Moyenne
des essais  9,95  -  -  % sur gaz sec  835  -  -  kg/h  OUI 

CO   Moyenne
des essais  134  -  250 

mg/Nm3 exprimé
en CO sur gaz
sec à 6 % O2 

0,394  -  -  kg/h  OUI 

NOx   Moyenne
des essais  324  -  525 

mg/Nm3 exprimé
en NO2 sur gaz
sec à 6 % O2 

0,951  -  -  kg/h  OUI 

COVT   Moyenne
des essais  0,453  -  50 

mg/Nm3 exprimé
en C sur gaz

sec à 6 % O2 
0,00133  -  -  kg/h  OUI 

COVNM   Moyenne
des essais  0,153  -  - 

mg/Nm3 exprimé
en C sur gaz

sec à 6 % O2 
0,456  -  -  g/h  OUI 

CH4   Moyenne
des essais  0  -  - 

mg/Nm3 exprimé
en C sur gaz

sec à 6 % O2 
0  -  -  kg/h  OUI 
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

Poussières   Moyenne
des essais  4,39  -  30  mg/Nm3 sur gaz

sec à 6 % O2  0,0128  -  -  kg/h  OUI 

SO2   Moyenne
des essais  0,698  -  225 

mg/Nm3 exprimé
en  SO2 sur gaz
sec à 6 % O2 

0,00205  -  -  kg/h  OUI 

Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

INSTALLATION : CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW- Conduit : Cheminée  
Date(s) de mesure : Entre le 22/01/2019 14:10 et le 22/01/2019 17:12

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse   1 DIOX  6,56  0,135  -  m/s  -  -  -  -  OUI 
Vitesse à

l'éjection   1 DIOX  6,56  -  -  m/s  -  -  -  -  - 

Température   1 DIOX  146  2,42  -  °C  -  -  -  -  - 

Débit humide   1 DIOX  4390  290  -  Nm3/h  -  -  -  -  OUI 

Débit sec   1 DIOX  3720  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  - 
Teneur en vapeur

d'eau   1 DIOX  15,4  0,511  -  %  -  -  -  -  OUI 

O2   1 DIOX  9,65  0,595  -  % sur gaz sec  512  46,3  -  kg/h  OUI 

CO2   1 DIOX  10,9  0,827  -  % sur gaz sec  792  80,0  -  kg/h  OUI 

PCDD et PCDF   1 DIOX  0,0000329
 

0,000002
39  0,1 

ng/Nm3 exprimé
en I-TEQ

NATO sur gaz
sec à 6 % O2 

0,0924  0,00708  -  ng/h  OUI 
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

INSTALLATION : CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW- Conduit : Cheminée  
Date(s) de mesure : Entre le 22/01/2019 09:13 et le 22/01/2019 14:05

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse   Moyenne

des essais  6,38  -  -  m/s  -  -  -  -  OUI 
Vitesse à

l'éjection   
Moyenne

des essais  6,38  -  > 6  m/s  -  -  -  -  - 

Température   Moyenne
des essais  131  -  -  °C  -  -  -  -  - 

Débit humide   Moyenne
des essais  4420  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  OUI 

Débit sec   Moyenne
des essais  3800  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  - 

Teneur en vapeur
d'eau   

Moyenne
des essais  13,9  -  -  %  -  -  -  -  OUI 

O2   Moyenne
des essais  11,1  -  -  % sur gaz sec  605  -  -  kg/h  OUI 

CO2   Moyenne
des essais  9,48  -  -  % sur gaz sec  709  -  -  kg/h  OUI 

CO   Moyenne
des essais  78,2  -  250 

mg/Nm3 exprimé
en CO sur gaz
sec à 6 % O2 

0,202  -  -  kg/h  OUI 

NOx   Moyenne
des essais  338  -  525 

mg/Nm3 exprimé
en NO2 sur gaz
sec à 6 % O2 

0,843  -  -  kg/h  OUI 

COVT   Moyenne
des essais  3,62  -  50 

mg/Nm3 exprimé
en C sur gaz

sec à 6 % O2 
0,00850  -  -  kg/h  OUI 

COVNM   Moyenne
des essais  2,94  -  - 

mg/Nm3 exprimé
en C sur gaz

sec à 6 % O2 
0,00675  -  -  kg/h  OUI 

CH4   Moyenne
des essais  0,301  -  - 

mg/Nm3 exprimé
en C sur gaz

sec à 6 % O2 
0,801  -  -  g/h  OUI 
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

Poussières   Moyenne
des essais  1,57  -  30  mg/Nm3 sur gaz

sec à 6 % O2  0,00366  -  -  kg/h  OUI 

SO2   Moyenne
des essais  2,89  -  225 

mg/Nm3 exprimé
en  SO2 sur gaz
sec à 6 % O2 

0,00648  -  -  kg/h  OUI 

Le rendement d'absorption de la ligne de prélèvement est inférieur à 95%, les résultats de mesure peuvent avoir été sous-estimés. Cependant, au regard des
concentrations déterminées, l'impact est jugé négligeable.

Rappel sur les incertitudes :

Les incertitudes affichées correspondent aux incertitudes élargies d’un facteur k=2.

L’incertitude sur le résultat de la moyenne des essais n'est pas calculée.
Dans le cas où les conditions environnementales ou de fonctionnement n’ont pas permis de réaliser les prélèvements selon les règles de l’art, les incertitudes
ne sont pas affichées.
Afin de faciliter la lecture, les incertitudes absolues Y sur une valeur X pourront être notées X ± Y.
Cela indique qu’en réalité, la valeur de X est comprise entre X-Y et X+Y.

Note : L’affichage des valeurs est arrondi à 3 chiffres significatifs et arrondi arithmétique selon le 4ème chiffre non conservé.
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3 . OBJET DE LA MISSION:

A la demande de ENGIE ENERGIE SERVICES, Bureau Veritas a fait intervenir :

- Cyril RAIMONDEAU
 
- Stephane ZAMORE

La mission suivante a été réalisée : Mesures des émissions atmosphériques.

3.1 . LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES:

Lors de notre visite nous sommes intervenus sur le périmètre suivant : 
- Chaudière Biomasse 2,3 MW 
- Chaudière Biomasse 4,65 MW 

La mission de Bureau Veritas s’est limitée aux installations et périodes de fonctionnement citées dans le rapport.

4 . DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:

4.1 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW:

4.1.1 . ACCOMPAGNEMENTS :

Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :

Liste des accompagnants Fonction
M  MERCIER  Sylvain    

4.1.2 . DESCRIPTION :

Type d'installation : Chaudière 

Marque : UNICONFORT 

Puissance nominale  : 2.3 MW 

Date de mise en service : 2015 

Combustible : Biomasse 

Traitement des fumées : Electrofiltre 

Commentaires : N° de série : 2702 

4.1.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :
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Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l’exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.
Régime de fonctionnement : Entre 80 et 100 %
 

4.1.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.

4.2 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW:

4.2.1 . ACCOMPAGNEMENTS :

Sur cette installation, nous avons été accompagnés par :

Liste des accompagnants Fonction
M  MERCIER  Sylvain    

4.2.2 . DESCRIPTION :

Type d'installation : Chaudière 

Marque : UNICONFORT 

Puissance nominale  : 4.65 MW 

Date de mise en service : 2015 

Combustible : Biomasse 

Traitement des fumées : Electrofiltre 

Commentaires : N° de série : 2701 

Intitulé Valeur Unité Commentaires
14h30 2,71 MW
14h45 2,82 MW
15h00 2,99 MW
15h15 2,71 MW
15h30 2,64 MW
15h45 3,04 MW
16h03 2,77 MW
16h18 2,83 MW
16h30 2,87 MW
16h45 2,89 MW

4.2.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l’exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.
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 Commentaires : Phase 3 - Modulation jusqu'à 12h30 puis phase 2 - Pleine puissance jusqu'à la fin des
essais.

4.2.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.
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5 . ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE:

5.1 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW - CHEMINÉE:

Document de
référence Paramètres Essai Ecart

Ecart relatif aux résultats d'analyse et à leur validation

NF EN 14792 NOx 3 IP SOX GAZ
Le rendement de conversion du NO2 est
compris entre 80 et 95%, les résultats en
NOx et NO2 peuvent être sous-estimés.

 

 

5.2 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW - CHEMINÉE:

Document de
référence Paramètres Essai Ecart

Ecart relatif aux résultats d'analyse et à leur validation

NF EN 14792 NOx
Le rendement de conversion du NO2 est
compris entre 80 et 95%, les résultats en
NOx et NO2 peuvent être sous-estimés.

NF EN 14791 SO2 Le rendement d'absorption de la ligne de
prélèvement est inférieur à 95%.
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6 . ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS D'ESSAI
(annexe IV de l’arrêté du 11 mars 2010) :

6.1 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW - CHEMINÉE:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

6.0 

Température moyenne
des gaz (°C) 124 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

5150 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

Entre 80 et 100 % 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 16,2  - - 16,2 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
10,0 - - 10,0 (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
10,7 - - 10,7 (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

7,60 - - 7,60 (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

15/01/2019
180 min. - - (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 13 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

PCDD et PCDF exprimé en I-TEQ NATO
2,3,7,8-TeCDD,1,2,3,7,8-PeCDD,1,2,3,4,7,8-HxCDD,1,2,3,6,7,8-HxCDD,1,2,3,7,8,9-HxCDD,1,2,3,4,6,7,8-

HpCDD,OcCDD,2,3,7,8-TeCDF,1,2,3,7,8-PeCDF,2,3,4,7,8-PeCDF,1,2,3,4,7,8 -HxCDF,1,2,3,6,7,8 -
HxCDF,1,2,3,7,8,9 -HxCDF,2,3,4,6,7,8 -HxCDF,1,2,3,4,6,7,8-HpCDF,1,2,3,4,7,8,9-HpCDF,OcCDF

 - détail en Annexe PRELEVEMENTS MANUELS et en fin de rapport sur le PV Laboratoire
Concentration
(ng/Nm3 sur gaz
sec à 6% O2)

0,00165 - - 0,00165 0,0000234/-/- C/-/- 0,1

Flux massique 0,00521
µg/h - - 0,00521

µg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

15/01/2019
180 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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6.2 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW - CHEMINÉE:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

6.0 

Température moyenne
des gaz (°C) 124 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

4940 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

Entre 80 et 100 % 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 14,5  12,4 13,6 13,5 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
10,5 10,7 10,8 10,7 (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
10,1 9,92 9,80 9,95 (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

7,32 7,07 7,52 7,30 (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min. (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 13 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Monoxyde de carbone CO exprimé en CO
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
6% O2)

177 108 116 134 N/A N/A 250

Flux massique 0,524 kg/h 0,310 kg/h 0,347 kg/h 0,394 kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Oxydes d’azote NOx exprimé en NO2
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
6% O2)

318 327 326 324 N/A N/A 525

Flux massique 0,941 kg/h 0,941 kg/h 0,972 kg/h 0,951 kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Composés organiques volatils totaux COVT exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
6% O2)

0,452 0,449 0,458 0,453 N/A N/A 50

Flux massique 0,00134
kg/h 

0,00129
kg/h 

0,00137
kg/h 

0,00133
kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Composés organiques volatils non méthaniques COVNM exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
6% O2)

0 0 0,458 0,153 N/A N/A -

Flux massique 0 kg/h 0 kg/h 0,00137
kg/h 0,456 g/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Méthane CH4 exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
6% O2)

0 0 0 0 N/A N/A -

Flux massique 0 kg/h 0 kg/h 0 kg/h 0 kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Poussières totales
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec à 6% O2)

4,36 6,78 2,04 4,39 0/0/0 C/C/C 30

Flux massique 0,0129 kg/h
 

0,0195
kg/h 

0,00610
kg/h 

0,0128
kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Dioxyde de Soufre SO2 exprimé en SO2
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec à 6% O2)

0,728 0,729 0,637 0,698 0,0488/0,052
6/0,0462 C/C/C 225

Flux massique 0,00215
kg/h 

0,00210
kg/h 

0,00190
kg/h 

0,00205
kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min.

15/01/2019
60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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6.3 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW - CHEMINÉE:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

6.0 

Température moyenne
des gaz (°C) 146 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

4390 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

- 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 15,4  - - 15,4 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
9,65 - - 9,65 (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
10,9 - - 10,9 (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

6,56 - - 6,56 (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

22/01/2019
180 min. - - (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 13 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

PCDD et PCDF exprimé en I-TEQ NATO
2,3,7,8-TeCDD,1,2,3,7,8-PeCDD,1,2,3,4,7,8-HxCDD,1,2,3,6,7,8-HxCDD,1,2,3,7,8,9-HxCDD,1,2,3,4,6,7,8-

HpCDD,OcCDD,2,3,7,8-TeCDF,1,2,3,7,8-PeCDF,2,3,4,7,8-PeCDF,1,2,3,4,7,8 -HxCDF,1,2,3,6,7,8 -
HxCDF,1,2,3,7,8,9 -HxCDF,2,3,4,6,7,8 -HxCDF,1,2,3,4,6,7,8-HpCDF,1,2,3,4,7,8,9-HpCDF,OcCDF

 - détail en Annexe PRELEVEMENTS MANUELS et en fin de rapport sur le PV Laboratoire
Concentration
(ng/Nm3 sur gaz
sec à 6% O2)

0,0000329 - - 0,0000329 0/-/- C/-/- 0,1

Flux massique 0,0924 ng/h
 - - 0,0924

ng/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

22/01/2019
180 min. - - (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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6.4 . CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW - CHEMINÉE:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

6.0 

Température moyenne
des gaz (°C) 131 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

4420 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

- 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 17,1  7,42 17,2 13,9 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
12,0 11,7 9,73 11,1 (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
8,72 8,95 10,8 9,48 (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

6,22 6,15 6,77 6,38 (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min. (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 13 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Monoxyde de carbone CO exprimé en CO
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
6% O2)

50,3 82,5 102 78,2 N/A N/A 250

Flux massique 0,109 kg/h 0,204 kg/h 0,292 kg/h 0,202 kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Oxydes d’azote NOx exprimé en NO2
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
6% O2)

324 380 310 338 N/A N/A 525

Flux massique 0,702 kg/h 0,938 kg/h 0,888 kg/h 0,843 kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Composés organiques volatils totaux COVT exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
6% O2)

6,65 2,39 1,81 3,62 N/A N/A 50

Flux massique 0,0144 kg/h
 

0,00590
kg/h 

0,00519
kg/h 

0,00850
kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Composés organiques volatils non méthaniques COVNM exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
6% O2)

6,38 1,34 1,09 2,94 N/A N/A -

Flux massique 0,0138 kg/h
 

0,00331
kg/h 

0,00312
kg/h 

0,00675
kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Méthane CH4 exprimé en C
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
6% O2)

0 0,470 0,433 0,301 N/A N/A -

Flux massique 0 kg/h 0,00116
kg/h 

0,00124
kg/h 0,801 g/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Poussières totales
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec à 6% O2)

2,17 2,55 0 1,57 0/0/0 C/C/C 30

Flux massique 0,00470
kg/h 

0,00629
kg/h 0 kg/h 0,00366

kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Dioxyde de Soufre SO2 exprimé en SO2
Concentration
(mg/Nm3 sur gaz
sec à 6% O2)

7,37 0,636 0,659 2,89 0,0707/0,054
8/0,0506 C/C/C 225

Flux massique 0,0160 kg/h
 

0,00157
kg/h 

0,00189
kg/h 

0,00648
kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min.

22/01/2019
60 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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7 . ANNEXE : METHODOLOGIE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Tableau récapitulatif présentant la méthodologie et/ou les appareils mis en œuvre pour la réalisation des essais
présentés :

Paramètres mesurés Méthodes et appareillages Normes de
référence

Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

 Homogénéité des
polluants gazeux

Détermination de l’homogénéité de la
répartition des polluants gazeux dans la

section de mesurage

NF EN 15259 -

 - Harmonisation des procédures normalisées en
vue de leur mise en œuvre simultanée

GA X43-551 -

 Acquisition de
données

Enregistrement des signaux analogiques de
mesure sur micro-ordinateur ou centrale

d’acquisition

- En standard 1 point
toutes les 5
secondes

 Humidité par
condensation

Pompage puis adsorption sur gel de silice
après condensation (utilisation de pompe à

membrane, compteur à gaz et thermomètre).
 (Agrément 15)

NF EN 14790 4 à 40% vol.

 Pression
atmosphérique

Baromètre - A 0.5 mbar

 Pression dynamique Tube de pitot L ou S + micromanomètre
différentiel. (Agrément 14)

NF EN 16911-1,
FD X 43-140

5 à 30 m/s

 Pression statique Tube de pitot L ou S + micromanomètre
différentiel. (Agrément 14)

NF EN 16911-1,
FD X 43-140

5 à 30 m/s

 Température des
fumées

Thermocouple type K (chromel-alumel) ou
sonde Platine (type Pt100) et thermomètre

numérique ou centrale d'acquisition équipée
d'entrées universelles.

- A 0.1 °C

 Echantillonnage des
gaz pour analyse sur

gaz sec

Prélèvement réalisé par pompage à l’aide de
sonde en acier inoxydable. Filtration et

séchage par perméation gazeuse, groupe
froid, sécheur...

- -

 O2 Analyse de l'oxygène basée sur ses propriétés
paramagnétiques. Les analyseurs sont calibrés
sur site avec des gaz étalon de concentration

appropriée à la gamme de mesure.
 (Agrément 13)

NF EN 14789 1 à 25% vol.

 CO2 Dosage par absorption dans l'infra-rouge non
dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site

avec des gaz étalon de concentration
appropriée à la gamme de mesure.

NF X 20-380 0 à 25% vol.

 CO Dosage par absorption dans l'infra-rouge non
dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site

avec des gaz étalon de concentration
appropriée à la gamme de mesure.

 (Agrément 12)

NF EN 15058 0 à 740 mg/Nm3

 NOx Dosage par chimiluminescence. Les
analyseurs sont calibrés sur site avec des gaz

étalon de concentration appropriée à la gamme
de mesure. Dans le cas particulier des

NF EN 14792 1 à 1300 mg/Nm3
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Paramètres mesurés Méthodes et appareillages Normes de
référence

Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

mesures de NOx où le rapport NO2 / NOx est
supérieur à 10% et où le traitement de nos

échantillons gazeux est réalisé par
condensation, le résultat des NOx peut avoir

été sous-estimé. (Agrément 11)
 Poussières Prélèvement réalisé en isocinétisme dans un

plan perpendiculaire à la direction du flux
gazeux. Détermination de la concentration en

poussières par accroissement du poids du
filtre. Les filtres après étuvage sont pesés sur

une balance de précision.
Les éléments en amont du filtre sont rincés ; la
solution de rinçage est évaporée et la masse

de dépôts quantifiée. Les masses de
poussières récupérées sur le filtre et en amont
(rinçage) représentent la quantité de poussière

totale du gaz échantillonné. (Agrément 1 a)

NF EN 13284-1 5 à 50 mg/Nm3

 COVT Prélèvement par pompage à l'aide de sonde
en acier inoxydable. Filtration chauffée,
transfert par ligne chauffée avec âme en

PTFE. Analyse sur matrice brute.
Dosage par détecteur à ionisation de flamme.
Les analyseurs sont calibrés sur site avec des

gaz étalon de concentration appropriée à la
gamme de mesure. (Agrément 2)

NF EN 12619 1 à 1000 mg/Nm3

 COVNM, CH4 Dosage par détecteur à ionisation de flamme.
Les analyseurs sont calibrés sur site avec des

gaz étalon de concentration appropriée à la
gamme de mesure.

XP X 43-554 1 à 50 mg/Nm3

 SO2 Prélèvement isocinétique et absorption dans
une solution de peroxyde d'hydrogène et

dosage en laboratoire d'analyses par
chromatographie ionique.

 (Agrément 10 a)

NF EN 14791 0.5 à 2000 mg/Nm3

 2,3,7,8-TeCDD,
1,2,3,7,8-PeCDD,

1,2,3,4,7,8-HxCDD,
1,2,3,6,7,8-HxCDD,
1,2,3,7,8,9-HxCDD,

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD,
OcCDD, 2,3,7,8-

TeCDF, 1,2,3,7,8-
PeCDF, 2,3,4,7,8-

PeCDF, 1,2,3,4,7,8 -
HxCDF, 1,2,3,6,7,8 -
HxCDF, 1,2,3,7,8,9 -
HxCDF, 2,3,4,6,7,8 -

HxCDF,
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF,
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF,

OcCDF

Prélèvement isocinétique par filtration,
condensation et adsorption sur résine XAD 2

marquée Dosage en laboratoire d'analyses par
CPG/MS.

 (Agrément 7)

NF EN 1948-1, 2
et 3

Au niveau de 0.1
ng/Nm3

Toute information non mentionnée dans ce rapport (telles que la traçabilité du matériel, etc...) peut être
transmise sur simple demande.
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Les résultats des paramètres mesurés en continu sont systématiquement corrigés des dérives éventuelles de
l'analyseur.

Pour les paramètres mesurés en continu, les résultats peuvent être présentés sous la forme d'un seul essai de
90 minutes (à minima), leur évolution temporelle est consultable dans les graphiques en annexe.

La vitesse d'éjection est calculée en prenant comme température d'éjection la même température que celle au
point de mesure.

Règles de calculs spécifiques :

Lorsque les résultats sont non quantifiés mais détectés, les valeurs prisent en compte dans les calculs sont
ramenées à la moitié de la limite de quantification, et lorsque les résultats sont non quantifiés et non détectés,
les valeurs prisent en compte dans les calculs sont nulles. Pour le cas des paramètres mesurés en continu, ces
règles s'appliquent sur la moyenne des essais.

Les limites de quantification (Lq) de prélèvement de chaque paramètre manuel sont calculées à partir des limites
de quantification analytique du laboratoire et des caractéristiques (volume pompé, humidité, correction au taux
d'oxygène, etc...) réelles pour chaque essai.
La Lq analytique étant variable (lié au type et à la quantité de support utilisé), les Lq de prélèvement d'un même
paramètre peuvent donc varier de façon significative. 

Contexte réglementaire général :

Arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires et des organismes pour certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Il précise notamment les modalités
de contrôle des émissions atmosphériques des installations classées pour la protection de l’environnement.
Arrêté en vigueur portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de
référence.
Cahier des charges : engagement UNICONFORT à la demande de COFELY.
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Schéma du montage standard utilisé par BUREAU VERITAS pour réaliser les prélèvements de poussières,
prélèvements manuels et gaz en continu :

1 : Tube de Pitot
2 : Mesure de pression statique et dynamique
3 : Mesure de température
4 : Buse de prélèvement
5 : Canne de prélèvement chauffée
6 : Porte-filtre
7 : Four
8 : Système multi-dérivation
9 : Ligne principale de prélèvement
(poussières)
10 : Lignes secondaires de prélèvement
(barboteurs) jusqu’à 4 lignes secondaires
11 : Système de refroidissement et séchage
12 : Pompe

13 : Vanne de réglage de débit
14 : Compteur
15 : Barboteurs remplis de solution
d’absorption
16 : Barboteur de garde
17 : Barboteur de gel de silice (pour séchage)
18 : Canne de prélèvement
19 : Filtre chauffé
20 : Ligne chauffée
21 : Pompe chauffée
22 : Analyseur COV
23 : Sécheur de gaz
24 : Baie d’analyse multigaz
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Schéma du montage standard utilisé par BUREAU VERITAS pour réaliser les mesures de dioxines et furannes
et HAP :

1 : Tube de Pitot
2 : Mesure de pression statique et dynamique
3 : Mesure de température
4 : Buse de prélèvement
5 : Canne de prélèvement chauffée
6 : Porte-filtre
7 : Four
8 : Condenseur
9 : Flacon à condensats

10 : Résine adsorbante
11 : Système de séchage
12 : Pompe
13 : Vanne de réglage de débit
14 : Compteur
15 : Canne de prélèvement 
16 : Filtre chauffé 
17 : Ligne chauffée
18 : Eau de refroidissement
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8 . ANNEXE : CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW

8.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION  DE MESURE :

Cas des composés sous forme particulaire :
Dans le cas des composés sous forme particulaire ou comprenant une phase particulaire et une phase gazeuse
(et/ou vésiculaire), le prélèvement est effectué par exploration de la section de mesurage en plusieurs points.

Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des effluents.

 Cheminée : Conformément au guide GA X 43-551, l'écoulement est considéré homogène puisque les
effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélèvement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point. 
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8.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m)  0,6

Longueur droite en amont (en m) 6
Longueur droite en aval (en m) 6

Présence de coude en aval NON
Type de section au débouché Circulaire

Dimensions intérieures du conduit au débouché (en m) 0,6
Surface de la base de travail (en m2) > 10 m²

Type de surface de travail utilisée Passerelle extérieure non abritée
Difficulté d'accès à la plateforme de travail NON

Hauteur approximative du point de mesure par rapport à la
base de travail en (m) 1,5

Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol
en (m)  10

Nombre d'orifices / d'axes utilisables 2
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) OUI

Énergie électrique (220 V-16 A +T) à plus de 25 m NON

Nombre de points et d’axes de prélèvements 
Méthode de positionnement des points Tangentielle

Nombre total de points de prélèvement réalisés / théoriques 4 / 4
Nombre d’axes de prélèvements réalisés  2

Rapport complet - V1 RAPPORT N° : 341071918.2.rev1.R

COPYRIGHT BUREAU VERITAS PAGE  31/122 EN DATE DU 18/02/2019

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



Schéma d'implantation théorique :
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8.3 . DEBIT :

Débit - DIOX
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

Date / Heure
15/01/2019 09:17
15/01/2019 12:20

Durée de l’essai (min) 180
Pression atmosphérique (hPa) 979,3

Température moyenne des gaz (°C) 124
Pression statique dans le conduit (daPa) -1,27

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 1,98 6,90
2 2,84 8,26
3 2,34 7,50
4 2,50 7,75

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 7,60 0,150
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 5150 334
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 4320 -
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Débit - 1 IP SOX GAZ
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

Date / Heure
15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

Durée de l’essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 979,3

Température moyenne des gaz (°C) 123
Pression statique dans le conduit (daPa) -1,50

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 2,12 7,12
2 2,61 7,90
3 1,97 6,86
4 2,28 7,38

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 7,32 0,145
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 4960 323
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 4240 -
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Débit - 2 IP SOX GAZ
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

Date / Heure
15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

Durée de l’essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 979,3

Température moyenne des gaz (°C) 124
Pression statique dans le conduit (daPa) -1,10

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 2,56 7,79
2 2,12 7,09
3 1,79 6,52
4 2,00 6,89

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 7,07 0,142
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 4790 313
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 4200 -
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Débit - 3 IP SOX GAZ
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

Date / Heure
15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

Durée de l’essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 979,3

Température moyenne des gaz (°C) 125
Pression statique dans le conduit (daPa) -1,10

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 2,54 7,80
2 2,30 7,42
3 1,99 6,90
4 2,65 7,96

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 7,52 0,148
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 5080 330
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 4390 -
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8.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

Cheminée

Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)
DIOX 15/01/2019 09:17

15/01/2019 12:20
Absorption /

condensation 16,2
1 IP SOX

GAZ
15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

Absorption /
condensation 14,5

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

Absorption /
condensation 12,4

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

Absorption /
condensation 13,6

Détail de la détermination en vapeur d’eau
Masse d’eau recueillie (g) DIOX 431

Volume de gaz sec prélevé (Nm3) DIOX 2,78
Test d’étanchéité Amont prélèvement (%) DIOX 0,500 - Conforme

Masse d’eau recueillie (g) 1 IP SOX GAZ 18,5
Masse d’eau recueillie (g) 2 IP SOX GAZ 14,5
Masse d’eau recueillie (g) 3 IP SOX GAZ 18,5

Volume de gaz sec prélevé (Nm3) 1 IP SOX GAZ 0,135
Volume de gaz sec prélevé (Nm3) 2 IP SOX GAZ 0,128
Volume de gaz sec prélevé (Nm3) 3 IP SOX GAZ 0,147

Test d’étanchéité Amont prélèvement (%) 1 IP SOX GAZ 0,667 - Conforme
Test d’étanchéité Amont prélèvement (%) 2 IP SOX GAZ 0,533 - Conforme
Test d’étanchéité Amont prélèvement (%) 3 IP SOX GAZ 0,433 - Conforme
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8.5 . PRELEVEMENTS MANUELS:

Tableau de correspondance des références échantillons

Référence
échantillon Support Blanc Essai Date / Heure Polluants effectués

Chaudière Biomasse 2,3 MW / Cheminée

BV2AB0544
Rinçage, filtre,
condensats et
résine XAD-2 

OUI  DIOX  15/01/2019 09:17
  15/01/2019 12:20  

2,3,7,8-TeCDD, 1,2,3,7,8-
PeCDD, 1,2,3,4,7,8-
HxCDD, 1,2,3,6,7,8-
HxCDD, 1,2,3,7,8,9-

HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-
HpCDD, OcCDD, 2,3,7,8-
TeCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF,

2,3,4,7,8-PeCDF,
1,2,3,4,7,8 -HxCDF,
1,2,3,6,7,8 -HxCDF,
1,2,3,7,8,9 -HxCDF,
2,3,4,6,7,8 -HxCDF,

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF,
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF,

OcCDF  

BV2AB0545
Rinçage, filtre,
condensats et
résine XAD-2 

NON  DIOX  15/01/2019 09:17
  15/01/2019 12:20  

2,3,7,8-TeCDD, 1,2,3,7,8-
PeCDD, 1,2,3,4,7,8-
HxCDD, 1,2,3,6,7,8-
HxCDD, 1,2,3,7,8,9-

HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-
HpCDD, OcCDD, 2,3,7,8-
TeCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF,

2,3,4,7,8-PeCDF,
1,2,3,4,7,8 -HxCDF,
1,2,3,6,7,8 -HxCDF,
1,2,3,7,8,9 -HxCDF,
2,3,4,6,7,8 -HxCDF,

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF,
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF,

OcCDF  

BV1BT6252
Fibres de

Quartz diam.
90 mm 

OUI 

1 IP
SOX

GAZ, 2
IP SOX
GAZ,3
IP SOX
GAZ 

15/01/2019 12:25
  15/01/2019 15:39  Poussières  

BV1BT6253
Fibres de

Quartz diam.
90 mm 

NON 
1 IP
SOX
GAZ 

15/01/2019 12:25
  15/01/2019 13:27  Poussières  

BV1BT6254
Fibres de

Quartz diam.
90 mm 

NON 
2 IP
SOX
GAZ 

15/01/2019 13:30
  15/01/2019 14:32  Poussières  

BV1BT6255
Fibres de

Quartz diam.
90 mm 

NON 
3 IP
SOX
GAZ 

15/01/2019 14:37
  15/01/2019 15:39  Poussières  
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Référence
échantillon Support Blanc Essai Date / Heure Polluants effectués

BV1BT6256 H2O dem.  OUI 

1 IP
SOX

GAZ, 2
IP SOX
GAZ,3
IP SOX
GAZ 

15/01/2019 12:25
  15/01/2019 15:39  Poussières  

BV1BT6257 H2O dem.  NON 

1 IP
SOX

GAZ, 2
IP SOX
GAZ,3
IP SOX
GAZ 

15/01/2019 12:25
  15/01/2019 15:39  Poussières  

BV1BT6258 H2O2 0,3%  OUI 

1 IP
SOX

GAZ, 2
IP SOX
GAZ,3
IP SOX
GAZ 

15/01/2019 12:25
  15/01/2019 15:39  SO2  

BV1BT6259 H2O2 0,3%  NON 
1 IP
SOX
GAZ 

15/01/2019 12:25
  15/01/2019 13:27  SO2  

BV1BT6260 H2O2 0,3%  NON 
1 IP
SOX
GAZ 

15/01/2019 12:25
  15/01/2019 13:27  SO2  

BV1BT6261 H2O2 0,3%  NON 
2 IP
SOX
GAZ 

15/01/2019 13:30
  15/01/2019 14:32  SO2  

BV1BT6262 H2O2 0,3%  NON 
3 IP
SOX
GAZ 

15/01/2019 14:37
  15/01/2019 15:39  SO2  

Le détail des résultats analytiques est présent dans les PV du laboratoire en dernière annexe.
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Prélèvements manuels - Généralités
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

PCDD et PCDF,
Date / Heure

Durée
DIOX

15/01/2019 09:17
15/01/2019 12:20

180 min
Test d’étanchéité Ligne Principale

Amont prélèvement (%)
DIOX 0,500 - Conforme

Température moyenne de la sonde (°C) DIOX 120
Température moyenne / maximale de filtration (°C) DIOX 120/120

Filtration dans le conduit DIOX Non
Vitesse à la résine (cm/s) DIOX 22,8
Diamètre de buse (mm) DIOX 8

Isocinétisme (%) DIOX 114 - Conforme
Volume total prélevé (Nm3 sec) DIOX 2,78
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

2,3,7,8-TeCDD exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0

(Lq : 0,00111)

Flux

Mesure DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

1,2,3,7,8-PeCDD exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0

(Lq : 0,000738)

Flux

Mesure DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée
1,2,3,4,7,8-HxCDD exprimé en I-TEQ NATO

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0

(Lq : 0,000295)

Flux

Mesure DIOX (kg/h) 0
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée
1,2,3,6,7,8-HxCDD exprimé en I-TEQ NATO

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,000000000108 ± 0,00000000000415

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,000148 ± 0,0000104

(Lq : 0,000295)

Flux

Mesure DIOX (ng/h) 0,466 ± 0,0351

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée
1,2,3,7,8,9-HxCDD exprimé en I-TEQ NATO

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0

(Lq : 0,000295)

Flux

Mesure DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD exprimé en I-TEQ NATO

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0,0000000000121
Mesure DIOX 0,0000000000367 ± 0,0000000000111

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0,0000166
Mesure DIOX 0,0000502 ± 0,0000155

(Lq : 0,0000133)

Flux

Mesure DIOX (ng/h) 0,158 ± 0,0490
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

OcCDD exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0,00000000000494
Mesure DIOX 0,00000000000494 ± 0,000000000000190

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0,00000677
Mesure DIOX 0,00000677 ± 0,000000479

(Lq : 0,0000135)

Flux

Mesure DIOX (ng/h) 0,0213 ± 0,00161

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

2,3,7,8-TeCDF exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,000000000233 ± 0,0000000000705

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,000319 ± 0,0000983

(Lq : 0,0000788)

Flux

Mesure DIOX (µg/h) 0,00101 ± 0,000311

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

1,2,3,7,8-PeCDF exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,0000000000494 ± 0,00000000000190

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,0000677 ± 0,00000479

(Lq : 0,000135)

Flux

Mesure DIOX (ng/h) 0,213 ± 0,0161
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

2,3,4,7,8-PeCDF exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,000000000494 ± 0,0000000000190

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,000677 ± 0,0000479

(Lq : 0,00135)

Flux

Mesure DIOX (µg/h) 0,00213 ± 0,000161

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée
1,2,3,4,7,8 -HxCDF exprimé en I-TEQ NATO

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,0000000000899 ± 0,00000000000346

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,000123 ± 0,00000871

(Lq : 0,000246)

Flux

Mesure DIOX (ng/h) 0,388 ± 0,0293

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée
1,2,3,6,7,8 -HxCDF exprimé en I-TEQ NATO

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,0000000000899 ± 0,00000000000346

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,000123 ± 0,00000871

(Lq : 0,000246)

Flux

Mesure DIOX (ng/h) 0,388 ± 0,0293
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée
1,2,3,7,8,9 -HxCDF exprimé en I-TEQ NATO

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0

(Lq : 0,000246)

Flux

Mesure DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée
2,3,4,6,7,8 -HxCDF exprimé en I-TEQ NATO

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,0000000000899 ± 0,00000000000346

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,000123 ± 0,00000871

(Lq : 0,000246)

Flux

Mesure DIOX (ng/h) 0,388 ± 0,0293

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF exprimé en I-TEQ NATO

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,0000000000117 ± 0,000000000000450

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0,0000160 ± 0,00000113

(Lq : 0,0000320)

Flux

Mesure DIOX (ng/h) 0,0504 ± 0,00381
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF exprimé en I-TEQ NATO

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0

(Lq : 0,0000234)

Flux

Mesure DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

OcCDF exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0
Mesure DIOX 0

(Lq : 0,0000197)

Flux

Mesure DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels – Somme de polluants – Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

PCDD et PCDF exprimé en I-TEQ NATO
2,3,7,8-TeCDD;1,2,3,7,8-PeCDD;1,2,3,4,7,8-HxCDD;1,2,3,6,7,8-HxCDD;1,2,3,7,8,9-HxCDD;1,2,3,4,6,7,8-

HpCDD;OcCDD;2,3,7,8-TeCDF;1,2,3,7,8-PeCDF;2,3,4,7,8-PeCDF;1,2,3,4,7,8 -HxCDF;1,2,3,6,7,8 -
HxCDF;1,2,3,7,8,9 -HxCDF;2,3,4,6,7,8 -HxCDF;1,2,3,4,6,7,8-HpCDF;1,2,3,4,7,8,9-HpCDF;OcCDF

Concentration Totale en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc DIOX 0,0000000000171
Mesure DIOX 0,00000000121 ± 0,000000000118

Concentration Totale en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc DIOX 0,0000234
Mesure DIOX 0,00165 ± 0,000205

(Lq : 0,00539)

Flux

Mesure DIOX (µg/h) 0,00521 ± 0,000611

Validité de la mesure

Ratio Blanc / VLE (%) DIOX 0,0234 - Conforme
Ratio LQ / VLE (%) DIOX 5,39 - Conforme
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Prélèvements manuels - Généralités
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

Poussières, SO2
Date / Heure

Durée
1 IP SOX GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

60 min
Date / Heure

Durée
2 IP SOX GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

60 min
Date / Heure

Durée
3 IP SOX GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

60 min
Test d’étanchéité Ligne Principale

Amont prélèvement (%)
1 IP SOX GAZ 0,500 - Conforme

Test d’étanchéité Ligne Principale
Amont prélèvement (%)

2 IP SOX GAZ 0,600 - Conforme

Test d’étanchéité Ligne Principale
Amont prélèvement (%)

3 IP SOX GAZ 0,500 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
SO2

Amont prélèvement (%)
1 IP SOX GAZ 0,667 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
SO2

Amont prélèvement (%)
2 IP SOX GAZ 0,533 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
SO2

Amont prélèvement (%)
3 IP SOX GAZ 0,433 - Conforme

Température moyenne de la sonde (°C) 1 IP SOX GAZ 160
Température moyenne de la sonde (°C) 2 IP SOX GAZ 160
Température moyenne de la sonde (°C) 3 IP SOX GAZ 160

Température moyenne / maximale de filtration (°C) 1 IP SOX GAZ 160
Température moyenne / maximale de filtration (°C) 2 IP SOX GAZ 160
Température moyenne / maximale de filtration (°C) 3 IP SOX GAZ 160

Filtration dans le conduit Tous les essais Non
Température d'étuvage de pré-pesée des filtres (°C) Tous les essais 180
Température d'étuvage de post-pesée des filtres (°C) Tous les essais 160

Diamètre de buse (mm) 1 IP SOX GAZ 10
Diamètre de buse (mm) 2 IP SOX GAZ 10
Diamètre de buse (mm) 3 IP SOX GAZ 10

Isocinétisme (%) 1 IP SOX GAZ 113 - Conforme
Isocinétisme (%) 2 IP SOX GAZ 112 - Conforme
Isocinétisme (%) 3 IP SOX GAZ 112 - Conforme

Volume total prélevé (Nm3 sec) 1 IP SOX GAZ 1,27
Volume total prélevé (Nm3 sec) 2 IP SOX GAZ 1,26
Volume total prélevé (Nm3 sec) 3 IP SOX GAZ 1,34

Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : SO2 1 IP SOX GAZ 0,135

Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : SO2 2 IP SOX GAZ 0,128

Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : SO2 3 IP SOX GAZ 0,147
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

Poussières
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 IP SOX GAZ 0
Blanc 2 IP SOX GAZ 0
Blanc 3 IP SOX GAZ 0

Mesure 1 IP SOX GAZ 3,04 ± 0,190
Mesure 2 IP SOX GAZ 4,64 ± 0,251
Mesure 3 IP SOX GAZ 1,39 ± 0,130

Concentration particulaire en mg/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 IP SOX GAZ 0
Blanc 2 IP SOX GAZ 0
Blanc 3 IP SOX GAZ 0

Mesure 1 IP SOX GAZ 4,36 ± 0,369
(Lq : 1,07)

Mesure 2 IP SOX GAZ 6,78 ± 0,528
(Lq : 1,10)

Mesure 3 IP SOX GAZ 2,04 ± 0,223
(Lq : 1,04)

Mesure Moyenne des
essais 4,39

Flux

Mesure 1 IP SOX GAZ
(kg/h) 0,0129 ± 0,00116

Mesure 2 IP SOX GAZ
(kg/h) 0,0195 ± 0,00165

Mesure 3 IP SOX GAZ
(kg/h) 0,00610 ± 0,000696

Mesure Moyenne des
essais (kg/h) 0,0128

Validité de la mesure

Ratio Blanc / VLE (%) 1 IP SOX GAZ 0 - Conforme
Ratio Blanc / VLE (%) 2 IP SOX GAZ 0 - Conforme
Ratio Blanc / VLE (%) 3 IP SOX GAZ 0 - Conforme

Ratio LQ / VLE (%) 1 IP SOX GAZ 3,57 - Conforme
Ratio LQ / VLE (%) 2 IP SOX GAZ 3,66 - Conforme
Ratio LQ / VLE (%) 3 IP SOX GAZ 3,46 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 2,3 MW / Cheminée

SO2 exprimé en SO2
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 IP SOX GAZ 0,0340
Blanc 2 IP SOX GAZ 0,0360
Blanc 3 IP SOX GAZ 0,0314

Mesure 1 IP SOX GAZ 0,507 ± 0,0434
Mesure 2 IP SOX GAZ 0,500 ± 0,0445
Mesure 3 IP SOX GAZ 0,433 ± 0,0385

Concentration gazeuse en mg/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 IP SOX GAZ 0,0488
Blanc 2 IP SOX GAZ 0,0526
Blanc 3 IP SOX GAZ 0,0462

Mesure 1 IP SOX GAZ 0,728 ± 0,0748
(Lq : 0,307)

Mesure 2 IP SOX GAZ 0,729 ± 0,0767
(Lq : 0,221)

Mesure 3 IP SOX GAZ 0,637 ± 0,0669
(Lq : 0,209)

Mesure Moyenne des
essais 0,698

Flux

Mesure 1 IP SOX GAZ
(kg/h) 0,00215 ± 0,000231

Mesure 2 IP SOX GAZ
(kg/h) 0,00210 ± 0,000232

Mesure 3 IP SOX GAZ
(kg/h) 0,00190 ± 0,000209

Mesure Moyenne des
essais (kg/h) 0,00205

Validité de la mesure

Ratio Blanc / VLE (%) 1 IP SOX GAZ 0,0217 - Conforme
Ratio Blanc / VLE (%) 2 IP SOX GAZ 0,0234 - Conforme
Ratio Blanc / VLE (%) 3 IP SOX GAZ 0,0205 - Conforme

Ratio LQ / VLE (%) 1 IP SOX GAZ 0,136 - Conforme
Ratio LQ / VLE (%) 2 IP SOX GAZ 0,0982 - Conforme
Ratio LQ / VLE (%) 3 IP SOX GAZ 0,0928 - Conforme

Rendement (%) 1 IP SOX GAZ 93,0 - Conforme car le résultat du second
échantillon est inférieur à la limite de quantification
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8.6 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:

O2
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 2,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-25 %
Concentration du gaz étalon 20,9 % (+/- 0,5 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 20,9 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,03 %
Gain : 20,88 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

DIOX 15/01/2019 09:17
15/01/2019 12:20

0.1 %
OUI

10,0
(Lq : 0.8) 0,596 % exprimé en O2 sur

gaz sec

DIOX 15/01/2019 09:17
15/01/2019 12:20

0.1 %
OUI 620 54,5 kg/h

CO2
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 2,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-20 %
Concentration du gaz étalon 18 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 18 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,05 %
Gain : 17,99 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

DIOX 15/01/2019 09:17
15/01/2019 12:20

0.3 %
OUI

10,7
(Lq : 0.2) 0,822 % exprimé en CO2

sur gaz sec

DIOX 15/01/2019 09:17
15/01/2019 12:20

0.3 %
OUI 910 91,4 kg/h

O2
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 2,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-25 %
Concentration du gaz étalon 20,9 % (+/- 0,5 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 20,9 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,03 %
Gain : 20,88 %
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.1 %
OUI

10,5
(Lq : 0.8) 0,601 % exprimé en O2 sur

gaz sec

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.1 %
OUI 639 55,3 kg/h

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.1 %
OUI

10,7
(Lq : 0.8) 0,602 % exprimé en O2 sur

gaz sec

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.1 %
OUI 643 55,5 kg/h

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.1 %
OUI

10,8
(Lq : 0.8) 0,603 % exprimé en O2 sur

gaz sec

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.1 %
OUI 677 58,0 kg/h

CO2
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 2,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-20 %
Concentration du gaz étalon 18 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 18 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,05 %
Gain : 17,99 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.3 %
OUI

10,1
(Lq : 0.2) 0,807 % exprimé en CO2

sur gaz sec

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.3 %
OUI 843 86,8 kg/h

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.3 %
OUI

9,92
(Lq : 0.2) 0,802 % exprimé en CO2

sur gaz sec

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.3 %
OUI 818 85,1 kg/h

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.3 %
OUI

9,80
(Lq : 0.2) 0,799 % exprimé en CO2

sur gaz sec

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.3 %
OUI 845 88,2 kg/h
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CO
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 2,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-500 ppm
Concentration du gaz étalon 457,8 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 ppm
Gain : 457,8 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 1,2 ppm
Gain : 461 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.7 %
OUI 98,9 4,57 ppm exprimé en CO

sur gaz sec

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.7 %
OUI 124 5,72 mg/Nm3 exprimé en

CO sur gaz sec

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.7 %
OUI

177
(Lq : 18,9) 13,0

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec  à 6%

O2

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.7 %
OUI 0,524 0,0419 kg/h

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.7 %
OUI 59,1 4,39 ppm exprimé en CO

sur gaz sec

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.7 %
OUI 73,9 5,49 mg/Nm3 exprimé en

CO sur gaz sec

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.7 %
OUI

108
(Lq : 19,3) 10,0

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec  à 6%

O2

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.7 %
OUI 0,310 0,0307 kg/h

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.7 %
OUI 63,2 4,41 ppm exprimé en CO

sur gaz sec

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.7 %
OUI 79,0 5,52 mg/Nm3 exprimé en

CO sur gaz sec

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.7 %
OUI

116
(Lq : 19,4) 10,4

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec  à 6%

O2

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.7 %
OUI 0,347 0,0331 kg/h

Validité de la mesure

1 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 7,58 - Conforme

2 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 7,71 - Conforme

3 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 7,77 - Conforme
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NOx
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 2,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-100 ppm
Concentration du gaz étalon 89,9 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 ppm
Gain : 89,9 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 0 ppm
Gain : 90 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.1 %
OUI 108 4,61 ppm exprimé en NO

sur gaz sec

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.1 %
OUI 222 9,46 mg/Nm3 exprimé en

NO2 sur gaz sec

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.1 %
OUI

318
(Lq : 2,95) 22,6

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec  à

6% O2

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.1 %
OUI 0,941 0,0733 kg/h

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.1 %
OUI 109 4,62 ppm exprimé en NO

sur gaz sec

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.1 %
OUI 224 9,47 mg/Nm3 exprimé en

NO2 sur gaz sec

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.1 %
OUI

327
(Lq : 3,01) 23,0

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec  à

6% O2

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.1 %
OUI 0,941 0,0733 kg/h

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.1 %
OUI 108 4,61 ppm exprimé en NO

sur gaz sec

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.1 %
OUI 222 9,45 mg/Nm3 exprimé en

NO2 sur gaz sec

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.1 %
OUI

326
(Lq : 3,03) 22,9

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec  à

6% O2

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.1 %
OUI 0,972 0,0756 kg/h

Validité de la mesure

1 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 0,563 - Conforme

2 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 0,573 - Conforme

3 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 0,577 - Conforme
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COVT
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 2,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-100 ppm
Concentration du gaz étalon 91,14 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 ppm
Gain : 91,14 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,1 ppm
Gain : 91,1 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.1 %
OUI 0,749 4,12 ppm exprimé en C sur

gaz humide

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.1 %
OUI 0,315 1,73 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.1 %
OUI

0,452
(Lq : 0,904) 2,49

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0.1 %
OUI 0,00134 0,00735 kg/h

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.1 %
OUI 0,851 4,12 ppm exprimé en C sur

gaz humide

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.1 %
OUI 0,307 1,49 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.1 %
OUI

0,449
(Lq : 0,897) 2,17

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0.1 %
OUI 0,00129 0,00625 kg/h

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.1 %
OUI 0,790 4,12 ppm exprimé en C sur

gaz humide

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.1 %
OUI 0,312 1,63 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.1 %
OUI

0,458
(Lq : 0,917) 2,39

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0.1 %
OUI 0,00137 0,00714 kg/h

Validité de la mesure

1 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 1,81 - Conforme

2 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 1,79 - Conforme

3 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 1,83 - Conforme
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COVNM
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 2,3 MW / Cheminée

Essai Date / Heure Valeur Incertitude absolue Unité
1 IP
SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27 0,496 2,73 ppm exprimé en C sur

gaz humide
1 IP
SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27 0 0 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec
1 IP
SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0
(Lq : 0,904) 0

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2
1 IP
SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27 0 0 kg/h

2 IP
SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32 0,461 2,23 ppm exprimé en C sur

gaz humide
2 IP
SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32 0 0 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec
2 IP
SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0
(Lq : 0,897) 0

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2
2 IP
SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32 0 0 kg/h

3 IP
SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39 0,509 2,66 ppm exprimé en C sur

gaz humide
3 IP
SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39 0,312 1,63 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec
3 IP
SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0,458
(Lq : 0,917) 2,39

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2
3 IP
SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39 0,00137 0,00714 kg/h

CH4
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 2,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-100 ppm
Concentration du gaz étalon 89,8 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 ppm
Gain : 89,9 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 0 ppm
Gain : 89,87 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI

Rapport complet - V1 RAPPORT N° : 341071918.2.rev1.R

COPYRIGHT BUREAU VERITAS PAGE  56/122 EN DATE DU 18/02/2019

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0 %
OUI 0,224 - ppm exprimé en C sur

gaz humide

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0 %
OUI 0 - mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0 %
OUI

0
(Lq : 0,904) -

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2

1 IP SOX
GAZ

15/01/2019 12:25
15/01/2019 13:27

0 %
OUI 0 - kg/h

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0 %
OUI 0,346 - ppm exprimé en C sur

gaz humide

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0 %
OUI 0 - mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0 %
OUI

0
(Lq : 0,897) -

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2

2 IP SOX
GAZ

15/01/2019 13:30
15/01/2019 14:32

0 %
OUI 0 - kg/h

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0 %
OUI 0,249 - ppm exprimé en C sur

gaz humide

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0 %
OUI 0 - mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0 %
OUI

0
(Lq : 0,917) -

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2

3 IP SOX
GAZ

15/01/2019 14:37
15/01/2019 15:39

0 %
OUI 0 - kg/h
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8.7 . REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :

CHEMINÉE :
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9 . ANNEXE : CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW

9.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION  DE MESURE :

Cas des composés sous forme particulaire :
Dans le cas des composés sous forme particulaire ou comprenant une phase particulaire et une phase gazeuse
(et/ou vésiculaire), le prélèvement est effectué par exploration de la section de mesurage en plusieurs points.

Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des effluents.

 Cheminée : Conformément au guide GA X 43-551, l'écoulement est considéré homogène puisque les
effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélèvement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point. 
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9.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m)  0,6

Longueur droite en amont (en m) 6
Longueur droite en aval (en m) 6

Présence de coude en aval NON
Type de section au débouché Circulaire

Dimensions intérieures du conduit au débouché (en m) 0,6
Surface de la base de travail (en m2) > 10 m²

Type de surface de travail utilisée Passerelle extérieure non abritée
Difficulté d'accès à la plateforme de travail NON

Hauteur approximative du point de mesure par rapport à la
base de travail en (m) 1,5

Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol
en (m)  10

Nombre d'orifices / d'axes utilisables 2
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) OUI

Énergie électrique (220 V-16 A +T) à plus de 25 m NON

Nombre de points et d’axes de prélèvements 
Méthode de positionnement des points Tangentielle

Nombre total de points de prélèvement réalisés / théoriques 4 / 4
Nombre d’axes de prélèvements réalisés  2
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Schéma d'implantation théorique :
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9.3 . DEBIT :

Débit - 1 DIOX
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

Date / Heure
22/01/2019 14:10
22/01/2019 17:12

Durée de l’essai (min) 180
Pression atmosphérique (hPa) 1022

Température moyenne des gaz (°C) 146
Pression statique dans le conduit (daPa) -1,70

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 1,87 6,73
2 2,12 7,17
3 1,45 5,93
4 1,69 6,40

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 6,56 0,135
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 4390 290
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 3720 -
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Débit - 1 IP SOX GAZ
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

Date / Heure
22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

Durée de l’essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 1022

Température moyenne des gaz (°C) 128
Pression statique dans le conduit (daPa) -1,50

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 1,67 6,27
2 1,89 6,68
3 1,27 5,47
4 1,76 6,44

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 6,22 0,131
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 4340 289
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 3600 -
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Débit - 2 IP SOX GAZ
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

Date / Heure
22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

Durée de l’essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 1022

Température moyenne des gaz (°C) 127
Pression statique dans le conduit (daPa) -1,90

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 1,77 6,32
2 1,60 6,01
3 1,55 5,91
4 1,80 6,37

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 6,15 0,128
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 4310 286
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 3990 -
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Débit - 3 IP SOX GAZ
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

Date / Heure
22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

Durée de l’essai (min) 60
Pression atmosphérique (hPa) 1022

Température moyenne des gaz (°C) 138
Pression statique dans le conduit (daPa) -2,00

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 1,87 6,70
2 1,76 6,50
3 2,12 7,13
4 1,89 6,73

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 6,77 0,138
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 4610 303
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 3820 -
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9.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

Cheminée

Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)
1 DIOX 22/01/2019 14:10

22/01/2019 17:12
Absorption /

condensation 15,4
1 IP SOX

GAZ
22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

Absorption /
condensation 17,1

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

Absorption /
condensation 7,42

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

Absorption /
condensation 17,2

Détail de la détermination en vapeur d’eau
Masse d’eau recueillie (g) 1 DIOX 389

Volume de gaz sec prélevé (Nm3) 1 DIOX 2,66
Test d’étanchéité Amont prélèvement (%) 1 DIOX 0,667 - Conforme

Masse d’eau recueillie (g) 1 IP SOX GAZ 18,5
Masse d’eau recueillie (g) 2 IP SOX GAZ 9,00
Masse d’eau recueillie (g) 3 IP SOX GAZ 20,8

Volume de gaz sec prélevé (Nm3) 1 IP SOX GAZ 0,111
Volume de gaz sec prélevé (Nm3) 2 IP SOX GAZ 0,140
Volume de gaz sec prélevé (Nm3) 3 IP SOX GAZ 0,125

Test d’étanchéité Amont prélèvement (%) 1 IP SOX GAZ 0,667 - Conforme
Test d’étanchéité Amont prélèvement (%) 2 IP SOX GAZ 0,667 - Conforme
Test d’étanchéité Amont prélèvement (%) 3 IP SOX GAZ 0,667 - Conforme
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9.5 . PRELEVEMENTS MANUELS:

Tableau de correspondance des références échantillons

Référence
échantillon Support Blanc Essai Date / Heure Polluants effectués

Chaudière Biomasse 4,65 MW / Cheminée

BV2AB0742
Rinçage, filtre,
condensats et
résine XAD-2 

OUI  1 DIOX  22/01/2019 14:10
  22/01/2019 17:12  

2,3,7,8-TeCDD, 1,2,3,7,8-
PeCDD, 1,2,3,4,7,8-
HxCDD, 1,2,3,6,7,8-
HxCDD, 1,2,3,7,8,9-

HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-
HpCDD, OcCDD, 2,3,7,8-
TeCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF,

2,3,4,7,8-PeCDF,
1,2,3,4,7,8 -HxCDF,
1,2,3,6,7,8 -HxCDF,
1,2,3,7,8,9 -HxCDF,
2,3,4,6,7,8 -HxCDF,

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF,
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF,

OcCDF  

BV2AB0743
Rinçage, filtre,
condensats et
résine XAD-2 

NON  1 DIOX  22/01/2019 14:10
  22/01/2019 17:12  

2,3,7,8-TeCDD, 1,2,3,7,8-
PeCDD, 1,2,3,4,7,8-
HxCDD, 1,2,3,6,7,8-
HxCDD, 1,2,3,7,8,9-

HxCDD, 1,2,3,4,6,7,8-
HpCDD, OcCDD, 2,3,7,8-
TeCDF, 1,2,3,7,8-PeCDF,

2,3,4,7,8-PeCDF,
1,2,3,4,7,8 -HxCDF,
1,2,3,6,7,8 -HxCDF,
1,2,3,7,8,9 -HxCDF,
2,3,4,6,7,8 -HxCDF,

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF,
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF,

OcCDF  

BV1BT6265
Fibres de

Quartz diam.
90 mm 

OUI 

1 IP
SOX

GAZ, 2
IP SOX
GAZ, 3
IP SOX
GAZ 

22/01/2019 09:13
  22/01/2019 14:05  Poussières  

BV1BT6266
Fibres de

Quartz diam.
90 mm 

NON 
1 IP
SOX
GAZ 

22/01/2019 09:13
  22/01/2019 10:15  Poussières  

BV1BT6267
Fibres de

Quartz diam.
90 mm 

NON 
2 IP
SOX
GAZ 

22/01/2019 11:58
  22/01/2019 13:00  Poussières  

BV1BT6268
Fibres de

Quartz diam.
90 mm 

NON 
3 IP
SOX
GAZ 

22/01/2019 13:03
  22/01/2019 14:05  Poussières  
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Référence
échantillon Support Blanc Essai Date / Heure Polluants effectués

BV1BT6269 H2O dem.  OUI 

1 IP
SOX

GAZ, 2
IP SOX
GAZ, 3
IP SOX
GAZ 

22/01/2019 09:13
  22/01/2019 14:05  Poussières  

BV1BT6270 H2O dem.  NON 

1 IP
SOX

GAZ, 2
IP SOX
GAZ, 3
IP SOX
GAZ 

22/01/2019 09:13
  22/01/2019 14:05  Poussières  

BV1BT6271 H2O2 0,3%  OUI 

1 IP
SOX

GAZ, 2
IP SOX
GAZ, 3
IP SOX
GAZ 

22/01/2019 09:13
  22/01/2019 14:05  SO2  

BV1BT6272 H2O2 0,3%  NON 
1 IP
SOX
GAZ 

22/01/2019 09:13
  22/01/2019 10:15  SO2  

BV1BT6273 H2O2 0,3%  NON 
1 IP
SOX
GAZ 

22/01/2019 09:13
  22/01/2019 10:15  SO2  

BV1BT6274 H2O2 0,3%  NON 
2 IP
SOX
GAZ 

22/01/2019 11:58
  22/01/2019 13:00  SO2  

BV1BT6275 H2O2 0,3%  NON 
3 IP
SOX
GAZ 

22/01/2019 13:03
  22/01/2019 14:05  SO2  

Le détail des résultats analytiques est présent dans les PV du laboratoire en dernière annexe.
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Prélèvements manuels - Généralités
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

PCDD et PCDF,
Date / Heure

Durée
1 DIOX

22/01/2019 14:10
22/01/2019 17:12

180 min
Test d’étanchéité Ligne Principale

Amont prélèvement (%)
1 DIOX 0,667 - Conforme

Température moyenne de la sonde (°C) 1 DIOX 120
Température moyenne / maximale de filtration (°C) 1 DIOX 120/120

Filtration dans le conduit 1 DIOX Non
Vitesse à la résine (cm/s) 1 DIOX 20,6
Diamètre de buse (mm) 1 DIOX 9

Isocinétisme (%) 1 DIOX 106 - Conforme
Volume total prélevé (Nm3 sec) 1 DIOX 2,66
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

2,3,7,8-TeCDD exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,00112)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

1,2,3,7,8-PeCDD exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,000744)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

1,2,3,4,7,8-HxCDD exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,000298)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

1,2,3,6,7,8-HxCDD exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,000298)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

1,2,3,7,8,9-HxCDD exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,000298)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD exprimé en I-TEQ NATO

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0,0000000000127 ± 0,000000000000488

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0,0000167 ± 0,00000122

(Lq : 0,0000335)

Flux

Mesure 1 DIOX (ng/h) 0,0471 ± 0,00360
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

OcCDD exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,0000136)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

2,3,7,8-TeCDF exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,000198)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

1,2,3,7,8-PeCDF exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,000136)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

2,3,4,7,8-PeCDF exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,00136)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

1,2,3,4,7,8 -HxCDF exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,000248)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

1,2,3,6,7,8 -HxCDF exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,000248)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

1,2,3,7,8,9 -HxCDF exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,000248)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

2,3,4,6,7,8 -HxCDF exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,000248)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF exprimé en I-TEQ NATO

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0,0000000000122 ± 0,000000000000470

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0,0000161 ± 0,00000117

(Lq : 0,0000322)

Flux

Mesure 1 DIOX (ng/h) 0,0453 ± 0,00347
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF exprimé en I-TEQ NATO

Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,0000236)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

OcCDF exprimé en I-TEQ NATO
Concentration particulaire et gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

Concentration particulaire et gazeuse en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0

(Lq : 0,0000198)

Flux

Mesure 1 DIOX (kg/h) 0

Prélèvements manuels – Somme de polluants – Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

PCDD et PCDF exprimé en I-TEQ NATO
2,3,7,8-TeCDD;1,2,3,7,8-PeCDD;1,2,3,4,7,8-HxCDD;1,2,3,6,7,8-HxCDD;1,2,3,7,8,9-HxCDD;1,2,3,4,6,7,8-

HpCDD;OcCDD;2,3,7,8-TeCDF;1,2,3,7,8-PeCDF;2,3,4,7,8-PeCDF;1,2,3,4,7,8 -HxCDF;1,2,3,6,7,8 -
HxCDF;1,2,3,7,8,9 -HxCDF;2,3,4,6,7,8 -HxCDF;1,2,3,4,6,7,8-HpCDF;1,2,3,4,7,8,9-HpCDF;OcCDF

Concentration Totale en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0,0000000000249 ± 0,000000000000957

Concentration Totale en ng/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 DIOX 0
Mesure 1 DIOX 0,0000329 ± 0,00000239

(Lq : 0,00557)

Flux

Mesure 1 DIOX (ng/h) 0,0924 ± 0,00708

Validité de la mesure

Ratio Blanc / VLE (%) 1 DIOX 0 - Conforme
Ratio LQ / VLE (%) 1 DIOX 5,57 - Conforme
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Prélèvements manuels - Généralités
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

Poussières, SO2
Date / Heure

Durée
1 IP SOX GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

60 min
Date / Heure

Durée
2 IP SOX GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

60 min
Date / Heure

Durée
3 IP SOX GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

60 min
Test d’étanchéité Ligne Principale

Amont prélèvement (%)
1 IP SOX GAZ 0,667 - Conforme

Test d’étanchéité Ligne Principale
Amont prélèvement (%)

2 IP SOX GAZ 1,33 - Conforme

Test d’étanchéité Ligne Principale
Amont prélèvement (%)

3 IP SOX GAZ 1,33 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
SO2

Amont prélèvement (%)
1 IP SOX GAZ 0,667 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
SO2

Amont prélèvement (%)
2 IP SOX GAZ 0,667 - Conforme

Test d’étanchéité pour les polluants gazeux :
SO2

Amont prélèvement (%)
3 IP SOX GAZ 0,667 - Conforme

Température moyenne de la sonde (°C) 1 IP SOX GAZ 160
Température moyenne de la sonde (°C) 2 IP SOX GAZ 160
Température moyenne de la sonde (°C) 3 IP SOX GAZ 160

Température moyenne / maximale de filtration (°C) 1 IP SOX GAZ 160
Température moyenne / maximale de filtration (°C) 2 IP SOX GAZ 160
Température moyenne / maximale de filtration (°C) 3 IP SOX GAZ 160

Filtration dans le conduit Tous les essais Non
Température d'étuvage de pré-pesée des filtres (°C) Tous les essais 180
Température d'étuvage de post-pesée des filtres (°C) Tous les essais 160

Diamètre de buse (mm) 1 IP SOX GAZ 11
Diamètre de buse (mm) 2 IP SOX GAZ 11
Diamètre de buse (mm) 3 IP SOX GAZ 11

Isocinétisme (%) 1 IP SOX GAZ 107 - Conforme
Isocinétisme (%) 2 IP SOX GAZ 113 - Conforme
Isocinétisme (%) 3 IP SOX GAZ 99,0 - Conforme

Volume total prélevé (Nm3 sec) 1 IP SOX GAZ 1,33
Volume total prélevé (Nm3 sec) 2 IP SOX GAZ 1,42
Volume total prélevé (Nm3 sec) 3 IP SOX GAZ 1,31

Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : SO2 1 IP SOX GAZ 0,111

Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : SO2 2 IP SOX GAZ 0,140

Volume prélevé en dérivation (Nm3 sec)
pour les polluants gazeux : SO2 3 IP SOX GAZ 0,125
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

Poussières
Concentration particulaire en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 IP SOX GAZ 0
Blanc 2 IP SOX GAZ 0
Blanc 3 IP SOX GAZ 0

Mesure 1 IP SOX GAZ 1,30 ± 0,165
Mesure 2 IP SOX GAZ 1,57 ± 0,174
Mesure 3 IP SOX GAZ 0

Concentration particulaire en mg/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 IP SOX GAZ 0
Blanc 2 IP SOX GAZ 0
Blanc 3 IP SOX GAZ 0

Mesure 1 IP SOX GAZ 2,17 ± 0,296
(Lq : 1,19)

Mesure 2 IP SOX GAZ 2,55 ± 0,311
(Lq : 1,08)

Mesure 3 IP SOX GAZ 0
(Lq : 0,961)

Mesure Moyenne des
essais 1,57

Flux

Mesure 1 IP SOX GAZ
(kg/h) 0,00470 ± 0,000671

Mesure 2 IP SOX GAZ
(kg/h) 0,00629 ± 0,000810

Mesure 3 IP SOX GAZ
(kg/h) 0

Mesure Moyenne des
essais (kg/h) 0,00366

Validité de la mesure

Ratio Blanc / VLE (%) 1 IP SOX GAZ 0 - Conforme
Ratio Blanc / VLE (%) 2 IP SOX GAZ 0 - Conforme
Ratio Blanc / VLE (%) 3 IP SOX GAZ 0 - Conforme

Ratio LQ / VLE (%) 1 IP SOX GAZ 3,95 - Conforme
Ratio LQ / VLE (%) 2 IP SOX GAZ 3,59 - Conforme
Ratio LQ / VLE (%) 3 IP SOX GAZ 3,20 - Conforme
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Prélèvements manuels - Résultats de mesures
CHAUDIÈRE BIOMASSE 4,65 MW / Cheminée

SO2 exprimé en SO2
Concentration gazeuse en mg/Nm3 exprimé en sec

Blanc 1 IP SOX GAZ 0,0425
Blanc 2 IP SOX GAZ 0,0339
Blanc 3 IP SOX GAZ 0,0380

Mesure 1 IP SOX GAZ 4,44 ± 0,395
Mesure 2 IP SOX GAZ 0,393 ± 0,0350
Mesure 3 IP SOX GAZ 0,495 ± 0,0440

Concentration gazeuse en mg/Nm3  exprimé en sec à 6 % O2

Blanc 1 IP SOX GAZ 0,0707
Blanc 2 IP SOX GAZ 0,0548
Blanc 3 IP SOX GAZ 0,0506

Mesure 1 IP SOX GAZ 7,37 ± 0,758
(Lq : 0,404)

Mesure 2 IP SOX GAZ 0,636 ± 0,0656
(Lq : 0,209)

Mesure 3 IP SOX GAZ 0,659 ± 0,0711
(Lq : 0,212)

Mesure Moyenne des
essais 2,89

Flux

Mesure 1 IP SOX GAZ
(kg/h) 0,0160 ± 0,00178

Mesure 2 IP SOX GAZ
(kg/h) 0,00157 ± 0,000174

Mesure 3 IP SOX GAZ
(kg/h) 0,00189 ± 0,000209

Mesure Moyenne des
essais (kg/h) 0,00648

Validité de la mesure

Ratio Blanc / VLE (%) 1 IP SOX GAZ 0,0314 - Conforme
Ratio Blanc / VLE (%) 2 IP SOX GAZ 0,0244 - Conforme
Ratio Blanc / VLE (%) 3 IP SOX GAZ 0,0225 - Conforme

Ratio LQ / VLE (%) 1 IP SOX GAZ 0,180 - Conforme
Ratio LQ / VLE (%) 2 IP SOX GAZ 0,0927 - Conforme
Ratio LQ / VLE (%) 3 IP SOX GAZ 0,0944 - Conforme

Rendement (%) 1 IP SOX GAZ 26,1 - Non conforme
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9.6 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:

O2
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 4,65 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-25 %
Concentration du gaz étalon 20,9 % (+/- 0,5 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 20,9 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,02 %
Gain : 20,86 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 DIOX 22/01/2019 14:10
22/01/2019 17:12

-0.2 %
OUI

9,65
(Lq : 0.8) 0,595 % exprimé en O2 sur

gaz sec

1 DIOX 22/01/2019 14:10
22/01/2019 17:12

-0.2 %
OUI 512 46,3 kg/h

CO2
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 4,65 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-20 %
Concentration du gaz étalon 18 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 18 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,02 %
Gain : 18 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 DIOX 22/01/2019 14:10
22/01/2019 17:12

0.1 %
OUI

10,9
(Lq : 0.2) 0,827 % exprimé en CO2

sur gaz sec

1 DIOX 22/01/2019 14:10
22/01/2019 17:12

0.1 %
OUI 792 80,0 kg/h

O2
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 4,65 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-25 %
Concentration du gaz étalon 20,9 % (+/- 0,5 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 20,9 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,02 %
Gain : 20,86 %
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

-0.2 %
OUI

12,0
(Lq : 0.8) 0,615 % exprimé en O2 sur

gaz sec

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

-0.2 %
OUI 616 51,8 kg/h

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

-0.2 %
OUI

11,7
(Lq : 0.8) 0,613 % exprimé en O2 sur

gaz sec

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

-0.2 %
OUI 668 56,5 kg/h

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

-0.2 %
OUI

9,73
(Lq : 0.8) 0,596 % exprimé en O2 sur

gaz sec

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

-0.2 %
OUI 531 47,8 kg/h

CO2
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 4,65 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-20 %
Concentration du gaz étalon 18 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 18 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,02 %
Gain : 18 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

0.1 %
OUI

8,72
(Lq : 0.2) 0,774 % exprimé en CO2

sur gaz sec

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

0.1 %
OUI 616 68,4 kg/h

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

0.1 %
OUI

8,95
(Lq : 0.2) 0,780 % exprimé en CO2

sur gaz sec

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

0.1 %
OUI 702 76,9 kg/h

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

0.1 %
OUI

10,8
(Lq : 0.2) 0,825 % exprimé en CO2

sur gaz sec

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

0.1 %
OUI 807 81,6 kg/h
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CO
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 4,65 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-500 ppm
Concentration du gaz étalon 457,8 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 ppm
Gain : 457,8 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 1 ppm
Gain : 460 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

0.5 %
OUI 24,2 4,23 ppm exprimé en CO

sur gaz sec

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

0.5 %
OUI 30,2 5,29 mg/Nm3 exprimé en

CO sur gaz sec

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

0.5 %
OUI

50,3
(Lq : 21,9) 9,16

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec  à 6%

O2

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

0.5 %
OUI 0,109 0,0204 kg/h

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

0.5 %
OUI 40,8 4,31 ppm exprimé en CO

sur gaz sec

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

0.5 %
OUI 51,0 5,39 mg/Nm3 exprimé en

CO sur gaz sec

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

0.5 %
OUI

82,5
(Lq : 21,4) 9,72

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec  à 6%

O2

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

0.5 %
OUI 0,204 0,0254 kg/h

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

0.5 %
OUI 61,2 4,40 ppm exprimé en CO

sur gaz sec

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

0.5 %
OUI 76,5 5,51 mg/Nm3 exprimé en

CO sur gaz sec

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

0.5 %
OUI

102
(Lq : 17,6) 9,63

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec  à 6%

O2

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

0.5 %
OUI 0,292 0,0285 kg/h

Validité de la mesure

1 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 8,78 - Conforme

2 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 8,54 - Conforme

3 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 7,03 - Conforme

Rapport complet - V1 RAPPORT N° : 341071918.2.rev1.R

COPYRIGHT BUREAU VERITAS PAGE  82/122 EN DATE DU 18/02/2019

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



NOx
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 4,65 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-100 ppm
Concentration du gaz étalon 89,9 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 ppm
Gain : 89,9 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,1 ppm
Gain : 90 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

0.1 %
OUI 95,1 4,56 ppm exprimé en NO

sur gaz sec

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

0.1 %
OUI 195 9,34 mg/Nm3 exprimé en

NO2 sur gaz sec

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

0.1 %
OUI

324
(Lq : 3,42) 22,8

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec  à

6% O2

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

0.1 %
OUI 0,702 0,0576 kg/h

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

0.1 %
OUI 115 4,64 ppm exprimé en NO

sur gaz sec

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

0.1 %
OUI 235 9,51 mg/Nm3 exprimé en

NO2 sur gaz sec

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

0.1 %
OUI

380
(Lq : 3,33) 25,1

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec  à

6% O2

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

0.1 %
OUI 0,938 0,0730 kg/h

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

0.1 %
OUI 113 4,64 ppm exprimé en NO

sur gaz sec

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

0.1 %
OUI 232 9,50 mg/Nm3 exprimé en

NO2 sur gaz sec

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

0.1 %
OUI

310
(Lq : 2,74) 22,8

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec  à

6% O2

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

0.1 %
OUI 0,888 0,0688 kg/h

Validité de la mesure

1 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 0,652 - Conforme

2 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 0,634 - Conforme

3 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 0,522 - Conforme
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COVT
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 4,65 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-100 ppm
Concentration du gaz étalon 91,14 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 ppm
Gain : 91,14 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,1 ppm
Gain : 91,12 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

0.1 %
OUI 6,19 4,15 ppm exprimé en C sur

gaz humide

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

0.1 %
OUI 4,00 2,68 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

0.1 %
OUI

6,65
(Lq : 1,08) 4,47

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

0.1 %
OUI 0,0144 0,00970 kg/h

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

0.1 %
OUI 2,55 4,13 ppm exprimé en C sur

gaz humide

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

0.1 %
OUI 1,48 2,39 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

0.1 %
OUI

2,39
(Lq : 0,941) 3,87

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

0.1 %
OUI 0,00590 0,00955 kg/h

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

0.1 %
OUI 2,10 4,13 ppm exprimé en C sur

gaz humide

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

0.1 %
OUI 1,36 2,67 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

0.1 %
OUI

1,81
(Lq : 0,866) 3,56

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

0.1 %
OUI 0,00519 0,0102 kg/h

Validité de la mesure

1 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 2,16 - Conforme

2 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 1,88 - Conforme

3 IP SOX
GAZ Ratio LQ / VLE (%) 1,73 - Conforme
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COVNM
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 4,65 MW / Cheminée

Essai Date / Heure Valeur Incertitude absolue Unité
1 IP
SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15 5,93 3,98 ppm exprimé en C sur

gaz humide
1 IP
SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15 3,84 2,57 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec
1 IP
SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

6,38
(Lq : 1,08) 4,29

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2
1 IP
SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15 0,0138 0,00931 kg/h

2 IP
SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00 1,43 5,83 ppm exprimé en C sur

gaz humide
2 IP
SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00 0,830 3,38 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec
2 IP
SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

1,34
(Lq : 0,941) 5,47

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2
2 IP
SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00 0,00331 0,0135 kg/h

3 IP
SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05 1,26 5,83 ppm exprimé en C sur

gaz humide
3 IP
SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05 0,817 3,78 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec
3 IP
SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

1,09
(Lq : 0,866) 5,03

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2
3 IP
SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05 0,00312 0,0144 kg/h

CH4
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Biomasse 4,65 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-100 ppm
Concentration du gaz étalon 89,8 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 ppm
Gain : 89,9 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 0 ppm
Gain : 89,84 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

-0.1 %
OUI 0,222 - ppm exprimé en C sur

gaz humide

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

-0.1 %
OUI 0 - mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

-0.1 %
OUI

0
(Lq : 1,08) -

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2

1 IP SOX
GAZ

22/01/2019 09:13
22/01/2019 10:15

-0.1 %
OUI 0 - kg/h

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

-0.1 %
OUI 0,981 4,12 ppm exprimé en C sur

gaz humide

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

-0.1 %
OUI 0,291 1,22 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

-0.1 %
OUI

0,470
(Lq : 0,941) 1,98

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2

2 IP SOX
GAZ

22/01/2019 11:58
22/01/2019 13:00

-0.1 %
OUI 0,00116 0,00488 kg/h

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

-0.1 %
OUI 0,735 4,12 ppm exprimé en C sur

gaz humide

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

-0.1 %
OUI 0,325 1,82 mg/Nm3 exprimé en

C sur gaz sec

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

-0.1 %
OUI

0,433
(Lq : 0,866) 2,43

mg/Nm3 exprimé en
C sur gaz sec  à 6%

O2

3 IP SOX
GAZ

22/01/2019 13:03
22/01/2019 14:05

-0.1 %
OUI 0,00124 0,00696 kg/h
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9.7 . REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :

CHEMINÉE :
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10 . ANNEXE  : RAPPORT D’ANALYSES LABORATOIRE :
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Cyril RAIMONDEAU
Parc d'Activités Actipolis
Avenue Ferdinand de Lesseps
Canejan
33612 CESTAS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 31/01/2019Dossier N° : 19E005700
Date de réception : 18/01/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-014471-01

Référence Dossier : Réference Dossier : 341071918/1/BDC
Référence Commande : 1510797734/8174574/1/1/1

Coordinateur de projet client : Pierre Van Cauwenberghe / PierreVanCauwenberghe@eurofins.com / +333 88 02 33 89

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Air Emission (AIE) BV1BT6252 Blanc - BV1BT6252

002  Air Emission (AIE) BV1BT6253 - BV1BT6253

003  Air Emission (AIE) BV1BT6254 - BV1BT6254

004  Air Emission (AIE) BV1BT6255 - BV1BT6255

005  Air Emission (AIE) BV1BT6256 Blanc - BV1BT6256

006  Air Emission (AIE) BV1BT6257 - BV1BT6257

007  Air Emission (AIE) BV1BT6258 Blanc - BV1BT6258

008  Air Emission (AIE) BV1BT6259 - BV1BT6259

009  Air Emission (AIE) BV1BT6260 - BV1BT6260

010  Air Emission (AIE) BV1BT6261 - BV1BT6261

011  Air Emission (AIE) BV1BT6262 - BV1BT6262

012  Air Emission (AIE) BV2AB0544 Blanc - BV2AB0544

013  Air Emission (AIE) BV2AB0545 - BV2AB0545

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 31/01/2019Dossier N° : 19E005700
Date de réception : 18/01/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-014471-01

Référence Dossier : Réference Dossier : 341071918/1/BDC
Référence Commande : 1510797734/8174574/1/1/1

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : BV1BT6252 
Blanc

BV1BT6253 BV1BT6256 
Blanc

BV1BT6254 BV1BT6255 BV1BT6257

Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE
Date de prélèvement : 15/01/201915/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019
Date de début d'analyse : 21/01/2019 21/01/201921/01/2019 19/01/201921/01/2019 19/01/2019
Température de l’air de l’enceinte  : 11.3°C 11.3°C 11.3°C 11.3°C 11.3°C 11.3°C

Préparation Physico-Chimique

    55.1 mlXXSJ7 : Volume de rinçage 100 

Mesures gravimétriques

LSL49 : Post-pesée des filtres
Masse de poussières non corrigée mg  * *  *  *0.12 4.87 4.94 2.80   

Correction appliquée mg  * *  *  *0.98 1.70 0.14 1.26   

Incertitude mg  * *  *  *0.13 0.13 0.13 0.13   

Masse de poussières après correction mg  * *  *  *ND, <0.65 3.17 4.80 1.53   

LSL4A : Quantité de poussières sur rinçage (pesée)
Masse de poussières non corrigée mg  *    0.00  * 1.86 

Correction appliquée mg  *    -0.19  * -0.19 

Incertitude mg  *    0.18  * 0.18 

Masse de poussières après correction mg  *    ND, <0.89  * 2.06 

Masse poussières corrigée sur volume total mg  *    <0.89  * 2.06 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 31/01/2019Dossier N° : 19E005700
Date de réception : 18/01/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-014471-01

Référence Dossier : Réference Dossier : 341071918/1/BDC
Référence Commande : 1510797734/8174574/1/1/1

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : BV1BT6258 
Blanc

BV1BT6259 BV1BT6262BV1BT6260 BV1BT6261 BV2AB0544 
Blanc

Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE
Date de prélèvement : 15/01/201915/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019
Date de début d'analyse : 19/01/2019 19/01/201919/01/2019 19/01/201919/01/2019 21/01/2019
Température de l’air de l’enceinte  : 11.3°C 11.3°C 11.3°C 11.3°C 11.3°C 11.3°C

Préparation Physico-Chimique

69 145 72 145 156 mlLSG05 : Volume  

Indices de pollution

LSG01 : Dioxyde de soufre (SO2) sur barbotage
Sulfate soluble mg SO4/l  * *  *  *  *<0.20 0.66 <0.20 0.66 0.61  

Dioxyde de soufre (SO2) total µg/flacon  * *  *  *  *D, <9.20 63.5 D, <9.53 63.9 63.4  

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg)

GFU01 : Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - Air
Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab Service GmbH DIN EN 
ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

2,3,7,8-TCDD ng/échantillon       * ND, <0.00225 

1,2,3,7,8-PeCDD ng/échantillon       * ND, <0.00300 

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/échantillon       * ND, <0.00600 

1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/échantillon       * ND, <0.00600 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/échantillon       * D, <0.00675 

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/échantillon       * ND, <0.00600 

2,3,7,8-TCDF ng/échantillon       * ND, <0.00400 

1,2,3,7,8-PeCDF ng/échantillon       * ND, <0.00550 

2,3,4,7,8-PeCDF ng/échantillon       * ND, <0.00550 

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/échantillon       * ND, <0.00500 

1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/échantillon       * ND, <0.00500 

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/échantillon       * ND, <0.00500 

2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/échantillon       * ND, <0.00500 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/échantillon       * ND, <0.00650 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/échantillon       * ND, <0.00475 

OCDD ng/échantillon       * D, <0.0275 

OCDF ng/échantillon       * ND, <0.0400 

TR 13C12-2,3,7,8-TetraCDF %       * 70.6 

TR 13C12-2,3,4,7,8-PentaCDF %       * 81.9 

TR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDF %       * 86.4 

TR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDF %       * 88.7 

TR 13C12-2,3,4,6,7,8-HexaCDF %       * 85.0 

TR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF %       * 91.2 

RR 13C12-OctaCDF %       * 72.9 

TR 13C12-2,3,7,8-TetraCDD %       * 65.3 

TR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDD %       * 84.4 

TR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDD %       * 82.8 

TR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDD %       * 78.3 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 31/01/2019Dossier N° : 19E005700
Date de réception : 18/01/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-014471-01

Référence Dossier : Réference Dossier : 341071918/1/BDC
Référence Commande : 1510797734/8174574/1/1/1

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : BV1BT6258 
Blanc

BV1BT6259 BV1BT6262BV1BT6260 BV1BT6261 BV2AB0544 
Blanc

Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE
Date de prélèvement : 15/01/201915/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019 15/01/2019
Date de début d'analyse : 19/01/2019 19/01/201919/01/2019 19/01/201919/01/2019 21/01/2019
Température de l’air de l’enceinte  : 11.3°C 11.3°C 11.3°C 11.3°C 11.3°C 11.3°C

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg)

GFU01 : Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - Air
Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab Service GmbH DIN EN 
ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDD %       * 100 

TR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD %       * 86.4 

TR 13C12-OctaCDD %       * 88.1 

TR 13C12-1,2,3,4-TetraCDD %       * 100 

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) avec LQ

ng/échantillon       * 0.0115 

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) sans LQ

ng/échantillon       * ND 

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) 1/2 LQ

ng/échantillon       * 0.00573 

Tx de réapparition 13C12-12378-PentaCDF %       * 88.0 

Tx de réapparition 13C12-123789-HexaCDF %       * 89.3 

Tx de réapparition 13C12-1234789-HptCDF %       * 74.4 

I-TEQ (NATO/CCMS) incl. 1/2 LOQ ng/échantillon       * 0.00561 

I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ ng/échantillon       * ND 

I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ ng/échantillon       * 0.0112 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 31/01/2019Dossier N° : 19E005700
Date de réception : 18/01/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-014471-01

Référence Dossier : Réference Dossier : 341071918/1/BDC
Référence Commande : 1510797734/8174574/1/1/1

013N° Echantillon

Référence client : BV2AB0545

Matrice : AIE
Date de prélèvement : 15/01/2019
Date de début d'analyse : 19/01/2019
Température de l’air de l’enceinte  : 11.3°C

Préparation Physico-Chimique

531     mlLSG05 : Volume  

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg)

GFU01 : Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - Air
Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab Service GmbH DIN EN 
ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

2,3,7,8-TCDD ng/échantillon  * ND, <0.00225      

1,2,3,7,8-PeCDD ng/échantillon  * ND, <0.00300      

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/échantillon  * ND, <0.00600      

1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/échantillon  * D, <0.00600      

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/échantillon  * 0.0102      

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/échantillon  * ND, <0.00600      

2,3,7,8-TCDF ng/échantillon  * 0.00648      

1,2,3,7,8-PeCDF ng/échantillon  * D, <0.00550      

2,3,4,7,8-PeCDF ng/échantillon  * D, <0.00550      

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/échantillon  * D, <0.00500      

1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/échantillon  * D, <0.00500      

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/échantillon  * ND, <0.00500      

2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/échantillon  * D, <0.00500      

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/échantillon  * D, <0.00650      

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/échantillon  * ND, <0.00475      

OCDD ng/échantillon  * D, <0.0275      

OCDF ng/échantillon  * ND, <0.0400      

TR 13C12-2,3,7,8-TetraCDF %  * 52.3      

TR 13C12-2,3,4,7,8-PentaCDF %  * 71.0      

TR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDF %  * 83.8      

TR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDF %  * 80.5      

TR 13C12-2,3,4,6,7,8-HexaCDF %  * 77.8      

TR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF %  * 86.7      

RR 13C12-OctaCDF %  * 70.0      

TR 13C12-2,3,7,8-TetraCDD %  * 57.5      

TR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDD %  * 82.0      

TR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDD %  * 86.3      

TR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDD %  * 79.2      

RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDD %  * 100      

TR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD %  * 82.3      

TR 13C12-OctaCDD %  * 85.7      

TR 13C12-1,2,3,4-TetraCDD %  * 100      

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) avec LQ

ng/échantillon  * 0.0117      

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 31/01/2019Dossier N° : 19E005700
Date de réception : 18/01/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-014471-01

Référence Dossier : Réference Dossier : 341071918/1/BDC
Référence Commande : 1510797734/8174574/1/1/1

013N° Echantillon

Référence client : BV2AB0545

Matrice : AIE
Date de prélèvement : 15/01/2019
Date de début d'analyse : 19/01/2019
Température de l’air de l’enceinte  : 11.3°C

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg)

GFU01 : Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - Air
Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab Service GmbH DIN EN 
ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) sans LQ

ng/échantillon  * 0.000750      

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) 1/2 LQ

ng/échantillon  * 0.00625      

Tx de réapparition 13C12-12378-PentaCDF %  * 92.7      

Tx de réapparition 13C12-123789-HexaCDF %  * 97.3      

Tx de réapparition 13C12-1234789-HptCDF %  * 77.9      

I-TEQ (NATO/CCMS) incl. 1/2 LOQ ng/échantillon  * 0.00613      

I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ ng/échantillon  * 0.000750      

I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ ng/échantillon  * 0.0115      

GFTE2 : TEQ PCDD/F - Lab Ref 22
Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab Service GmbH DIN EN 
ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

WHO(2005)-PCDD/F TEQ (LAB REF 22) ng/échantillon  * 0.00274      

I-TEQ (NATO/CCMS) (LAB REF 22) ng/échantillon  * 0.00336      

D : détecté / ND : non détecté

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020
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SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



Page 8/10

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E005700

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-014471-01

Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : 

 Air Emission

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

TEQ PCDD/F - Lab Ref 22 Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab 
Service GmbH

Calcul -  interneGFTE2

WHO(2005)-PCDD/F TEQ (LAB REF 22) g/kg

I-TEQ (NATO/CCMS) (LAB REF 22) g/kg

Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - Air GC/HRMS -  EN 1948GFU01

2,3,7,8-TCDD ng/m³0.0023

1,2,3,7,8-PeCDD ng/m³0.003

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/m³0.006

1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/m³0.006

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/m³0.0068

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/m³0.006

2,3,7,8-TCDF ng/m³0.004

1,2,3,7,8-PeCDF ng/m³0.0055

2,3,4,7,8-PeCDF ng/m³0.0055

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/m³0.005

1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/m³0.005

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/m³0.005

2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/m³0.005

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/m³0.0065

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/m³0.0048

OCDD ng/m³0.028

OCDF ng/m³0.04

TR 13C12-2,3,7,8-TetraCDF %

TR 13C12-2,3,4,7,8-PentaCDF %

TR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDF %

TR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDF %

TR 13C12-2,3,4,6,7,8-HexaCDF %

TR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF %

RR 13C12-OctaCDF %

TR 13C12-2,3,7,8-TetraCDD %

TR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDD %

TR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDD %

TR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDD %

RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDD %

TR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD %

TR 13C12-OctaCDD %

TR 13C12-1,2,3,4-TetraCDD %

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) avec LQ

ng/m³0.012

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) sans LQ

ng/m³

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) 1/2 LQ

g/kg

Tx de réapparition 
13C12-12378-PentaCDF

%

Tx de réapparition 
13C12-123789-HexaCDF

%

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E005700

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-014471-01

Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : 

 Air Emission

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Tx de réapparition 
13C12-1234789-HptCDF

%

I-TEQ (NATO/CCMS) incl. 1/2 LOQ g/kg

I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ g/kg

I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ g/kg

Dioxyde de soufre (SO2) sur barbotage  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

Chromatographie ionique - Conductimétrie -  NF 
ISO 11632 / NF EN 14791

LSG01

Sulfate soluble mg SO4/l0.2

Dioxyde de soufre (SO2) total µg/flacon

mlVolume Gravimétrie -  Méthode interneLSG05

Post-pesée des filtres Gravimétrie [Température étuvage avant 
prélèvement 200°C
Température étuvage après prélèvement 160°C] -  
NFX 44-052 et NF EN 13284-1

LSL49

Masse de poussières non corrigée mg

Correction appliquée mg

Incertitude mg

Masse de poussières après correction mg0.65

Quantité de poussières sur rinçage (pesée)LSL4A

Masse de poussières non corrigée mg

Correction appliquée mg

Incertitude mg

Masse de poussières après correction mg0.89

Masse poussières corrigée sur volume 
total

mg

mlVolume de rinçage Gravimétrie -  Méthode interneXXSJ7

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E005700 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-014471-01

Emetteur : Commande EOL : 

Nom projet : Réference Dossier : 341071918/1/BDC Référence commande : 1510797734/8174574/1/1/1

 Air Emission

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

BV1BT6252 Blanc19E005700-001

BV1BT625319E005700-002

BV1BT625419E005700-003

BV1BT625519E005700-004

BV1BT6256 Blanc19E005700-005

BV1BT625719E005700-006

BV1BT6258 Blanc19E005700-007

BV1BT625919E005700-008

BV1BT626019E005700-009

BV1BT626119E005700-010

BV1BT626219E005700-011

BV2AB0544 Blanc19E005700-012

BV2AB054519E005700-013

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



 Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 Hamburg Eurofins GfA Lab Service GmbHNeuländer Kamp 1 aD-21079 HamburgGERMANYTel: +49 40 492 94 5050Fax: +49 40 49294 5009dioxins@eurofins.dewww.dioxine.de; www.dioxins.deDr. M. AmbrosiusEurofins Analyses pour l'Environnement France SAS 2 attn. Mrs. Sabine MEYER5, rue d'Otterswiller67700 SaverneFRANKREICH Dr. M. AmbrosiusPerson in chargeASM 31.01.2019Report dateAR-19-GF-005003-01 ÌAR-19-GF-ÇÂR#È-01bÎ Analytical report Page 1/3{E414E197-5C85-4781-B52D-25F82DAA4F2F}Sample Code 710-2019-02071001Reference EmissionBV2AB0544 Blanc - BV2AB0544Sample sender Mrs. Sabine MEYERReception date time 25.01.2019Transport by UPSClient Purchase order nr. EUFRSA200076375Purchase order date 18.01.2019Client sample code 19E005700-012Number of containers 1Reception temperature room temperatureEnd analysis 31.01.2019Test resultsGFU01 polychlorinated dibenzodioxins and -furans (17 PCDD/F): emission, immission, air (°) (#) EN 1948, GLS DF 140, GC-HRMSMethod2,3,7,8-TetraCDD (not det ng/sample.) < 0,00225 1,2,3,7,8-PentaCDD (not det ng/sample.) < 0,00300 1,2,3,4,7,8-HexaCDD (not det ng/sample.) < 0,00600 1,2,3,6,7,8-HexaCDD (not det ng/sample.) < 0,00600 1,2,3,7,8,9-HexaCDD (not det ng/sample.) < 0,00600 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD (det ng/sample.) < 0,00675 OctaCDD (det ng/sample.) < 0,0275 The results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Hypovereinsbank ● Bank code: 207 300 17 ● Account No.: 7000002400 ● SWIFT-BIC: HYVEDEMME17IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenAccusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



 Analytical report AR-19-GF-005003-01710-2019-02071001Sample CodePage 2/32,3,7,8-TetraCDF (not det ng/sample.) < 0,00400 1,2,3,7,8-PentaCDF (not det ng/sample.) < 0,00550 2,3,4,7,8-PentaCDF (not det ng/sample.) < 0,00550 1,2,3,4,7,8-HexaCDF (not det ng/sample.) < 0,00500 1,2,3,6,7,8-HexaCDF (not det ng/sample.) < 0,00500 1,2,3,7,8,9-HexaCDF (not det ng/sample.) < 0,00500 2,3,4,6,7,8-HexaCDF (not det ng/sample.) < 0,00500 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF (not det ng/sample.) < 0,00650 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF (not det ng/sample.) < 0,00475 OctaCDF (not det ng/sample.) < 0,0400 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (lower-bound) ND ng/sample WHO(2005)-PCDD/F TEQ (medium-bound) 0 ng/sample.00573 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (upper-bound) 0 ng/sample.0115 I-TEQ (NATO/CCMS) (lower-bound) ND ng/sample I-TEQ (NATO/CCMS) (medium-bound) 0 ng/sample.00561 I-TEQ (NATO/CCMS) (upper-bound) 0 ng/sample.0112 RR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDF 88 %.0 RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDF 89 %.3 RR 13C12-1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 74 %.4 RR 13C12-2,3,7,8-TetraCDD 65 %.3 RR 13C12-1,2,3,4-TetraCDD 100 % RR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDD 84 %.4 RR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDD 82 %.8 RR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDD 78 %.3 RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDD 100 % RR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 86 %.4 RR 13C12-OctaCDD 88 %.1 RR 13C12-2,3,7,8-TetraCDF 70 %.6 RR 13C12-2,3,4,7,8-PentaCDF 81 %.9 RR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDF 86 %.4 RR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDF 88 %.7 RR 13C12-2,3,4,6,7,8-HexaCDF 85 %.0 RR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 91 %.2 RR 13C12-OctaCDF 72 %.9 (°) = The test was performed at the laboratory site: Am Neuländer Gewerbepark 4(#) = Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg) is accredited for this test.< - Concentration below the indicated limit of quantification (LOQ)ND - not determined since none of the corresponding congeners was above the LOQThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Hypovereinsbank ● Bank code: 207 300 17 ● Account No.: 7000002400 ● SWIFT-BIC: HYVEDEMME17IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenAccusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



 Analytical report AR-19-GF-005003-01710-2019-02071001Sample CodePage 3/3not. det. = the compound is not detected in the range below the LOQ (limit of quantification)det. = the compound is detected in the range below the LOQThe recovery rates of the internal standards are within the limitations of EN 1948.The results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Hypovereinsbank ● Bank code: 207 300 17 ● Account No.: 7000002400 ● SWIFT-BIC: HYVEDEMME17IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenAccusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



 Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 Hamburg Eurofins GfA Lab Service GmbHNeuländer Kamp 1 aD-21079 HamburgGERMANYTel: +49 40 492 94 5050Fax: +49 40 49294 5009dioxins@eurofins.dewww.dioxine.de; www.dioxins.deDr. M. AmbrosiusEurofins Analyses pour l'Environnement France SAS 2 attn. Mrs. Sabine MEYER5, rue d'Otterswiller67700 SaverneFRANKREICH Dr. M. AmbrosiusPerson in chargeASM 31.01.2019Report dateAR-19-GF-004937-01 ÌAR-19-GF-ÇÂQEÈ-01tÎ Analytical report Page 1/3{BD07D9B3-E008-47DD-8547-162B379CE59D}Sample Code 710-2019-02071002Reference EmissionBV2AB0545 - BV2AB0545Sample sender Mrs. Sabine MEYERReception date time 25.01.2019Transport by UPSClient Purchase order nr. EUFRSA200076375Purchase order date 18.01.2019Client sample code 19E005700-013Number of containers 1Reception temperature room temperatureEnd analysis 31.01.2019Test resultsGFU01 polychlorinated dibenzodioxins and -furans (17 PCDD/F): emission, immission, air (°) (#) EN 1948, GLS DF 140, GC-HRMSMethod2,3,7,8-TetraCDD (not det ng/sample.) < 0,00225 1,2,3,7,8-PentaCDD (not det ng/sample.) < 0,00300 1,2,3,4,7,8-HexaCDD (not det ng/sample.) < 0,00600 1,2,3,6,7,8-HexaCDD (det ng/sample.) < 0,00600 1,2,3,7,8,9-HexaCDD (not det ng/sample.) < 0,00600 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 0 ng/sample.0102 OctaCDD (det ng/sample.) < 0,0275 2,3,7,8-TetraCDF 0 ng/sample.00648 1,2,3,7,8-PentaCDF (det ng/sample.) < 0,00550 2,3,4,7,8-PentaCDF (det ng/sample.) < 0,00550 1,2,3,4,7,8-HexaCDF (det ng/sample.) < 0,00500 The results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Hypovereinsbank ● Bank code: 207 300 17 ● Account No.: 7000002400 ● SWIFT-BIC: HYVEDEMME17IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenAccusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



 Analytical report AR-19-GF-004937-01710-2019-02071002Sample CodePage 2/31,2,3,6,7,8-HexaCDF (det ng/sample.) < 0,00500 1,2,3,7,8,9-HexaCDF (not det ng/sample.) < 0,00500 2,3,4,6,7,8-HexaCDF (det ng/sample.) < 0,00500 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF (det ng/sample.) < 0,00650 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF (not det ng/sample.) < 0,00475 OctaCDF (not det ng/sample.) < 0,0400 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (lower-bound) 0 ng/sample.000750 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (medium-bound) 0 ng/sample.00625 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (upper-bound) 0 ng/sample.0117 I-TEQ (NATO/CCMS) (lower-bound) 0 ng/sample.000750 I-TEQ (NATO/CCMS) (medium-bound) 0 ng/sample.00613 I-TEQ (NATO/CCMS) (upper-bound) 0 ng/sample.0115 RR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDF 92 %.7 RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDF 97 %.3 RR 13C12-1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 77 %.9 RR 13C12-2,3,7,8-TetraCDD 57 %.5 RR 13C12-1,2,3,4-TetraCDD 100 % RR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDD 82 %.0 RR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDD 86 %.3 RR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDD 79 %.2 RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDD 100 % RR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 82 %.3 RR 13C12-OctaCDD 85 %.7 RR 13C12-2,3,7,8-TetraCDF 52 %.3 RR 13C12-2,3,4,7,8-PentaCDF 71 %.0 RR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDF 83 %.8 RR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDF 80 %.5 RR 13C12-2,3,4,6,7,8-HexaCDF 77 %.8 RR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 86 %.7 RR 13C12-OctaCDF 70 %.0 GFTE2 TEQ PCDD/F acc. to Lab Ref 22 (°) (#) Internal, GLS DF 110, 120, 130, 140, CalculationMethodWHO(2005)-PCDD/F TEQ (LAB REF 22) 0 ng/sample.00274 I-TEQ (NATO/CCMS) (LAB REF 22) 0 ng/sample.00336 (°) = The test was performed at the laboratory site: Am Neuländer Gewerbepark 4(#) = Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg) is accredited for this test.< - Concentration below the indicated limit of quantification (LOQ)The results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Hypovereinsbank ● Bank code: 207 300 17 ● Account No.: 7000002400 ● SWIFT-BIC: HYVEDEMME17IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenAccusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS
Monsieur Cyril RAIMONDEAU
Parc d'Activités Actipolis
Avenue Ferdinand de Lesseps
Canejan
33612 CESTAS CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 11/02/2019Dossier N° : 19E009408
Date de réception : 26/01/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-020114-01

Référence Dossier : Réference Dossier : 341071918/1/rev1_BDC
Référence Commande : 1510797734/8174574/1/1/1

Coordinateur de projet client : Pierre Van Cauwenberghe / PierreVanCauwenberghe@eurofins.com / +333 88 02 33 89

N° Ech  Matrice Référence échantillon

001  Air Emission (AIE) BV1BT6265 Blanc - BV1BT6265

002  Air Emission (AIE) BV1BT6266 - BV1BT6266

003  Air Emission (AIE) BV1BT6267 - BV1BT6267

004  Air Emission (AIE) BV1BT6268 - BV1BT6268

005  Air Emission (AIE) BV1BT6269 Blanc - BV1BT6269

006  Air Emission (AIE) BV1BT6270 - BV1BT6270

007  Air Emission (AIE) BV1BT6271 Blanc - BV1BT6271

008  Air Emission (AIE) BV1BT6272 - BV1BT6272

009  Air Emission (AIE) BV1BT6273 - BV1BT6273

010  Air Emission (AIE) BV1BT6274 - BV1BT6274

011  Air Emission (AIE) BV1BT6275 - BV1BT6275

012  Air Emission (AIE) BV2AB0742 Blanc - BV2AB0742

013  Air Emission (AIE) BV2AB0743 - BV2AB0743

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 11/02/2019Dossier N° : 19E009408
Date de réception : 26/01/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-020114-01

Référence Dossier : Réference Dossier : 341071918/1/rev1_BDC
Référence Commande : 1510797734/8174574/1/1/1

001 002 003 004 005N° Echantillon 006

Référence client : BV1BT6265 
Blanc

BV1BT6266 BV1BT6269 
Blanc

BV1BT6267 BV1BT6268 BV1BT6270

Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE
Date de prélèvement : 22/01/201922/01/2019 22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019
Date de début d'analyse : 29/01/2019 29/01/201929/01/2019 29/01/201929/01/2019 29/01/2019
Température de l’air de l’enceinte  : 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C

Préparation Physico-Chimique

    73.2 mlXXSJ7 : Volume de rinçage 84.1 

Mesures gravimétriques

LSL49 : Post-pesée des filtres
Masse de poussières non corrigée mg  * *  *  *0.57 4.39 4.00 1.55   

Correction appliquée mg  * *  *  *2.01 3.23 2.50 2.50   

Incertitude mg  * *  *  *0.13 0.13 0.13 0.13   

Masse de poussières après correction mg  * *  *  *ND, <0.65 1.16 1.50 ND, <0.65   

LSL4A : Quantité de poussières sur rinçage (pesée)
Masse de poussières non corrigée mg  *    0.19  * 1.39 

Correction appliquée mg  *    0.08  * 0.08 

Incertitude mg  *    0.18  * 0.18 

Masse de poussières après correction mg  *    ND, <0.89  * 1.31 

Masse poussières corrigée sur volume total mg  *    <0.89  * 1.31 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 11/02/2019Dossier N° : 19E009408
Date de réception : 26/01/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-020114-01

Référence Dossier : Réference Dossier : 341071918/1/rev1_BDC
Référence Commande : 1510797734/8174574/1/1/1

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : BV1BT6271 
Blanc

BV1BT6272 BV1BT6275BV1BT6273 BV1BT6274 BV2AB0742 
Blanc

Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE
Date de prélèvement : 22/01/201922/01/2019 22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019
Date de début d'analyse : 29/01/2019 29/01/201929/01/2019 29/01/201929/01/2019 30/01/2019
Température de l’air de l’enceinte  : 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C

Préparation Physico-Chimique

71 128 75 135 149 mlLSG05 : Volume  

Indices de pollution

LSG01 : Dioxyde de soufre (SO2) sur barbotage
Sulfate soluble mg SO4/l  * *  *  *  *<0.20 1.51 7.30 0.61 0.62  

Dioxyde de soufre (SO2) total µg/flacon  * *  *  *  *D, <9.51 129 364 54.8 61.7  

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg)

GFU01 : Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - Air
Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab Service GmbH DIN EN 
ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

2,3,7,8-TCDD ng/échantillon       * ND, <0.00225 

1,2,3,7,8-PeCDD ng/échantillon       * ND, <0.00300 

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/échantillon       * ND, <0.00600 

1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/échantillon       * ND, <0.00600 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/échantillon       * ND, <0.00675 

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/échantillon       * ND, <0.00600 

2,3,7,8-TCDF ng/échantillon       * ND, <0.00400 

1,2,3,7,8-PeCDF ng/échantillon       * ND, <0.00550 

2,3,4,7,8-PeCDF ng/échantillon       * ND, <0.00550 

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/échantillon       * ND, <0.00500 

1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/échantillon       * ND, <0.00500 

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/échantillon       * ND, <0.00500 

2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/échantillon       * ND, <0.00500 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/échantillon       * ND, <0.00650 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/échantillon       * ND, <0.00475 

OCDD ng/échantillon       * ND, <0.0275 

OCDF ng/échantillon       * ND, <0.0400 

TR 13C12-2,3,7,8-TetraCDF %       * 73.9 

TR 13C12-2,3,4,7,8-PentaCDF %       * 103 

TR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDF %       * 90.6 

TR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDF %       * 81.6 

TR 13C12-2,3,4,6,7,8-HexaCDF %       * 98.4 

TR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF %       * 95.5 

RR 13C12-OctaCDF %       * 89.1 

TR 13C12-2,3,7,8-TetraCDD %       * 70.2 

TR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDD %       * 88.0 

TR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDD %       * 95.0 

TR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDD %       * 92.6 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 11/02/2019Dossier N° : 19E009408
Date de réception : 26/01/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-020114-01

Référence Dossier : Réference Dossier : 341071918/1/rev1_BDC
Référence Commande : 1510797734/8174574/1/1/1

007 008 009 010 011N° Echantillon 012

Référence client : BV1BT6271 
Blanc

BV1BT6272 BV1BT6275BV1BT6273 BV1BT6274 BV2AB0742 
Blanc

Matrice : AIE AIE AIE AIE AIE AIE
Date de prélèvement : 22/01/201922/01/2019 22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019 22/01/2019
Date de début d'analyse : 29/01/2019 29/01/201929/01/2019 29/01/201929/01/2019 30/01/2019
Température de l’air de l’enceinte  : 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C 11°C

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg)

GFU01 : Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - Air
Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab Service GmbH DIN EN 
ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDD %       * 100 

TR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD %       * 95.3 

TR 13C12-OctaCDD %       * 98.3 

TR 13C12-1,2,3,4-TetraCDD %       * 100 

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) avec LQ

ng/échantillon       * 0.0115 

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) sans LQ

ng/échantillon       * ND 

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) 1/2 LQ

ng/échantillon       * 0.00573 

Tx de réapparition 13C12-12378-PentaCDF %       * 68.7 

Tx de réapparition 13C12-123789-HexaCDF %       * 104 

Tx de réapparition 13C12-1234789-HptCDF %       * 95.4 

I-TEQ (NATO/CCMS) incl. 1/2 LOQ ng/échantillon       * 0.00561 

I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ ng/échantillon       * ND 

I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ ng/échantillon       * 0.0112 

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
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Date de réception préfecture : 26/11/2020
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 11/02/2019Dossier N° : 19E009408
Date de réception : 26/01/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-020114-01

Référence Dossier : Réference Dossier : 341071918/1/rev1_BDC
Référence Commande : 1510797734/8174574/1/1/1

013N° Echantillon

Référence client : BV2AB0743

Matrice : AIE
Date de prélèvement : 22/01/2019
Date de début d'analyse : 29/01/2019
Température de l’air de l’enceinte  : 11°C

Préparation Physico-Chimique

411     mlLSG05 : Volume  

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg)

GFU01 : Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - Air
Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab Service GmbH DIN EN 
ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

2,3,7,8-TCDD ng/échantillon  * ND, <0.00225      

1,2,3,7,8-PeCDD ng/échantillon  * ND, <0.00300      

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/échantillon  * ND, <0.00600      

1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/échantillon  * ND, <0.00600      

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/échantillon  * D, <0.00675      

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/échantillon  * ND, <0.00600      

2,3,7,8-TCDF ng/échantillon  * ND, <0.00400      

1,2,3,7,8-PeCDF ng/échantillon  * ND, <0.00550      

2,3,4,7,8-PeCDF ng/échantillon  * ND, <0.00550      

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/échantillon  * ND, <0.00500      

1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/échantillon  * ND, <0.00500      

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/échantillon  * ND, <0.00500      

2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/échantillon  * ND, <0.00500      

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/échantillon  * D, <0.00650      

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/échantillon  * ND, <0.00475      

OCDD ng/échantillon  * ND, <0.0275      

OCDF ng/échantillon  * ND, <0.0400      

TR 13C12-2,3,7,8-TetraCDF %  * 72.9      

TR 13C12-2,3,4,7,8-PentaCDF %  * 111      

TR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDF %  * 107      

TR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDF %  * 99.5      

TR 13C12-2,3,4,6,7,8-HexaCDF %  * 110      

TR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF %  * 113      

RR 13C12-OctaCDF %  * 107      

TR 13C12-2,3,7,8-TetraCDD %  * 80.8      

TR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDD %  * 95.7      

TR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDD %  * 107      

TR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDD %  * 103      

RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDD %  * 100      

TR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD %  * 103      

TR 13C12-OctaCDD %  * 107      

TR 13C12-1,2,3,4-TetraCDD %  * 100      

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) avec LQ

ng/échantillon  * 0.0115      

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  

www.cofrac.fr

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

Accusé de réception en préfecture
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 11/02/2019Dossier N° : 19E009408
Date de réception : 26/01/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-020114-01

Référence Dossier : Réference Dossier : 341071918/1/rev1_BDC
Référence Commande : 1510797734/8174574/1/1/1

013N° Echantillon

Référence client : BV2AB0743

Matrice : AIE
Date de prélèvement : 22/01/2019
Date de début d'analyse : 29/01/2019
Température de l’air de l’enceinte  : 11°C

Sous-traitance | Eurofins GfA Lab Service Gmbh (Hamburg)

GFU01 : Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - Air
Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab Service GmbH DIN EN 
ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) sans LQ

ng/échantillon  * ND      

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) 1/2 LQ

ng/échantillon  * 0.00573      

Tx de réapparition 13C12-12378-PentaCDF %  * 75.1      

Tx de réapparition 13C12-123789-HexaCDF %  * 122      

Tx de réapparition 13C12-1234789-HptCDF %  * 96.1      

I-TEQ (NATO/CCMS) incl. 1/2 LOQ ng/échantillon  * 0.00561      

I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ ng/échantillon  * ND      

I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ ng/échantillon  * 0.0112      

GFTE2 : TEQ PCDD/F - Lab Ref 22
Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab Service GmbH DIN EN 
ISO/IEC 17025:2005 D-PL-14629-01-00

WHO(2005)-PCDD/F TEQ (LAB REF 22) ng/échantillon  * 0.0000662      

I-TEQ (NATO/CCMS) (LAB REF 22) ng/échantillon  * 0.0000662      

D : détecté / ND : non détecté

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux – portée détaillée  de 
l’agrément disponible sur demande.
 

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 10 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. 

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément à l’arrêté du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels l'agrément a été 
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.
 

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l’accréditation. Elles sont identifiées par le symbole  *.

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabilité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratoire agréé par le ministre chargé de l’environnement - se reporter à la liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministère chargé de 
l’environnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

L'information relative au seuil de détection d'un paramètre n'est pas couverte par l'accréditation Cofrac.

Tous les éléments de traçabilité sont disponibles sur demande.

ACCREDITATION
N° 1- 1488 

Site de saverne
Portée disponible sur  
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Version du : 11/02/2019Dossier N° : 19E009408
Date de réception : 26/01/2019N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-020114-01

Référence Dossier : Réference Dossier : 341071918/1/rev1_BDC
Référence Commande : 1510797734/8174574/1/1/1

Pierre Van Cauwenberghe
Coordinateur Projets Clients
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E009408

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-020114-01

Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : 

 Air Emission

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

TEQ PCDD/F - Lab Ref 22 Prestation soustraitée à Eurofins GfA Lab 
Service GmbH

Calcul -  interneGFTE2

WHO(2005)-PCDD/F TEQ (LAB REF 22) g/kg

I-TEQ (NATO/CCMS) (LAB REF 22) g/kg

Dioxins(17 PCDD/F) ~ Environnement - Air GC/HRMS -  EN 1948GFU01

2,3,7,8-TCDD ng/m³0.0023

1,2,3,7,8-PeCDD ng/m³0.003

1,2,3,4,7,8-HxCDD ng/m³0.006

1,2,3,6,7,8-HxCDD ng/m³0.006

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD ng/m³0.0068

1,2,3,7,8,9-HxCDD ng/m³0.006

2,3,7,8-TCDF ng/m³0.004

1,2,3,7,8-PeCDF ng/m³0.0055

2,3,4,7,8-PeCDF ng/m³0.0055

1,2,3,4,7,8-HxCDF ng/m³0.005

1,2,3,6,7,8-HxCDF ng/m³0.005

1,2,3,7,8,9-HxCDF ng/m³0.005

2,3,4,6,7,8-HxCDF ng/m³0.005

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF ng/m³0.0065

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF ng/m³0.0048

OCDD ng/m³0.028

OCDF ng/m³0.04

TR 13C12-2,3,7,8-TetraCDF %

TR 13C12-2,3,4,7,8-PentaCDF %

TR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDF %

TR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDF %

TR 13C12-2,3,4,6,7,8-HexaCDF %

TR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF %

RR 13C12-OctaCDF %

TR 13C12-2,3,7,8-TetraCDD %

TR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDD %

TR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDD %

TR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDD %

RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDD %

TR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD %

TR 13C12-OctaCDD %

TR 13C12-1,2,3,4-TetraCDD %

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) avec LQ

ng/m³0.012

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) sans LQ

ng/m³

Dioxines et furanes (OMS 2005 PCDD/F- 
TEQ) 1/2 LQ

g/kg

Tx de réapparition 
13C12-12378-PentaCDF

%

Tx de réapparition 
13C12-123789-HexaCDF

%

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe technique

Dossier N° : 19E009408

Emetteur : 

N° de rapport d'analyse :AR-19-LK-020114-01

Commande EOL : 

Nom projet : Référence commande : 

 Air Emission

Code Analyse Unité Prestation réalisée sur le site 
de :

Principe et référence de la méthode LQI

Tx de réapparition 
13C12-1234789-HptCDF

%

I-TEQ (NATO/CCMS) incl. 1/2 LOQ g/kg

I-TEQ (NATO/CCMS)) sans LQ g/kg

I-TEQ (NATO/CCMS) avec LQ g/kg

Dioxyde de soufre (SO2) sur barbotage  Eurofins Analyse pour l'Environnement 
France

Chromatographie ionique - Conductimétrie -  NF 
ISO 11632 / NF EN 14791

LSG01

Sulfate soluble mg SO4/l0.2

Dioxyde de soufre (SO2) total µg/flacon

mlVolume Gravimétrie -  Méthode interneLSG05

Post-pesée des filtres Gravimétrie [Température étuvage avant 
prélèvement 200°C
Température étuvage après prélèvement 160°C] -  
NFX 44-052 et NF EN 13284-1

LSL49

Masse de poussières non corrigée mg

Correction appliquée mg

Incertitude mg

Masse de poussières après correction mg0.65

Quantité de poussières sur rinçage (pesée)LSL4A

Masse de poussières non corrigée mg

Correction appliquée mg

Incertitude mg

Masse de poussières après correction mg0.89

Masse poussières corrigée sur volume 
total

mg

mlVolume de rinçage Gravimétrie -  Méthode interneXXSJ7

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT 
FRANCE SAS

Annexe de traçabilité des échantillons
Cette traçabilité recense les flaconnages des échantillons scannés dans EOL sur le terrain avant envoi au laboratoire

Dossier N° : 19E009408 N° de rapport d'analyse : AR-19-LK-020114-01

Emetteur : Commande EOL : 

Nom projet : Réference Dossier : 341071918/1/rev1_BDC Référence commande : 1510797734/8174574/1/1/1

 Air Emission

Référence Eurofins Référence Client Date&Heure Prélèvement Code-barre Nom flacon

BV1BT6265 Blanc19E009408-001

BV1BT626619E009408-002

BV1BT626719E009408-003

BV1BT626819E009408-004

BV1BT6269 Blanc19E009408-005

BV1BT627019E009408-006

BV1BT6271 Blanc19E009408-007

BV1BT627219E009408-008

BV1BT627319E009408-009

BV1BT627419E009408-010

BV1BT627519E009408-011

BV2AB0742 Blanc19E009408-012

BV2AB074319E009408-013

Eurofins Analyses pour l'Environnement - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller -  67700 Saverne
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 

Accusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
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Date de réception préfecture : 26/11/2020



 Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 Hamburg Eurofins GfA Lab Service GmbHNeuländer Kamp 1 aD-21079 HamburgGERMANYTel: +49 40 492 94 5050Fax: +49 40 49294 5009dioxins@eurofins.dewww.dioxine.de; www.dioxins.deDr. M. AmbrosiusEurofins Analyses pour l'Environnement France SAS 2 attn. Mrs. Sabine MEYER5, rue d'Otterswiller67700 SaverneFRANKREICH Dr. M. AmbrosiusPerson in chargeASM 09.02.2019Report dateAR-19-GF-006382-01 ÌAR-19-GF-ÇÂ_rÈ-01-Î Analytical report Page 1/3{A804D007-9C54-41E7-ABAF-90E59F23C264}Sample Code 710-2019-02601001Reference EmissionBV2AB0742 Blanc - BV2AB0742Sample sender Mrs. Sabine MEYERReception date time 01.02.2019Transport by BoteClient Purchase order nr. EUFRSA200076689Purchase order date 28.01.2019Client sample code 19E009408-012Reception temperature room temperatureEnd analysis 09.02.2019Test resultsGFU01 polychlorinated dibenzodioxins and -furans (17 PCDD/F): emission, immission, air (°) (#) EN 1948, GLS DF 140, GC-HRMSMethod2,3,7,8-TetraCDD (not det ng/sample.) < 0,00225 1,2,3,7,8-PentaCDD (not det ng/sample.) < 0,00300 1,2,3,4,7,8-HexaCDD (not det ng/sample.) < 0,00600 1,2,3,6,7,8-HexaCDD (not det ng/sample.) < 0,00600 1,2,3,7,8,9-HexaCDD (not det ng/sample.) < 0,00600 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD (not det ng/sample.) < 0,00675 OctaCDD (not det ng/sample.) < 0,0275 The results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Hypovereinsbank ● Bank code: 207 300 17 ● Account No.: 7000002400 ● SWIFT-BIC: HYVEDEMME17IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenAccusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



 Analytical report AR-19-GF-006382-01710-2019-02601001Sample CodePage 2/32,3,7,8-TetraCDF (not det ng/sample.) < 0,00400 1,2,3,7,8-PentaCDF (not det ng/sample.) < 0,00550 2,3,4,7,8-PentaCDF (not det ng/sample.) < 0,00550 1,2,3,4,7,8-HexaCDF (not det ng/sample.) < 0,00500 1,2,3,6,7,8-HexaCDF (not det ng/sample.) < 0,00500 1,2,3,7,8,9-HexaCDF (not det ng/sample.) < 0,00500 2,3,4,6,7,8-HexaCDF (not det ng/sample.) < 0,00500 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF (not det ng/sample.) < 0,00650 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF (not det ng/sample.) < 0,00475 OctaCDF (not det ng/sample.) < 0,0400 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (lower-bound) ND ng/sample WHO(2005)-PCDD/F TEQ (medium-bound) 0 ng/sample.00573 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (upper-bound) 0 ng/sample.0115 I-TEQ (NATO/CCMS) (lower-bound) ND ng/sample I-TEQ (NATO/CCMS) (medium-bound) 0 ng/sample.00561 I-TEQ (NATO/CCMS) (upper-bound) 0 ng/sample.0112 RR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDF 68 %.7 RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDF 104 % RR 13C12-1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 95 %.4 RR 13C12-2,3,7,8-TetraCDD 70 %.2 RR 13C12-1,2,3,4-TetraCDD 100 % RR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDD 88 %.0 RR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDD 95 %.0 RR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDD 92 %.6 RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDD 100 % RR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 95 %.3 RR 13C12-OctaCDD 98 %.3 RR 13C12-2,3,7,8-TetraCDF 73 %.9 RR 13C12-2,3,4,7,8-PentaCDF 103 % RR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDF 90 %.6 RR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDF 81 %.6 RR 13C12-2,3,4,6,7,8-HexaCDF 98 %.4 RR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 95 %.5 RR 13C12-OctaCDF 89 %.1 (°) = The test was performed at the laboratory site: Am Neuländer Gewerbepark 4(#) = Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg) is accredited for this test.< - Concentration below the indicated limit of quantification (LOQ)ND - not determined since none of the corresponding congeners was above the LOQThe results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Hypovereinsbank ● Bank code: 207 300 17 ● Account No.: 7000002400 ● SWIFT-BIC: HYVEDEMME17IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenAccusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
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 Analytical report AR-19-GF-006382-01710-2019-02601001Sample CodePage 3/3not. det. = the compound is not detected in the range below the LOQ (limit of quantification)det. = the compound is detected in the range below the LOQThe recovery rates of the internal standards are within the limitations of EN 1948.The results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Hypovereinsbank ● Bank code: 207 300 17 ● Account No.: 7000002400 ● SWIFT-BIC: HYVEDEMME17IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenAccusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
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 Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 Hamburg Eurofins GfA Lab Service GmbHNeuländer Kamp 1 aD-21079 HamburgGERMANYTel: +49 40 492 94 5050Fax: +49 40 49294 5009dioxins@eurofins.dewww.dioxine.de; www.dioxins.deDr. M. AmbrosiusEurofins Analyses pour l'Environnement France SAS 2 attn. Mrs. Sabine MEYER5, rue d'Otterswiller67700 SaverneFRANKREICH Dr. M. AmbrosiusPerson in chargeASM 09.02.2019Report dateAR-19-GF-006383-01 ÌAR-19-GF-ÇÂ_sÈ-01:Î Analytical report Page 1/3{C1FFB36A-724D-43C4-87B7-F6910661D875}Sample Code 710-2019-02601002Reference EmissionBV2AB0743 - BV2AB0743Sample sender Mrs. Sabine MEYERReception date time 01.02.2019Transport by BoteClient Purchase order nr. EUFRSA200076689Purchase order date 28.01.2019Client sample code 19E009408-013Reception temperature room temperatureEnd analysis 09.02.2019Test resultsGFU01 polychlorinated dibenzodioxins and -furans (17 PCDD/F): emission, immission, air (°) (#) EN 1948, GLS DF 140, GC-HRMSMethod2,3,7,8-TetraCDD (not det ng/sample.) < 0,00225 1,2,3,7,8-PentaCDD (not det ng/sample.) < 0,00300 1,2,3,4,7,8-HexaCDD (not det ng/sample.) < 0,00600 1,2,3,6,7,8-HexaCDD (not det ng/sample.) < 0,00600 1,2,3,7,8,9-HexaCDD (not det ng/sample.) < 0,00600 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD (det ng/sample.) < 0,00675 OctaCDD (not det ng/sample.) < 0,0275 The results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Hypovereinsbank ● Bank code: 207 300 17 ● Account No.: 7000002400 ● SWIFT-BIC: HYVEDEMME17IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenAccusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



 Analytical report AR-19-GF-006383-01710-2019-02601002Sample CodePage 2/32,3,7,8-TetraCDF (not det ng/sample.) < 0,00400 1,2,3,7,8-PentaCDF (not det ng/sample.) < 0,00550 2,3,4,7,8-PentaCDF (not det ng/sample.) < 0,00550 1,2,3,4,7,8-HexaCDF (not det ng/sample.) < 0,00500 1,2,3,6,7,8-HexaCDF (not det ng/sample.) < 0,00500 1,2,3,7,8,9-HexaCDF (not det ng/sample.) < 0,00500 2,3,4,6,7,8-HexaCDF (not det ng/sample.) < 0,00500 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF (det ng/sample.) < 0,00650 1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF (not det ng/sample.) < 0,00475 OctaCDF (not det ng/sample.) < 0,0400 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (lower-bound) ND ng/sample WHO(2005)-PCDD/F TEQ (medium-bound) 0 ng/sample.00573 WHO(2005)-PCDD/F TEQ (upper-bound) 0 ng/sample.0115 I-TEQ (NATO/CCMS) (lower-bound) ND ng/sample I-TEQ (NATO/CCMS) (medium-bound) 0 ng/sample.00561 I-TEQ (NATO/CCMS) (upper-bound) 0 ng/sample.0112 RR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDF 75 %.1 RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDF 122 % RR 13C12-1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 96 %.1 RR 13C12-2,3,7,8-TetraCDD 80 %.8 RR 13C12-1,2,3,4-TetraCDD 100 % RR 13C12-1,2,3,7,8-PentaCDD 95 %.7 RR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDD 107 % RR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDD 103 % RR 13C12-1,2,3,7,8,9-HexaCDD 100 % RR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 103 % RR 13C12-OctaCDD 107 % RR 13C12-2,3,7,8-TetraCDF 72 %.9 RR 13C12-2,3,4,7,8-PentaCDF 111 % RR 13C12-1,2,3,4,7,8-HexaCDF 107 % RR 13C12-1,2,3,6,7,8-HexaCDF 99 %.5 RR 13C12-2,3,4,6,7,8-HexaCDF 110 % RR 13C12-1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 113 % RR 13C12-OctaCDF 107 % GFTE2 TEQ PCDD/F acc. to Lab Ref 22 (°) (#) Internal, GLS DF 110, 120, 130, 140, CalculationMethodWHO(2005)-PCDD/F TEQ (LAB REF 22) 0 ng/sample.0000662 I-TEQ (NATO/CCMS) (LAB REF 22) 0 ng/sample.0000662 The results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Hypovereinsbank ● Bank code: 207 300 17 ● Account No.: 7000002400 ● SWIFT-BIC: HYVEDEMME17IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenAccusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



 Analytical report AR-19-GF-006383-01710-2019-02601002Sample CodePage 3/3(°) = The test was performed at the laboratory site: Am Neuländer Gewerbepark 4(#) = Eurofins GfA Lab Service GmbH (Hamburg) is accredited for this test.< - Concentration below the indicated limit of quantification (LOQ)ND - not determined since none of the corresponding congeners was above the LOQnot. det. = the compound is not detected in the range below the LOQ (limit of quantification)det. = the compound is detected in the range below the LOQThe recovery rates of the internal standards are within the limitations of EN 1948.The results of examination refer exclusively to the checked samples. Duplicates - even in parts - must be authorized by the test laboratory in written form. Eurofins GfA Lab Service GmbH · Neuländer Kamp 1 a · D-21079 HamburgHeadquarters: Eurofins GfA Lab Service GmbH – Neuländer Kamp 1a  D-21079 HamburgHRB 115907 AG HamburgGeneral Managers: Dr. Scarlett BiselliVAT No.: DE 275912372Hypovereinsbank ● Bank code: 207 300 17 ● Account No.: 7000002400 ● SWIFT-BIC: HYVEDEMME17IBAN: DE12 2073 0017 7000 0024 00Our General Terms & Conditions, available upon request and online athttp://www.eurofins.de/lebensmittel/kontakt/avb.aspx, shall apply. Durch die Deutsche AkkreditierungsstelleGmbH (DAkkS) akkreditiertes PrüflaboratoriumDIN EN ISO/IEC 17025:2005Die Akkreditierung gilt nur für die in der Urkundeaufgeführten PrüfverfahrenAccusé de réception en préfecture
023-212309603-20201126-DEL-2020-110-DE
Date de télétransmission : 26/11/2020
Date de réception préfecture : 26/11/2020



Bureau Veritas Exploitation SAS
CANEJAN
Parc d'Activités Actipolis
Avenue Ferdinand de Lesseps
Canejan
33612 CESTAS Cedex France
Téléphone : 05 57 96 24 00
Mail : cyril.raimondeau@fr.bureauveritas.com

A l'attention de MR FRERY PHILIPPE
ENGIE ENERGIE SERVICES
AVENUE RENE CASSIJN
23000 GUERET

Mesures des émissions atmosphériques
Contrôle des chaudières GAZ n°3 et n°4 - Janvier 2019

 Intervention du 14/01/2019 au 17/01/2019 

Nom du site : COGENERATION GUERET
Latitude : 1.8722
Longitude : 46.1639

Lieu d'intervention : A
23000 GUERET

Numéro d'affaire : 8174574/2/1
Référence du rapport : 341071917.1.R
Rédigé le : 15/01/2019
Par : Cyril RAIMONDEAU

Ce document a été validé par son auteur.
Ce rapport contient 48 pages.
La reproduction de ce rapport d’essai n’est autorisée que sous sa forme
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1 . CONCLUSION DES ESSAIS:

Synthèse des mesures réalisées dans les conditions de fonctionnement décrites au paragraphe DESCRIPTION
ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Liste des conduits
Respect de la VLE*

pour l’ensemble des
paramètres

mesurés

Détail des paramètres ne respectant pas
la VLE*

 CHAUDIÈRE GAZ N°3 - 6,3
MW / Cheminée OUI AUCUN

 CHAUDIÈRE GAZ N°4 - 6,3
MW / Cheminée OUI AUCUN

* : Bureau Veritas compare la moyenne de ses résultats de mesure avec les Valeurs Limites d’Emissions (VLE)
les plus contraignantes. En cas de dépassement de celles-ci, Bureau Veritas peut éventuellement effectuer la
comparaison avec les autres VLE fournies. Ces VLE se rapportent aux textes de référence en annexe
Méthodologie et contexte réglementaire. Pour conclure au respect ou non de la VLE, l’incertitude associée au
résultat n’est pas prise en compte.
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2 . SYNTHESE DES  RESULTATS:

Si des valeurs limites vous sont applicables et ont été portées à notre connaissance, celles-ci sont indiquées dans le tableau ci-dessous.

Tableau de synthèse de résultats des essais :

Les résultats présentés ci-dessous correspondent à la moyenne des essais lorsque plusieurs essais ont été réalisés. Le détail de chaque essai est présenté
en annexe,

Remarque : Si applicable, le tableau récapitulatif des résultats d’essais conformément à l’Annexe IV de l’Arrêté du 11 Mars 2010 est présenté en Annexe.
Mesure Flux

Paramètres Essai
Valeur Incertitude

absolue VLE Unité Valeur Incertitude
absolue VLE Unité

COFRAC

INSTALLATION : CHAUDIÈRE GAZ N°3 - 6,3 MW- Conduit : Cheminée  
Date(s) de mesure : Entre le 14/01/2019 16:20 et le 14/01/2019 17:50

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse   Moyenne

des essais  4,78  -  -  m/s  -  -  -  -  OUI 
Vitesse à

l'éjection   
Moyenne

des essais  4,78  -  -  m/s  -  -  -  -  - 

Température   Moyenne
des essais  121  -  -  °C  -  -  -  -  - 

Débit humide   Moyenne
des essais  5910  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  OUI 

Débit sec   Moyenne
des essais  5050  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  - 

Teneur en vapeur
d'eau   

Moyenne
des essais  14,4  -  -  %  -  -  -  -  OUI 

O2   Moyenne
des essais  3,48  -  -  % sur gaz sec  252  -  -  kg/h  OUI 

CO2   Moyenne
des essais  10,1  -  -  % sur gaz sec  999  -  -  kg/h  OUI 

CO   Moyenne
des essais  32,9  -  250 

mg/Nm3 exprimé
en CO sur gaz
sec à 3 % O2 

0,162  -  -  kg/h  OUI 
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

NOx   Moyenne
des essais  88,9  -  100 

mg/Nm3 exprimé
en NO2 sur gaz
sec à 3 % O2 

0,437  -  -  kg/h  OUI 

En l’absence d’information, la vitesse d’éjection a été calculée avec un diamètre d’éjection identique au diamètre de la cheminée. De plus, les valeurs limites de
vitesses d'éjection ne sont applicables que pour des installations fonctionnant à 100% de leur puissance nominale. Ce n'était pas le cas ici. Aucun avis de
conformité n'a donc été émis sur ce paramètre.
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Mesure Flux
Paramètres Essai

Valeur Incertitude
absolue VLE Unité Valeur Incertitude

absolue VLE Unité
COFRAC

INSTALLATION : CHAUDIÈRE GAZ N°4 - 6,3 MW- Conduit : Cheminée  
Date(s) de mesure : Entre le 14/01/2019 14:26 et le 14/01/2019 15:56

Synthèse des résultats de mesure - validité et COFRAC
Vitesse   Moyenne

des essais  4,31  -  -  m/s  -  -  -  -  OUI 
Vitesse à

l'éjection   
Moyenne

des essais  4,31  -  -  m/s  -  -  -  -  - 

Température   Moyenne
des essais  126  -  -  °C  -  -  -  -  - 

Débit humide   Moyenne
des essais  5250  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  OUI 

Débit sec   Moyenne
des essais  4530  -  -  Nm3/h  -  -  -  -  - 

Teneur en vapeur
d'eau   

Moyenne
des essais  13,8  -  -  %  -  -  -  -  OUI 

O2   Moyenne
des essais  5,39  -  -  % sur gaz sec  349  -  -  kg/h  OUI 

CO2   Moyenne
des essais  8,99  -  -  % sur gaz sec  800  -  -  kg/h  OUI 

CO   Moyenne
des essais  19,0  -  250 

mg/Nm3 exprimé
en CO sur gaz
sec à 3 % O2 

0,0747  -  -  kg/h  OUI 

NOx   Moyenne
des essais  84,7  -  100 

mg/Nm3 exprimé
en NO2 sur gaz
sec à 3 % O2 

0,332  -  -  kg/h  OUI 

En l’absence d’information, la vitesse d’éjection a été calculée avec un diamètre d’éjection identique au diamètre de la cheminée. De plus, les valeurs limites de
vitesses d'éjection ne sont applicables que pour des installations fonctionnant à 100% de leur puissance nominale. Ce n'était pas le cas ici. Aucun avis de
conformité n'a donc été émis sur ce paramètre.

Rappel sur les incertitudes :

Les incertitudes affichées correspondent aux incertitudes élargies d’un facteur k=2.
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L’incertitude sur le résultat de la moyenne des essais n'est pas calculée.
Dans le cas où les conditions environnementales ou de fonctionnement n’ont pas permis de réaliser les prélèvements selon les règles de l’art, les incertitudes
ne sont pas affichées.
Afin de faciliter la lecture, les incertitudes absolues Y sur une valeur X pourront être notées X ± Y.
Cela indique qu’en réalité, la valeur de X est comprise entre X-Y et X+Y.

Note : L’affichage des valeurs est arrondi à 3 chiffres significatifs et arrondi arithmétique selon le 4ème chiffre non conservé.
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3 . OBJET DE LA MISSION:

A la demande de ENGIE ENERGIE SERVICES, Bureau Veritas a fait intervenir :

- Cyril RAIMONDEAU
 
- Stephane ZAMORE

La mission suivante a été réalisée : Mesures des émissions atmosphériques.

3.1 . LISTE DES INSTALLATIONS CONTROLEES:

Lors de notre visite nous sommes intervenus sur le périmètre suivant : 
- Chaudière Gaz n°3 - 6,3 MW 
- Chaudière Gaz n°4 - 6,3 MW 

La mission de Bureau Veritas s’est limitée aux installations et périodes de fonctionnement citées dans le rapport.

4 . DESCRIPTION ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT:

4.1 . CHAUDIÈRE GAZ N°3 - 6,3 MW:

4.1.1 . ACCOMPAGNEMENTS :

Nous n’avons pas été accompagnés lors de notre intervention sur cette installation.

4.1.2 . DESCRIPTION :

Type d'installation : Chaudière 

Marque : ATLANTIC GUILLOT 

Modèle : LRR56SV 

Puissance nominale  : 6.3 MW 

Combustible : Gaz naturel 

Commentaires : N° Chaudière : 5335511172003
Brûleur ELCO 

4.1.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l’exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.
Régime de fonctionnement : Environ 50 %
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4.1.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.

4.2 . CHAUDIÈRE GAZ N°4 - 6,3 MW:

4.2.1 . ACCOMPAGNEMENTS :

Nous n’avons pas été accompagnés lors de notre intervention sur cette installation.

4.2.2 . DESCRIPTION :

Type d'installation : Chaudière 

Marque : ATLANTIC GUILLOT 

Modèle : LRR56SV 

Puissance nominale  : 6.3 MW 

Combustible : Gaz naturel 

Commentaires : N° Chaudière : 5335511171990
Brûleur ELCO 

4.2.3 . CONDITIONS DE MARCHE DURANT LES ESSAIS :

Les vérifications ont été effectuées aux régimes réglés par l’exploitant, responsable de la représentativité de
ses conditions de fonctionnement.
Régime de fonctionnement : Entre 50 et 70 %
 

4.2.4 . EVENEMENTS PARTICULIERS DURANT LES ESSAIS :

Aucun évènement particulier n'est à signaler. Pendant toute la durée des essais, les conditions de marche de
l'installation ont été normales et stables.
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5 . ECARTS AUX DOCUMENTS DE REFERENCE:

5.1 . CHAUDIÈRE GAZ N°3 - 6,3 MW - CHEMINÉE:

Document de
référence Paramètres Essai Ecart

Ecart relatif aux résultats d'analyse et à leur validation

NF EN 14792 NOx
1 CO NOX O2

CO2,2 CO NOX
O2 CO2,3 CO
NOX O2 CO2

Le rendement de conversion du NO2 est
compris entre 80 et 95%, les résultats en
NOx et NO2 peuvent être sous-estimés.

 

 

5.2 . CHAUDIÈRE GAZ N°4 - 6,3 MW - CHEMINÉE:

Document de
référence Paramètres Essai Ecart

Ecart relatif aux résultats d'analyse et à leur validation

NF EN 14792 NOx
1 CO NOX O2

CO2,2 CO NOX
O2 CO2,3 CO
NOX O2 CO2

Le rendement de conversion du NO2 est
compris entre 80 et 95%, les résultats en
NOx et NO2 peuvent être sous-estimés.

ISO 10780
NF EN 16911-1,

FD X 43-140
Debit

1 CO NOX O2
CO2,3 CO NOX

O2 CO2

Des pressions dynamiques inférieures à 5 Pa
ont été relevées au cours de la mesure de

vitesse.
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ANNEXES
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6 . ANNEXE : TABLEAU RECAPITULATIF DES RESULTATS D'ESSAI
(annexe IV de l’arrêté du 11 mars 2010) :

6.1 . CHAUDIÈRE GAZ N°3 - 6,3 MW - CHEMINÉE:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

3.0 

Température moyenne
des gaz (°C) 121 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

5910 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

Environ 50 % 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 14,7  14,5 14,1 14,4 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
3,86 3,31 3,27 3,48 (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
9,85 10,2 10,2 10,1 (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

4,60 4,89 4,85 4,78 (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

14/01/2019
30 min.

14/01/2019
30 min.

14/01/2019
30 min. (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 11 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Monoxyde de carbone CO exprimé en CO
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
3% O2)

46,2 29,1 23,5 32,9 N/A N/A 250

Flux massique 0,226 kg/h 0,146 kg/h 0,114 kg/h 0,162 kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

14/01/2019
30 min.

14/01/2019
30 min.

14/01/2019
30 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Oxydes d’azote NOx exprimé en NO2
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
3% O2)

84,8 90,3 91,6 88,9 N/A N/A 100

Flux massique 0,415 kg/h 0,452 kg/h 0,445 kg/h 0,437 kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

14/01/2019
30 min.

14/01/2019
30 min.

14/01/2019
30 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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6.2 . CHAUDIÈRE GAZ N°4 - 6,3 MW - CHEMINÉE:

Conditions de fonctionnement de l'installation et mesurages périphériques

  Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1)

Teneur en oxygène de
référence (O2 ref) de
l'installation

3.0 

Température moyenne
des gaz (°C) 126 

Débit des gaz humides,
aux conditions normales
de température, pression,
teneur en O2 (Nm3/h)

5250 

Conditions de
fonctionnement de
l'installation par rapport
à sa capacité nominale
(puissance, niveau de
production…)

Entre 50 et 70 % 

Teneur en vapeur d'eau
(% volume) 13,6  14,4 13,4 13,8 (N/A) (3) (N/A)

Concentration en O2

(% volume)
5,41 5,39 5,38 5,39 (N/A) (N/A)

Concentration en CO2

(% volume)
9,00 8,99 8,99 8,99 (N/A) (N/A)

Vitesse au débouché
(Si demandé
réglementairement) m/s

4,28 4,43 4,22 4,31 (N/A) (N/A)

Date et durée des
essais

14/01/2019
30 min.

14/01/2019
30 min.

14/01/2019
30 min. (N/A)  (N/A) (N/A)

Conformité :
La section et la mise en œuvre des méthodes de mesurage sont conformes aux prescriptions normatives.
Dans le cas contraire, les points de non-conformité sont précisés en page 11 du paragraphe : Ecarts aux
documents de référence. 

(1) : C/NC du blanc : conformité/non-conformité du blanc de prélèvement. 
(2) : VLE : valeur limite d'émission, aux mêmes unités que la concentration. 
(3) : N/A : non applicable
(4) : Le résultat de la mesure a été remplacé par celui du blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(5) : Un ou plusieurs éléments de la somme ont le résultat de la mesure qui a été remplacé par celui du
blanc, ce dernier lui étant supérieur.
(6) : Essai invalidé, résultat donné à titre indicatif n’entrant pas en compte dans le calcul de la moyenne.
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Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Monoxyde de carbone CO exprimé en CO
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
3% O2)

18,9 22,7 15,3 19,0 N/A N/A 250

Flux massique 0,0739 kg/h
 

0,0910
kg/h 

0,0593
kg/h 

0,0747
kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

14/01/2019
30 min.

14/01/2019
30 min.

14/01/2019
30 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)

Essai 1 Essai 2 Essai 3 Moyenne Blanc de
prélèvement

C / NC du
blanc (1) VLE (2)

Oxydes d’azote NOx exprimé en NO2
Concentration
(mg/Nm3 Gaz sec
3% O2)

82,7 85,3 85,9 84,7 N/A N/A 100

Flux massique 0,323 kg/h 0,343 kg/h 0,332 kg/h 0,332 kg/h (N/A) (N/A) -

Date et durée des
essais

14/01/2019
30 min.

14/01/2019
30 min.

14/01/2019
30 min. (N/A) (N/A) (N/A) (N/A)
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7 . ANNEXE : METHODOLOGIE ET CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Tableau récapitulatif présentant la méthodologie et/ou les appareils mis en œuvre pour la réalisation des essais
présentés :

Paramètres mesurés Méthodes et appareillages Normes de
référence

Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

 Homogénéité des
polluants gazeux

Détermination de l’homogénéité de la
répartition des polluants gazeux dans la

section de mesurage

NF EN 15259 -

 - Harmonisation des procédures normalisées en
vue de leur mise en œuvre simultanée

GA X43-551 -

 Acquisition de
données

Enregistrement des signaux analogiques de
mesure sur micro-ordinateur ou centrale

d’acquisition

- En standard 1 point
toutes les 5
secondes

 Humidité par
condensation

Pompage puis adsorption sur gel de silice
après condensation (utilisation de pompe à

membrane, compteur à gaz et thermomètre).
 (Agrément 15)

NF EN 14790 4 à 40% vol.

 Pression
atmosphérique

Baromètre - A 0.5 mbar

 Pression dynamique Tube de pitot L ou S + micromanomètre
différentiel. (Agrément 14)

NF EN 16911-1,
FD X 43-140

5 à 30 m/s

 Pression statique Tube de pitot L ou S + micromanomètre
différentiel. (Agrément 14)

NF EN 16911-1,
FD X 43-140

5 à 30 m/s

 Température des
fumées

Thermocouple type K (chromel-alumel) ou
sonde Platine (type Pt100) et thermomètre

numérique ou centrale d'acquisition équipée
d'entrées universelles.

- A 0.1 °C

 Echantillonnage des
gaz pour analyse sur

gaz sec

Prélèvement réalisé par pompage à l’aide de
sonde en acier inoxydable. Filtration et

séchage par perméation gazeuse, groupe
froid, sécheur...

- -

 O2 Analyse de l'oxygène basée sur ses propriétés
paramagnétiques. Les analyseurs sont calibrés
sur site avec des gaz étalon de concentration

appropriée à la gamme de mesure.
 (Agrément 13)

NF EN 14789 1 à 25% vol.

 CO2 Dosage par absorption dans l'infra-rouge non
dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site

avec des gaz étalon de concentration
appropriée à la gamme de mesure.

NF X 20-380 0 à 25% vol.

 CO Dosage par absorption dans l'infra-rouge non
dispersif. Les analyseurs sont calibrés sur site

avec des gaz étalon de concentration
appropriée à la gamme de mesure.

 (Agrément 12)

NF EN 15058 0 à 740 mg/Nm3

 NOx Dosage par chimiluminescence. Les
analyseurs sont calibrés sur site avec des gaz

étalon de concentration appropriée à la gamme

NF EN 14792 1 à 1300 mg/Nm3
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Paramètres mesurés Méthodes et appareillages Normes de
référence

Gamme de mesure
et/ou domaine
d'application

de mesure. Dans le cas particulier des
mesures de NOx où le rapport NO2 / NOx est

supérieur à 10% et où le traitement de nos
échantillons gazeux est réalisé par

condensation, le résultat des NOx peut avoir
été sous-estimé. (Agrément 11)

Toute information non mentionnée dans ce rapport (telles que la traçabilité du matériel, etc...) peut être
transmise sur simple demande.

Les résultats des paramètres mesurés en continu sont systématiquement corrigés des dérives éventuelles de
l'analyseur.

Pour les paramètres mesurés en continu, les résultats peuvent être présentés sous la forme d'un seul essai de
90 minutes (à minima), leur évolution temporelle est consultable dans les graphiques en annexe.

La vitesse d'éjection est calculée en prenant comme température d'éjection la même température que celle au
point de mesure.

Règles de calculs spécifiques :

Lorsque les résultats sont non quantifiés mais détectés, les valeurs prisent en compte dans les calculs sont
ramenées à la moitié de la limite de quantification, et lorsque les résultats sont non quantifiés et non détectés,
les valeurs prisent en compte dans les calculs sont nulles. Pour le cas des paramètres mesurés en continu, ces
règles s'appliquent sur la moyenne des essais.

Les limites de quantification (Lq) de prélèvement de chaque paramètre manuel sont calculées à partir des limites
de quantification analytique du laboratoire et des caractéristiques (volume pompé, humidité, correction au taux
d'oxygène, etc...) réelles pour chaque essai.
La Lq analytique étant variable (lié au type et à la quantité de support utilisé), les Lq de prélèvement d'un même
paramètre peuvent donc varier de façon significative. 

Contexte réglementaire général :

Arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires et des organismes pour certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Il précise notamment les modalités
de contrôle des émissions atmosphériques des installations classées pour la protection de l’environnement.
Arrêté en vigueur portant agrément des laboratoires ou des organismes pour effectuer certains types de
prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère.
Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de
référence.
Arrêté ministériel du 03/08/2018.
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8 . ANNEXE : CHAUDIÈRE GAZ N°3 - 6,3 MW

8.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION  DE MESURE :

Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des effluents.

 Cheminée : Conformément au guide GA X 43-551, l'écoulement est considéré homogène puisque les
effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélèvement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point. 
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8.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure
CHAUDIÈRE GAZ N°3 - 6,3 MW / Cheminée

Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m)  0,79

Longueur droite en amont (en m) 6
Longueur droite en aval (en m) 6

Présence de coude en aval NON
Type de section au débouché Circulaire

Dimensions intérieures du conduit au débouché (en m) 0,79
Surface de la base de travail (en m2) > 10 m²

Type de surface de travail utilisée Passerelle extérieure non abritée
Difficulté d'accès à la plateforme de travail NON

Hauteur approximative du point de mesure par rapport à la
base de travail en (m) 1,5

Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol
en (m)  10

Nombre d'orifices / d'axes utilisables 2
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) OUI

Énergie électrique (220 V-16 A +T) à plus de 25 m NON

Nombre de points et d’axes de prélèvements 
Méthode de positionnement des points Tangentielle

Nombre total de points de prélèvement réalisés / théoriques 8 / 8
Nombre d’axes de prélèvements réalisés  2
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Schéma d'implantation théorique :
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8.3 . DEBIT :

Débit - 1 CO NOX O2 CO2
CHAUDIÈRE GAZ N°3 - 6,3 MW / Cheminée

Date / Heure
14/01/2019 16:20
14/01/2019 16:50

Durée de l’essai (min) 30
Pression atmosphérique (hPa) 1023

Température moyenne des gaz (°C) 98,0
Pression statique dans le conduit (daPa) 2,00

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 0,670 3,81
2 0,780 4,11
3 1,23 5,16
4 1,04 4,74
5 0,980 4,61
6 1,50 5,70
7 1,23 5,16
8 0,560 3,48

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 4,60 0,102
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 6030 380
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 5140 -
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Débit - 2 CO NOX O2 CO2
CHAUDIÈRE GAZ N°3 - 6,3 MW / Cheminée

Date / Heure
14/01/2019 16:50
14/01/2019 17:20

Durée de l’essai (min) 30
Pression atmosphérique (hPa) 1023

Température moyenne des gaz (°C) 126
Pression statique dans le conduit (daPa) 1,98

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 0,870 4,50
2 1,26 5,41
3 0,890 4,55
4 1,08 5,01
5 1,02 4,87
6 1,33 5,56
7 1,20 5,28
8 0,660 3,92

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 4,89 0,106
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 5960 372
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 5090 -
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Débit - 3 CO NOX O2 CO2
CHAUDIÈRE GAZ N°3 - 6,3 MW / Cheminée

Date / Heure
14/01/2019 17:20
14/01/2019 17:50

Durée de l’essai (min) 30
Pression atmosphérique (hPa) 1023

Température moyenne des gaz (°C) 139
Pression statique dans le conduit (daPa) 2,10

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 0,990 4,87
2 1,21 5,38
3 0,970 4,82
4 0,670 4,00
5 0,880 4,59
6 1,12 5,18
7 1,20 5,36
8 0,890 4,61

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 4,85 0,106
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 5730 360
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 4930 -
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8.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

Cheminée

Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)
1 CO NOX

O2 CO2
14/01/2019 16:20
14/01/2019 16:50

Absorption /
condensation 14,7

2 CO NOX
O2 CO2

14/01/2019 16:50
14/01/2019 17:20

Absorption /
condensation 14,5

3 CO NOX
O2 CO2

14/01/2019 17:20
14/01/2019 17:50

Absorption /
condensation 14,1

Détail de la détermination en vapeur d’eau
Masse d’eau recueillie (g) 1 CO NOX O2 CO2 8,20
Masse d’eau recueillie (g) 2 CO NOX O2 CO2 7,70
Masse d’eau recueillie (g) 3 CO NOX O2 CO2 8,70

Volume de gaz sec prélevé (Nm3) 1 CO NOX O2 CO2 0,0593
Volume de gaz sec prélevé (Nm3) 2 CO NOX O2 CO2 0,0563
Volume de gaz sec prélevé (Nm3) 3 CO NOX O2 CO2 0,0662

Test d’étanchéité Amont prélèvement (%) 1 CO NOX O2 CO2 0,667 - Conforme
Test d’étanchéité Amont prélèvement (%) 2 CO NOX O2 CO2 0,333 - Conforme
Test d’étanchéité Amont prélèvement (%) 3 CO NOX O2 CO2 0,333 - Conforme
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8.5 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:

O2
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Gaz n°3 - 6,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-25 %
Concentration du gaz étalon 20,9 % (+/- 0,5 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 20,9 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,1 %
Gain : 20,93 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:20
14/01/2019 16:50

0.5 %
OUI

3,86
(Lq : 0.8) 0,545 % exprimé en O2 sur

gaz sec

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:20
14/01/2019 16:50

0.5 %
OUI 284 43,9 kg/h

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:50
14/01/2019 17:20

0.5 %
OUI

3,31
(Lq : 0.8) 0,540 % exprimé en O2 sur

gaz sec

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:50
14/01/2019 17:20

0.5 %
OUI 241 42,1 kg/h

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 17:20
14/01/2019 17:50

0.5 %
OUI

3,27
(Lq : 0.8) 0,539 % exprimé en O2 sur

gaz sec

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 17:20
14/01/2019 17:50

0.5 %
OUI 230 40,7 kg/h

CO2
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Gaz n°3 - 6,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-20 %
Concentration du gaz étalon 17,97 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 17,97 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,1 %
Gain : 17,95 %
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:20
14/01/2019 16:50

0.6 %
OUI

9,85
(Lq : 0.2) 0,802 % exprimé en CO2

sur gaz sec

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:20
14/01/2019 16:50

0.6 %
OUI 995 103 kg/h

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:50
14/01/2019 17:20

0.6 %
OUI

10,2
(Lq : 0.2) 0,810 % exprimé en CO2

sur gaz sec

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:50
14/01/2019 17:20

0.6 %
OUI 1020 103 kg/h

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 17:20
14/01/2019 17:50

0.6 %
OUI

10,2
(Lq : 0.2) 0,811 % exprimé en CO2

sur gaz sec

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 17:20
14/01/2019 17:50

0.6 %
OUI 986 100 kg/h

CO
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Gaz n°3 - 6,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-100 ppm
Concentration du gaz étalon 90,2 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 ppm
Gain : 90,7 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,05 ppm
Gain : 90,78 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:20
14/01/2019 16:50

0.1 %
OUI 35,2 4,28 ppm exprimé en CO

sur gaz sec

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:20
14/01/2019 16:50

0.1 %
OUI 44,0 5,36 mg/Nm3 exprimé en

CO sur gaz sec

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:20
14/01/2019 16:50

0.1 %
OUI

46,2
(Lq : 3,94) 8,61

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec  à 3%

O2

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:20
14/01/2019 16:50

0.1 %
OUI 0,226 0,0311 kg/h

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:50
14/01/2019 17:20

0.1 %
OUI 22,9 4,23 ppm exprimé en CO

sur gaz sec

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:50
14/01/2019 17:20

0.1 %
OUI 28,6 5,28 mg/Nm3 exprimé en

CO sur gaz sec

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:50
14/01/2019 17:20

0.1 %
OUI

29,1
(Lq : 3,82) 7,17

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec  à 3%

O2

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:50
14/01/2019 17:20

0.1 %
OUI 0,146 0,0284 kg/h

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 17:20
14/01/2019 17:50

0.1 %
OUI 18,5 4,21 ppm exprimé en CO

sur gaz sec

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 17:20
14/01/2019 17:50

0.1 %
OUI 23,2 5,26 mg/Nm3 exprimé en

CO sur gaz sec

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 17:20
14/01/2019 17:50

0.1 %
OUI

23,5
(Lq : 3,81) 6,60

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec  à 3%

O2

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 17:20
14/01/2019 17:50

0.1 %
OUI 0,114 0,0269 kg/h

Validité de la mesure

1 CO
NOX O2

CO2
Ratio LQ / VLE (%) 1,58 - Conforme

2 CO
NOX O2

CO2
Ratio LQ / VLE (%) 1,53 - Conforme
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

3 CO
NOX O2

CO2
Ratio LQ / VLE (%) 1,52 - Conforme

NOx
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Gaz n°3 - 6,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-100 ppm
Concentration du gaz étalon 89,9 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 ppm
Gain : 89,9 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,03 ppm
Gain : 90 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:20
14/01/2019 16:50

0.1 %
OUI 39,4 4,30 ppm exprimé en NO

sur gaz sec

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:20
14/01/2019 16:50

0.1 %
OUI 80,7 8,82 mg/Nm3 exprimé en

NO2 sur gaz sec

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:20
14/01/2019 16:50

0.1 %
OUI

84,8
(Lq : 2,16) 15,1

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec  à

3% O2

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:20
14/01/2019 16:50

0.1 %
OUI 0,415 0,0525 kg/h

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:50
14/01/2019 17:20

0.1 %
OUI 43,3 4,32 ppm exprimé en NO

sur gaz sec

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:50
14/01/2019 17:20

0.1 %
OUI 88,7 8,86 mg/Nm3 exprimé en

NO2 sur gaz sec

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:50
14/01/2019 17:20

0.1 %
OUI

90,3
(Lq : 2,09) 17,3

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec  à

3% O2

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 16:50
14/01/2019 17:20

0.1 %
OUI 0,452 0,0533 kg/h

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 17:20
14/01/2019 17:50

0.1 %
OUI 44,0 4,33 ppm exprimé en NO

sur gaz sec

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 17:20
14/01/2019 17:50

0.1 %
OUI 90,3 8,87 mg/Nm3 exprimé en

NO2 sur gaz sec

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 17:20
14/01/2019 17:50

0.1 %
OUI

91,6
(Lq : 2,09) 17,6

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec  à

3% O2

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 17:20
14/01/2019 17:50

0.1 %
OUI 0,445 0,0519 kg/h

Validité de la mesure

1 CO
NOX O2

CO2
Ratio LQ / VLE (%) 2,16 - Conforme

2 CO
NOX O2

CO2
Ratio LQ / VLE (%) 2,09 - Conforme
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

3 CO
NOX O2

CO2
Ratio LQ / VLE (%) 2,09 - Conforme
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8.6 . REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :

CHEMINÉE :
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9 . ANNEXE : CHAUDIÈRE GAZ N°4 - 6,3 MW

9.1 . DESCRIPTION DES CONDITIONS DE REALISATION  DE MESURE :

Cas des composés sous forme gazeuse :
Dans le cas des composés gazeux, la stratégie d’échantillonnage dépend de l’homogénéité des effluents.

 Cheminée : Conformément au guide GA X 43-551, l'écoulement est considéré homogène puisque les
effluents sont issus d'un seul émetteur et il n'y a pas d'entrée d'air. Le prélèvement des composés
gazeux est donc réalisé en n'importe quel point. 
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9.2 . DESCRIPTION DU POINT DE MESURE:

Description de la section de mesure
CHAUDIÈRE GAZ N°4 - 6,3 MW / Cheminée

Type de section Circulaire
Dimensions intérieures du conduit (m)  0,79

Longueur droite en amont (en m) 6
Longueur droite en aval (en m) 6

Présence de coude en aval NON
Type de section au débouché Circulaire

Dimensions intérieures du conduit au débouché (en m) 0,79
Surface de la base de travail (en m2) > 10 m²

Type de surface de travail utilisée Passerelle extérieure non abritée
Difficulté d'accès à la plateforme de travail NON

Hauteur approximative du point de mesure par rapport à la
base de travail en (m) 1,5

Hauteur approximative du point de mesure par rapport au sol
en (m)  10

Nombre d'orifices / d'axes utilisables 2
Orifices normalisé(s) (selon NF X 44-052) OUI

Énergie électrique (220 V-16 A +T) à plus de 25 m NON

Nombre de points et d’axes de prélèvements 
Méthode de positionnement des points Tangentielle

Nombre total de points de prélèvement réalisés / théoriques 8 / 8
Nombre d’axes de prélèvements réalisés  2
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Schéma d'implantation théorique :
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9.3 . DEBIT :

Débit - 1 CO NOX O2 CO2
CHAUDIÈRE GAZ N°4 - 6,3 MW / Cheminée

Date / Heure
14/01/2019 14:26
14/01/2019 14:56

Durée de l’essai (min) 30
Pression atmosphérique (hPa) 1023

Température moyenne des gaz (°C) 126
Pression statique dans le conduit (daPa) -2,30

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 0,610 3,76
2 1,13 5,12
3 0,470 3,30
4 0,760 4,20
5 0,980 4,77
6 0,560 3,61
7 1,02 4,87
8 0,900 4,57

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Non
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Non conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 4,28 0,102
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 5220 342
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 4500 -
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Débit - 2 CO NOX O2 CO2
CHAUDIÈRE GAZ N°4 - 6,3 MW / Cheminée

Date / Heure
14/01/2019 14:56
14/01/2019 15:26

Durée de l’essai (min) 30
Pression atmosphérique (hPa) 1023

Température moyenne des gaz (°C) 125
Pression statique dans le conduit (daPa) -2,30

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 0,870 4,50
2 1,10 5,06
3 0,760 4,21
4 0,700 4,04
5 0,650 3,89
6 0,790 4,29
7 1,02 4,87
8 0,900 4,58

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Oui
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 4,43 0,102
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 5410 348
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 4630 -
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Débit - 3 CO NOX O2 CO2
CHAUDIÈRE GAZ N°4 - 6,3 MW / Cheminée

Date / Heure
14/01/2019 15:26
14/01/2019 15:56

Durée de l’essai (min) 30
Pression atmosphérique (hPa) 1023

Température moyenne des gaz (°C) 126
Pression statique dans le conduit (daPa) -2,00

N° du point de prélèvement Pression
dynamique (daPa)

Vitesse
(m/s)

1 1,09 5,03
2 0,780 4,26
3 0,950 4,70
4 0,540 3,54
5 0,830 4,39
6 0,450 3,23
7 0,670 3,95
8 0,940 4,67

Critères de validité de la mesure
Pression dynamique > 5 Pa dans l'aire de la section de mesure Non
Angle de giration des gaz par rapport à l'axe du conduit <15° Oui

Absence d'écoulement à contre-courant Oui
Ecart maximal des températures sur la section <5 % Oui

Ratio vitesse (maxi/mini) sur la section <3 Oui
Longueurs droites amont et aval satisfaisantes Oui

Présence de gouttelettes Non
Aéraulique au niveau de la section de mesure Non conforme

Résultat Unité Valeur Incertitude
absolue

Vitesse (m/s) 4,22 0,102
Débit (Nm3/h sur gaz humides) 5140 339
Débit (Nm3/h sur gaz secs) 4450 -
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9.4 . TENEUR EN VAPEUR D'EAU:

Cheminée

Essai Date / Heure Méthode utilisée Teneur en vapeur d’eau (%)
1 CO NOX

O2 CO2
14/01/2019 14:26
14/01/2019 14:56

Absorption /
condensation 13,6

2 CO NOX
O2 CO2

14/01/2019 14:56
14/01/2019 15:26

Absorption /
condensation 14,4

3 CO NOX
O2 CO2

14/01/2019 15:26
14/01/2019 15:56

Absorption /
condensation 13,4

Détail de la détermination en vapeur d’eau
Masse d’eau recueillie (g) 1 CO NOX O2 CO2 10,0
Masse d’eau recueillie (g) 2 CO NOX O2 CO2 14,2
Masse d’eau recueillie (g) 3 CO NOX O2 CO2 5,60

Volume de gaz sec prélevé (Nm3) 1 CO NOX O2 CO2 0,0788
Volume de gaz sec prélevé (Nm3) 2 CO NOX O2 CO2 0,105
Volume de gaz sec prélevé (Nm3) 3 CO NOX O2 CO2 0,0452
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9.5 . ANALYSE DE GAZ EN CONTINU:

O2
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Gaz n°4 - 6,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-25 %
Concentration du gaz étalon 20,9 % (+/- 0,5 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 20,9 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,1 %
Gain : 20,93 %

Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:26
14/01/2019 14:56

0.5 %
OUI

5,41
(Lq : 0.8) 0,559 % exprimé en O2 sur

gaz sec

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:26
14/01/2019 14:56

0.5 %
OUI 348 42,6 kg/h

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:56
14/01/2019 15:26

0.5 %
OUI

5,39
(Lq : 0.8) 0,559 % exprimé en O2 sur

gaz sec

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:56
14/01/2019 15:26

0.5 %
OUI 357 43,5 kg/h

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 15:26
14/01/2019 15:56

0.5 %
OUI

5,38
(Lq : 0.8) 0,559 % exprimé en O2 sur

gaz sec

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 15:26
14/01/2019 15:56

0.5 %
OUI 342 42,2 kg/h

CO2
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Gaz n°4 - 6,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-20 %
Concentration du gaz étalon 17,97 % (+/- 2 %)

Conformité du test d’étanchéité OUI

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 %
Gain : 17,97 %

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,1 %
Gain : 17,95 %
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:26
14/01/2019 14:56

0.6 %
OUI

9,00
(Lq : 0.2) 0,781 % exprimé en CO2

sur gaz sec

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:26
14/01/2019 14:56

0.6 %
OUI 796 86,7 kg/h

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:56
14/01/2019 15:26

0.6 %
OUI

8,99
(Lq : 0.2) 0,781 % exprimé en CO2

sur gaz sec

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:56
14/01/2019 15:26

0.6 %
OUI 818 88,5 kg/h

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 15:26
14/01/2019 15:56

0.6 %
OUI

8,99
(Lq : 0.2) 0,781 % exprimé en CO2

sur gaz sec

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 15:26
14/01/2019 15:56

0.6 %
OUI 787 86,0 kg/h

CO
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Gaz n°4 - 6,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-100 ppm
Concentration du gaz étalon 90,2 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 ppm
Gain : 90,7 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,05 ppm
Gain : 90,78 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:26
14/01/2019 14:56

0.1 %
OUI 13,1 4,18 ppm exprimé en CO

sur gaz sec

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:26
14/01/2019 14:56

0.1 %
OUI 16,4 5,23 mg/Nm3 exprimé en

CO sur gaz sec

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:26
14/01/2019 14:56

0.1 %
OUI

18,9
(Lq : 4,33) 6,34

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec  à 3%

O2

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:26
14/01/2019 14:56

0.1 %
OUI 0,0739 0,0240 kg/h

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:56
14/01/2019 15:26

0.1 %
OUI 15,7 4,19 ppm exprimé en CO

sur gaz sec

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:56
14/01/2019 15:26

0.1 %
OUI 19,7 5,24 mg/Nm3 exprimé en

CO sur gaz sec

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:56
14/01/2019 15:26

0.1 %
OUI

22,7
(Lq : 4,33) 6,48

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec  à 3%

O2

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:56
14/01/2019 15:26

0.1 %
OUI 0,0910 0,0250 kg/h

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 15:26
14/01/2019 15:56

0.1 %
OUI 10,6 4,17 ppm exprimé en CO

sur gaz sec

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 15:26
14/01/2019 15:56

0.1 %
OUI 13,3 5,21 mg/Nm3 exprimé en

CO sur gaz sec

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 15:26
14/01/2019 15:56

0.1 %
OUI

15,3
(Lq : 4,32) 6,21

mg/Nm3 exprimé en
CO sur gaz sec  à 3%

O2

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 15:26
14/01/2019 15:56

0.1 %
OUI 0,0593 0,0235 kg/h

Validité de la mesure

1 CO
NOX O2

CO2
Ratio LQ / VLE (%) 1,73 - Conforme

2 CO
NOX O2

CO2
Ratio LQ / VLE (%) 1,73 - Conforme
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

3 CO
NOX O2

CO2
Ratio LQ / VLE (%) 1,73 - Conforme

NOx
Repère de l'installation contrôlée Chaudière Gaz n°4 - 6,3 MW / Cheminée

Gammes de mesure 0-100 ppm
Concentration du gaz étalon 89,9 ppm (+/- 2 %)

Relevé d'ajustage initial Zéro : 0 ppm
Gain : 89,9 ppm

Relevé d'ajustage final Zéro : 0,03 ppm
Gain : 90 ppm

Conformité du test d’étanchéité OUI
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:26
14/01/2019 14:56

0.1 %
OUI 34,9 4,28 ppm exprimé en NO

sur gaz sec

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:26
14/01/2019 14:56

0.1 %
OUI 71,6 8,78 mg/Nm3 exprimé en

NO2 sur gaz sec

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:26
14/01/2019 14:56

0.1 %
OUI

82,7
(Lq : 2,38) 13,3

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec  à

3% O2

1 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:26
14/01/2019 14:56

0.1 %
OUI 0,323 0,0449 kg/h

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:56
14/01/2019 15:26

0.1 %
OUI 36,1 4,29 ppm exprimé en NO

sur gaz sec

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:56
14/01/2019 15:26

0.1 %
OUI 74,0 8,79 mg/Nm3 exprimé en

NO2 sur gaz sec

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:56
14/01/2019 15:26

0.1 %
OUI

85,3
(Lq : 2,37) 13,5

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec  à

3% O2

2 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 14:56
14/01/2019 15:26

0.1 %
OUI 0,343 0,0463 kg/h

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 15:26
14/01/2019 15:56

0.1 %
OUI 36,4 4,29 ppm exprimé en NO

sur gaz sec

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 15:26
14/01/2019 15:56

0.1 %
OUI 74,6 8,79 mg/Nm3 exprimé en

NO2 sur gaz sec

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 15:26
14/01/2019 15:56

0.1 %
OUI

85,9
(Lq : 2,37) 13,5

mg/Nm3 exprimé en
NO2 sur gaz sec  à

3% O2

3 CO
NOX O2

CO2
14/01/2019 15:26
14/01/2019 15:56

0.1 %
OUI 0,332 0,0450 kg/h

Validité de la mesure

1 CO
NOX O2

CO2
Ratio LQ / VLE (%) 2,38 - Conforme

2 CO
NOX O2

CO2
Ratio LQ / VLE (%) 2,37 - Conforme
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Essai Date / Heure Dérive
conformité Valeur Incertitude absolue Unité

3 CO
NOX O2

CO2
Ratio LQ / VLE (%) 2,37 - Conforme
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9.6 . REPRESENTATION GRAPHIQUE DES ANALYSES DE GAZ EN CONTINU :

CHEMINÉE :
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